
istniejące złącze kablowe 
do rozbudowy o rozłącznik 
typu RBK

planowana trasa kablowa 
dla zasilania instalacji 
fotowoltaicznej
długość 50m

stół w układzie pionowym
2rzędy x 27 paneli
szerokość stołu około 31,6m


