
Obiekt - Przepompownia P4
 PSC.2_EKO

(rys. schematyczny)

Lokalizacja - Swarzynice, gm.
Trzebiechów

Zestawienie elementów przepompowni

L.p. Nazwa elementu
Ilość

szt./kpl.

1 Zbiornik przepompowni 1

2 Pompa 2

3
Stopa sprzęgająca pompę ZSP
z prowadnicami rurowymi 2

4 Mocowanie prowadnic rurowych 2

5 Zasuwa odcinająca 2

6
Układ przepłukiwania rurociągu
tłocznego 1

7 Zawór zwrotny kulowy liniowy 2

8
Przyłącze (zależne od rurociągu
tłocznego) 1

9 Sonda hydrostatyczna z pływakami 1

9 Wyłączniki pływakowe 2

10 Wentylacja Ø110 2

11 Właz nierdzewny 1

12 Drabinka złazowa 1

13 Drabinka wsporcza 1

14
Urządzenie zabezpieczajaco-sterujące
UZS

1

15 Wkładka denna 1

16 Podest roboczy 1

19 Filtr antyodorowy 2

Zestawienie rzędnych

Oznaczenie Wartość [m n.p.m.]

Przepompownia
PSC.2_EKO

Hpok 56,75

Hter 56,45

Htł 55,2

Hdopł 52,35

Hdna 51,165

Dane rurociagów przepompowni

Rodzaj Typ - Średnica -
Kąt / Godz

Przepompownia
PSC.2_EKO

Odpływ DN 65/PE 90

Dopływ PVC Ø200

Wymiary i materiał zbiornika

Oznaczenie Wartość [mm]

Beton
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PSC.2_EKO
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