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na zewnętrznej elewacji budynków
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BUDYNEK
PORTIERNI

istniejące zasilanie AsXSn

istniejąca oprawa oświetleniowa
i przewody AL do likwidacji

istniejąca oprawa oświetleniowa
i przewody AL do likwidacji

istniejąca oprawa oświetleniowa
i przewody AL do likwidacji

istniejąca oprawa oświetleniowa
i przewody AL do likwidacji

istniejąca oprawa oświetleniowa
i przewody AL do likwidacji

ist. RG

proj. RG+TL

proj. ZK+TL
1,7m

Proj. kabel YKY 3x4 -
zasilanie ist. TB-Portiernia

UWAGA!
1. Projektowane kable zasilajace/sterujące na całej długości w terenie

    osłonić w rurze ochronnej DVK75/SRS75.

2. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić ręcznie przekopem kontrolnym

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję

    z właściwymi służbami technicznymi.

Proj. słupa stalowy h=10m
 na fundamencie prefarbrykowanym

z oprawami LED 30W, IP65
(u podstawy zabezpieczony barierą ochronną)

N

N

N

N projektowana oprawa drogowa LED mocy 30W, IP65
 montowana na wysięgniku do elewacji budynku

PWP
projektowany przycisk Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu

PWP

W-POŻ

proj. złącze W-POŻ
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