Załącznik nr 1

[bookmark: _GoBack]Rewizja wewnętrzna i legalizacja zbiorników paliw na stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Hajnowska 8
Dokumenty odniesienia:
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

Zakres czynności należących do Wykonawcy:
1. Wyczyszczenie i przygotowanie 4 komór paliwowych do rewizji wewnętrznej UDT, pojemność komór: (ON – (I) 30 000; (II) 20 000 oraz PB – (I) 20 000; (II) 30 000)
2. Asysta inspektorowi UDT podczas rewizji poszczególnych komór,
3. Utylizacja odpadów powstałych podczas czyszczenia zbiorników (karta przekazania odpadów)
4. Sprawdzenie działania zaworów oddechowych (2 szt.) w obecności inspektora UDT, oraz wydanie protokołu sprawdzenia.
5. Wzorcowanie sond pomiarowych 4 szt.,
6. Złożenie wniosku o legalizację 4 komór paliwowych do obwodowego Urzędu Miar w Białymstoku oraz jego opłacenie,
7. Obsługa legalizacji poszczególnych komór paliwowych przy obecności inspektora Urzędu Miar,
8. Wprowadzenie nowych tabel zbiorników do Systemu SiteSantinel 1,
9. Uruchomienie i zaciągnięcie produktu odmierzaczy paliw ciekłych 8 szt.

Istotne informacje:

1. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku zapewnia wodę, prąd do wykonania usługi, oraz  paliwo w ilości 30.000 ON, 30.000 PB do większych 2 komór.
2. Mniejsze komory należy wykonać tym samym paliwem, które zostało użyte do legalizacji 2 komór większych, w związku z tym na czas wykonywania usługi należy podstawić pustą cysternę i odpompować na nią potrzebną ilość paliwa do legalizacji mniejszej komory.
3. W czasie legalizacji pozostałe 2 komory muszą być czynne (z paliwem) z uwagi na zapewnienie możliwości tankowania pojazdów Policji i Straży Pożarnej.

Termin realizacji: do 31 października 2018 roku.
