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KLAPA DYMOWA  KP 2 155x155 B 300

30
Z FUNKCJA WYŁAZU DACHOWEGO

STEROWANIE ELEKTRYCZNE ODDYMIANIA
I

WENTYLACJI
Pczynna  = 1,52

m²

KLAPA DYMOWA KP 3 130x130 B 300 30
Z FUNKCJA WYŁAZU DACHOWEGO

STEROWANIE ELEKTRYCZNE ODDYMIANIA
I WENTYLACJI

Pczynna = 1,13 m²

KLAPA DYMOWA KP 1 180x180 B 300 30
Z FUNKCJA WYŁAZU DACHOWEGO

STEROWANIE ELEKTRYCZNE ODDYMIANIA
I WENTYLACJI

Pczynna = 1,95 m²

KLAPA DYMOWA  KP 4 100X100 B 300 30
Z OWIEWKAMI I KIEROWNICA

Pczynna = 1,0 m²

KLAPA DYMOWA KP 4 100X100 B 300 30
Z OWIEWKAMI I KIEROWNICA

Pczynna = 1,0 m²

KLAPA DYMOWA KP 4 100X100 B 300 30
Z OWIEWKAMI I KIEROWNICA

Pczynna = 1,0 m²

przelew awaryjny
P=450 cm2

przelew awaryjny
P=450 cm2

przelew awaryjny
P=450 cm2

przelew awaryjny
P=450 cm2

przelew awaryjny
P=450 cm2

przelew awaryjny
P=450 cm2

2%

2%

2%

pompa ciepła PC2

wentylacja szybu windowego
Pczynna = Ø30

cm

wentylacja szybu windowego
Pczynna = Ø30

cm

wentylacja szybu windowego
Pczynna = Ø30

cm

wentylacja szybu windowego
Pczynna = Ø30

cm

2%
2%

DACH D2 DACH D1

KLAPA DYMOWA KP 3 130x130 B 300 30
Z FUNKCJA WYŁAZU DACHOWEGO

STEROWANIE ELEKTRYCZNE ODDYMIANIA
I WENTYLACJI

Pczynna = 1,13 m²

sciany oddzielenia przeciwpozarowego w
odległosci 5,00 m od klap dymowych

wyprowadzic na wys. min. 30 cm
ponad gorna krawedz klapy dymowej

rzedna wierzchu sciany + 18.85

sciany oddzielenia przeciwpozarowego w
odległosci 5,00 m od klap dymowych

wyprowadzic na wys. min. 30 cm
ponad gorna krawedz klapy dymowej

rzedna wierzchu sciany + 18.85

GENERATOR WIATROWY

RUSZT 2

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - BALASTOWA

WG BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

GENERATOR WIATROWY
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600 x 500 |WOST +3/D 600 x 500 |WOST +3/D 600 x 500 |WOST +3/D 600 x 500 |WOST +3/D 600 x 500 |WOST +3/D 600 x 500 |WOST +3/D

1090 x 4450 |WOST +3/D

2000 x 1550 |WOST +3/D

680 x 3055 |WOST +3/D

1400 x 2775 |WOST +3/D

3230 x 4530 |WOST +3/D

1265 x 4530 |WOST +3/D

400 x 300 |WOST +3/D

400 x 300 |WOST +3/D

400 x 300 |WOST +3/D

400 x 300 |WOST +3/D

800 x 300 |WOST +3/D

1800 x 500 |WOST +3/D

500 x 1000 |WOST +3/D

500 x 1000 |WOST +3/D

Vwyw.=330 m³/h;

Wentylator dachowy

Pd.=150 Pa

Nel=0.10 kW 230V/~1

Ciężar=4 kg; Lwa=40dB(A)

Vwyw.=1885 m³/h;

Nel=0.30 kW

Wentylator dachowy

Pd.=250 Pa

400V/~3

Ciężar=23 kg; Lwa=45dB(A)

Wentylator oddymiania

Vwyw.=20000 m³/h; Pd.=600 Pa

Nel.ppoż=14.00 kW 400V/~3

Ciężar=390 kg;

Nel.zainst.=15.00 kW

Vwyw.=1360 m³/h;

Nel=0.30 kW

Wentylator dachowy

Pd.=250 Pa

400V/~3

Ciężar=23 kg; Lwa=45dB(A)

Vwyw.=1360 m³/h;

Nel=0.30 kW

Wentylator dachowy

Pd.=250 Pa

400V/~3

Ciężar=23 kg; Lwa=45dB(A)

Vwyw.=260 m³/h;

Wentylator dachowy

Pd.=150 Pa

Nel=0.10 kW 230V/~1

Ciężar=4 kg; Lwa=40dB(A)

Nel=0.15 kW

Wentylator dachowy

230V/~1

Ciężar=3 kg; Lwa=41dB(A)

Nel=0.15 kW

Wentylator dachowy

230V/~1

Ciężar=3 kg; Lwa=41dB(A)

Nel=0.15 kW

Wentylator dachowy

230V/~1

Ciężar=3 kg; Lwa=41dB(A)

Vwyw.=120 m³/h;

Wentylator dachowy

Pd.=180 Pa

Nel=0.06 kW 230V/~1

Ciężar=3 kg; Lwa=41dB(A)

Vwyw.=800 m³/h;

Nel=0.75 kW

Wentylator dachowy

Pd.=600 Pa

400V/~3

Ciężar=18 kg; Lwa=75dB(A)

Vwyw.=800 m³/h;

Nel=0.75 kW

Wentylator dachowy

Pd.=600 Pa

400V/~3

Ciężar=18 kg; Lwa=75dB(A)

Vwyw.=800 m³/h;

Nel=0.75 kW

Wentylator dachowy

Pd.=600 Pa

400V/~3

Ciężar=18 kg; Lwa=75dB(A)

Vwyw.=800 m³/h;

Nel=0.75 kW

Wentylator dachowy

Pd.=600 Pa

400V/~3

Ciężar=18 kg; Lwa=75dB(A)

Nel=0.15 kW

Wentylator dachowy

230V/~1

Ciężar=3 kg; Lwa=41dB(A)

Wentylator oddymiania

Vwyw.=20000 m³/h; Pd.=600 Pa

Nel.ppoż=10.20 kW 400V/~3

Ciężar=390 kg;

Nel.zainst.=11.00 kW

Nel=0.15 kW

Wentylator dachowy

230V/~1

Ciężar=3 kg; Lwa=41dB(A)

Vwyw.=180 m³/h;

Nel=0.06 kW

Wentylator dachowy

Pd.=200 Pa

230V/~1

Ciężar=5 kg; Lwa=41dB(A)

Vwyw.=215 m³/h;

Wentylator dachowy

Pd.=200 Pa

Nel=0.06 kW 230V/~1

Ciężar=3 kg; Lwa=41dB(A)

Wentylator oddymiania

Vwyw.=20000 m³/h; Pd.=600 Pa

Nel.ppoż=14.00 kW 400V/~3

Ciężar=390 kg;

Nel.zainst.=15.00 kW

Wentylator oddymiania

Vwyw.=20000 m³/h; Pd.=600 Pa

Nel.ppoż=10.20 kW 400V/~3

Ciężar=390 kg;

Nel.zainst.=11.00 kW

Vwyw.=800 m³/h;

Nel=0.75 kW

Wentylator dachowy

Pd.=600 Pa

400V/~3

Ciężar=18 kg; Lwa=75dB(A)

Vwyw.=800 m³/h;

Nel=0.75 kW

Wentylator dachowy

Pd.=600 Pa

400V/~3

Ciężar=18 kg; Lwa=75dB(A)

Nel=0.15 kW

Wentylator dachowy

230V/~1

Ciężar=3 kg; Lwa=41dB(A)

Vwyw.=800 m³/h;

Nel=0.75 kW

Wentylator dachowy

Pd.=600 Pa

400V/~3

Ciężar=18 kg; Lwa=75dB(A)

Vwyw.=800 m³/h;

Nel=0.75 kW

Wentylator dachowy

Pd.=600 Pa

400V/~3

Ciężar=18 kg; Lwa=75dB(A)

Vwyw.=800 m³/h;

Nel=0.75 kW

Wentylator dachowy

Pd.=600 Pa

400V/~3

Ciężar=18 kg; Lwa=75dB(A)

Wentylator oddymiania

Vwyw.=30000 m³/h; Pd.=300 Pa

Nel.ppoż=9.10 kW 400V/~3

Ciężar=540 kg;

Nel.zainst.=11.00 kW

Wentylator oddymiania

Vwyw.=30000 m³/h; Pd.=300 Pa

Nel.ppoż=9.10 kW 400V/~3

Ciężar=540 kg;

Nel.zainst.=11.00 kW

Agregat wody lodowej

Qchł.=313.0 kW

Nel=100.00 kW 400V/~3

Ciężar=3190 kg; Lwa=69dB(A)

Agregat wody lodowej

Qchł.=92.1 kW

Nel=26.60 kW 400V/~3

Ciężar=1156 kg; Lwa=80dB(A)

Agregat wody lodowej

Qchł.=92.1 kW

Nel=26.60 kW 400V/~3

Ciężar=1156 kg; Lwa=80dB(A)

Ciężar=2000 kg;

CENTRALA WENT.

Ciężar=800 kg;

CENTRALA WENT.

Ciężar=1000 kg;

CENTRALA WENT.

Ciężar=1500 kg;

CENTRALA WENT.

Ciężar=1600 kg;

CENTRALA WENT.

Ciężar=1200 kg;

CENTRALA WENT.

Ciężar=1700 kg;

CENTRALA WENT.

Ciężar=1300 kg;

CENTRALA WENT.

Ciężar=1500 kg;

CENTRALA WENT.

Ciężar=1700 kg;

CENTRALA WENT.

Nel=0.15 kW

Ciężar=0 kg;

Nel=0.15 kW

Wentylator dachowy

Ciężar=0 kg;

Nel=0.15 kW

Wentylator dachowy

Ciężar=0 kg;

KZ KZ KZ

KZ

KZ

KZ

KZ

KZ

KZ

Vwyw.=800 m³/h;

Nel=0.75 kW

Wentylator dachowy

Pd.=600 Pa

400V/~3

Ciężar=18 kg; Lwa=75dB(A)

Vwyw.=800 m³/h;

Nel=0.75 kW

Wentylator dachowy

Pd.=600 Pa

400V/~3

Ciężar=18 kg; Lwa=75dB(A)

Vwyw.=800 m³/h;

Nel=0.75 kW

Wentylator dachowy

Pd.=600 Pa

400V/~3

Ciężar=18 kg; Lwa=75dB(A)

Vwyw.=800 m³/h;

Nel=0.75 kW

Wentylator dachowy

Pd.=600 Pa

400V/~3

Ciężar=18 kg; Lwa=75dB(A)

Ciężar=18 kg; Lwa=75dB(A)

Wentylator dachowy

Ciężar=18 kg; Lwa=75dB(A)

Wentylator dachowy

Ciężar=18 kg; Lwa=75dB(A)

Wentylator dachowy

Ciężar=18 kg; Lwa=75dB(A)

Wentylator dachowy

Ciężar=2000 kg;

CENTRALA WENT.

Ciężar=2000 kg;

CENTRALA WENT.

7925 x 1350 |WOST +3/D

500 x 1800 |WOST +3/D

400 x 300 |WOST +3/D

400 x 300 |WOST +3/D

240 x 240 |WOST +3/D

240 x 240 |WOST +3/D

582 x 1830 |WOST +3/D

400 x 300 |WOST +3/D

1200 x 400 |WOST +3/D
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w specj. instalacyjnej
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mgr inż. Tomasz Kuźma

w specj. instalacyjnej

mgr inż. Michał Jarliński
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POLITECHNIKA GDAŃSKA

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKTANTDATA

SKALA

RYSUNEK

PROJEKT

OBIEKT

INWESTOR

NR  RYS.

D.T.

1:100

BUDYNEK CENTRUM EKOINNOWACJI

Z GARAŻEM PODZIEMNYM

PROJEKT WYKONAWCZY

UL. SZCZECIŃSKA 38,  80-392  GDAŃSK

FORT Taraszkiewicz Architekci Sp. z o.o.

tel. 58 762 04 12

KONTRAKT:

EKOINNOW.

FAZA:

PW

BRANŻA:

E

TYP DOK.:

RYS

12.2020

RZUT DACHU

PLAN INSTALACJI ZASILAJĄCYCH

STREFA INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH I TURBIN WIARTOWYCH
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KORYTO POŻAROWE E-90. WYMIAR ZGODNIE Z RZUTEM
NOSNOŚĆ 25KG/M

URZĄDZENIE TELETECHNICZNE DO ZASILENIA

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
WYMIARY I WYPOSAŻENIE ZGODNIE ZE SCHEMATEM

KORYTO KABLOWE. WYMIAR ZGODNIE Z RZUTEM
NOSNOŚĆ MIN 50KG/M

PIONOWA LUB POZIOMA TRASA PROWADZENIA KABLI
KABLE UKŁADANE NA KORYTKACH I DRABINKACH KABLOWYCH 
LUB NA UCHWYTACH PRZYMOCOWANYCH DO ŚCIAN I STROPÓW

LEGENDA:

R42W-107
YKYżo 5x4

R42W-106
YKYżo 5x4
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