3073
839 1395 9
rewizja rury spustowe] w cokole 61952 11 9x52 rewizja rury spustowe] w cokole
-| ZESTAWIENIE_POWIERZCHNI
> 5 5 I > 5 5 BB NUMER NAZWA POW
01 RECEPCJA 16,27
] — 0 SERWEROWNIA 1032
57 477 57 191 kg 96 1299 57 3y 380 57 03 SR 505
00/16 | WIATROLAPT - =) e—o 02 \ \ 04 KORYTARZ 3157
H=348cm =P, 38 GRE 200 §25 © © . H=326cm 05 FALL 71,37
M ™ uw uw
134 - 00/17 [BIURD - b S ¢ 134 06 WIATROLAP 249
0)755 S T2,67 m I WYKLADZINA 00/14 | BANK-BIURD 00/13 [BANK-BIURO 750 07 POM BANKOWATU 1.18
1 12,57 m? WYKL ADZINA 9,69 meIWYKLADZINA 08 BANK-KL.SCHOD 4,76
Q el e e 09 BANK—KASA 7,74
= DI _ - 10| BANK—SALA OBSLUGI KLIENTOW | 70,36
h s@lyg60en | =) 0 BANK- BIURO 13,40
=] = 17 BANK—BIURO 76,46
— 13 BANK—BIURO 9,69
=2 00/12 |BANK=BIURO 1z BANK—BIURO 1257
26,46 meIWYKLADZINA 17 SALA KONTERENCYINA [ 118,54
16 WIATROLAP 3,58
134 8 90&/; oz & 134 i S 1407
0 = 09m 2 > HIE(D) 18 BIURO 9,09
551 M7 477 57 191 o 1421 sifl | ° 9 WC DANSKI 376
K 70 WC WESK] 1098
. I went. 7 KL.SCHOD. 787
N, SUMA POWIERZCHNI 462.42
A v — 169 57 191 4
D O & s
s 00/19 1WC DANSKI o ]
. :{s)aem GRES -9(D) 5 E
o« —
134 B | et B 2 —— 134
0755 v L g e 3 H=383cm 8 N s
3
2
90 90
——(0) 00/20 WC NESKI —20—~(D) ) 15/14 |SALA_KONFERENCY)INA
57 3 2j046 L) % 1098 miGREs — 1,789 191 ) s 178 54 P IPARKIET
& I e rﬁ ﬂ ey
1 00/21 |KL.SCHOD. 90 ]
% 7,87 meILASTRIKO 200 -
ol ] A gcwp% R OEN=)
e 2557 7 Y ] m 1421 sf || =
| +045
|
E? 5 r|g 5
‘ o o o 5
57 ! 231 L 1‘ /ﬁ?/\%\ 1 95/?%\ ﬁ% 57
! b = o = | @
| RaR © | VIQIBANK-SALA OBSLUGI KLENTOW
134 B 1045 [l 15 3 X RES/WYKIADZINA 134
5 00/01 |RECEPCIA Sy W H ‘ 1
255 8 16,22m7IGRES ! o 5 E o] 140)
| S | ‘
| Bl |
.
| ol | | _ 3 D
| 2 | H=394cm < - “v 0‘?‘
] N ~Nel < X
© w00 Y TEERAAN T __
° > ¢ sonp e — -
22 = 00/05 [HALL 00/0B |WIATROLAP 00/07 [POMBANKOMATU | BANK
< 5 71,57mPIGRES 2,49 I GRES 7,18 IGRES
H=346cm h sciany=230cm \ 3
w
134 00/02 | SERWEROWNIA =100/04 [KORITARZ = s o)
0 255 B 10,92 m*IGRES 31,52 miIGRE instrukcja bezpieczenstwa F, §§9< s
- - 0Zarowego 20 20 SRR 10
p 9 +S
57 477 57 P 57 567 A 233 5 560 57 3l 37 7
alarm fechniczn = = / N
<] S I < 2] -
K|S ~ [~ E . bt (@)
T = i e ] 26 H=3260m S ) S |1 s |
1 b e s s - ZF— °F 2o g2 =,
= 25 o5 @002 25 g I 00/Q9 [BANK-KASA 00/10 |BANK-BIURO S||'E & —g T g ==
H=3480m 2 o 2k 0-(0) / T3A0mIWKCADZINY = =5 sl A =
134 o 00/03 |BIURD | | = o | h scigny=260cm S ¥ | 1134 o
Db = 20,95 IWYKLADZINA IR = T 5® o =2
! ! o o 00/08 |BANK K1l S4HOD | = S -
| | 476rICRES] | | |10f19k24 k=) < g
57 725 - 57 57 1305 i 157 361 S z 2
Bla-14 Y ‘ NS = S v
| | m N = ~
. . — N\j o § o~
5 5 5 |j> 5 5 5 B R -]
= < s = % @™
2o || 8o E R
% B~ || 2882
rewizja rury spustowe] w cokole, «19x321 = RN e =
839 1395 839 %i 2|8 |s=
. e o -
3073 go || 58|22 2 | =
L © = L = S & o= Lol
=~ Q;.géz\ o —
— K=} o= < [
UWAG: £ 8§§§§E & SE
— . . . N o [S]
W CELU DOKLADNEGO SPRAWDZENIA PODLACZEN KOMINOWYCH WENTYLACJ NALEZY WYKONAC EKSPERTYZE KOMINIARSKA 3 Tl oF|8 O ooy B
OZNACZENIA: i SBE|2 2| g |T Y X g —
“ > = < O O . S| - g8 D
GASNICA sgHl23(80 |68 88 ~.
HYDRANT POZAROWY e ES|He 553 58 @ f
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA / =g _ E B 2
GLOWNY WYLACZNIK PRADU = 3 . = s
& 5 g £ = K




