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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla inwestycji pn.: 
„Budowa tężni solankowej wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w 
ramach zadania „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej".  

1.2. Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczące wykonania robót związanych z budową zewnętrznej instalacji 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tężni solankowej przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Projektowany zakres robót obejmuje: 
− budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej, 
− budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
definicjami podanymi w OST „Określenia podstawowe” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w 0ST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Wszystkie materiały zakupione przez Wykonawcę robót, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

atestu lub świadectwa jakości, powinny być zaopatrzone w taki dokument oraz posiadać deklarację zgodności. 

2.2. Materiały - wymagania szczegółowe 

Materiały zastosowane do wykonania projektowanego zakresu robót powinny być zgodne z podanymi w 
dokumentacji technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót:  

Obiekt zasilany będzie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.  Woda będzie wykorzystywana do 
przygotowania roztworu solanki. Instalację zewnętrzną wykonać metodą wykopu otwartego. Instalację oznakować 
na całej długości taśmą lokalizacyjno – ostrzegawczą. Instalację prowadzić ze spadkiem w kierunku studni zasilającej 
tak, aby umożliwić odwodnienie całej instalacji na okres zimowy. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany będzie w 
studni wodomierzowej. Na instalacji zabudować zawory kulowe odcinające za i przed wodomierzem. 

Projektuje się okresowe odprowadzanie zużytej solanki / wywóz przez firmę koncesjonowaną do wywozu 
tego typu ścieków. Ponadto obiekt będzie posiadał awaryjnie podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Przy wprowadzaniu ścieków do odbiornika, jakim jest kanalizacja sanitarna powinna być przeprowadzona analiza 
składu odprowadzanych ścieków. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dostawców solanki w gotowych 
preparatach nie występują substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola robót w zakresie wykonania rekultywacji trawników  

W czasie robót Wykonawca powinien sprawdzać czy stosowane materiały są zgodne z dokumentacją 
techniczną i czy nie są uszkodzone. Wszystkie materiały oraz ich deklaracje zgodności należy przedstawić 
Inspektorowi nadzoru przed ich zabudowaniem do zatwierdzenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem robót). 
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi 

opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 


