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Zamawiający:
Gmina Mszana Dolna – Urząd Gminy
Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6

       

                                                                                               Uczestnicy postepowania

Dotyczy: WYMIANA OSWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE MSZANA DOLNA NA ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE OSWIETLENIE W TECHNOLOGII LED

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień  publicznych ( t. j. Dz. U. z 2024r.  poz.1320) – dalej ustawa Pzp do Zamawiającego wpłynęły pytania w związku z prowadzonym postepowaniem tj. 


	1. [bookmark: _Hlk177811879]W specyfikacji technicznej Zamawiający wymaga dostarczenia opraw spełniających następujący wymóg:
„[image: ]”
            W związku powyższym wnosimy o dopuszczenie opraw umożliwiających 
            przeprowadzenie prac serwisowych, w tym wymianę podzespołów elektrycznych, na
            słupie bez konieczności zdejmowania oprawy co nie generuje dodatkowych koszów
            związanych z wydłużeniem prac serwisu np. konieczność ponownej nastawy kąta 
            świecenia oprawy po zakończonym serwisie. 

	            Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia opraw wyposażonych
            przed zasilaczem w zabezpieczenie przed przepięciami min. 10kV natomiast bezpiecznik
            GG500V 6A 10x38mm powinien być zainstalowany w rewizji słupa lub w podstawie
            bezpiecznikowej napowietrznej z zaciskiem do linii izolowanych typu AsXSn.

AD1.    Zamawiający podtrzymuje ten wymóg. Realną potrzebą jest usprawnienie przyszłych prac
           konserwacyjno – eksploatacyjnych . Z uwagi na regulamin programu wkładki GG500V 6A 
           muszą być elementem wyposażenia oprawy, uwzględnione w liście komponentów 
           certyfikacji ENEC.


	2. Zamawiający wymaga aby oprawy posiadały deklarację środowiskową PEP zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzoną przez uprawioną jednostkę badawczą. Zgodnie z wiedzą Wykonawcy obecnie wyłącznie jeden producent działający na rynku polskim posiada rzeczoną deklarację w formie wymaganej przez Zamawiającego. Wykonawca wskazuje ponadto, że wprowadzanie dodatkowego wymogu autoryzowania czy potwierdzania deklaracji producentów jest sprzeczne z samym sensem dokumentów jakim są deklaracje. Co więcej ustawodawca w PZP sam dąży do zwiększania konkurencyjności, wskazując, że środki dowodowe powinny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, a także nie mogą one ograniczać uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W ustawie PZP art 106 ust 3 określa obowiązek Zamawiającego do akceptacji równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. Jako środek dowodowy, ustawodawca wielokrotnie wskazuje, dokumentacje techniczną producenta. Wykonawca wnosi o wykreślenie tego wymogu lub wskazanie podstawy prawnej do wprowadzenia ograniczającego konkurencyjność postępowania zapisu nie mającego żadnego uzasadnienia prawnego czy technicznego, i wymaganie dokumentów, którymi nie tylko nie muszą się legitymować, ale dla których przewidzianą formą jest „deklaracja”.

AD 2. Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP Zamawiający ma obowiązek
           monitorowania wszystkich potencjalnych ilości odpadów jakie mogą powstać w wyniku 
           przeprowadzanych inwestycji. Dlatego na podstawie art. 102Ustawy PZP Zamawiający
           zobowiązany jest do weryfikacji oferowanych materiałów, produktów lub usług w tym
           również w zakresie parametrów i wartości określających poziom oddziaływania inwestycji 
           na środowisko, klimat oraz powstawanie odpadów.  Jedną z podstawowych metod
            informowania o cechach środowiskowych wyrobów jest wykonanie deklaracji
           środowiskowej typu III czyli EPD. EPD to dokument, który w jasny sposób informuje o
           wpływie danego produktu na środowisko w całym cyklu jego życia. Mając na uwadze 
           powyższe oraz wymagania dotyczące dbałości o środowisko wymóg posiadania przez
           Wykonawcę deklaracji środowiskowych potwierdzonych przez uprawnioną jednostkę
           badawczą opracowanych zgodnie z normami ISO 14040:2006 lub równoważnymi 
           dokumentami jest uzasadniony i wynika również z Ustawy PZP


	3. Zamawiający oczekuje dostarczenia oprawy, której zmiana sposobu montażu wysięgnik / bezpośrednio na słupie odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy (tj. odseparowania uchwytu od korpusu). W związku z faktem, iż nie ma możliwości zmiany montażu oprawy z wysięgnika bezpośrednio na słup lub bezpośrednio ze słupa na wysięgnik bez zdejmowania oprawy wnosimy o wykreślenie zapisu „Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy (tj. odseparowania uchwytu od korpusu).” i pozostawienie „Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt, wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo na kolor oprawy, stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie.” Jednocześnie wnosimy o zmianę wymogu dotyczącego kąta wychylenia oprawy w zakresie zgodnym z audytem / obliczeniami referencyjnym, gdzie nachylenie wysięgnika wynosiło od 0-15 stopni.

AD 3.  Zamawiający podtrzymuje zapis jako zgodny z Ustawą PZP  oraz dopuszcza 
            rozwiązania w których wymagany zakres regulacji kąta nachylenia będzie realizowany 
            za pomocą dedykowanego niezintegrowanego przegubu. W takiej sytuacji wymaga 
            złożenia wraz z ofertą raportu dla przegubu na zgodność z normą PN-EN 60068-2-6 lub
            równoważną dla oferowanych wersji opraw.




	4. Zamawiający w Projekcie wymiany opraw zamieszcza specyfikację techniczną opraw oświetleniowych, w której wskazuje, że oprawa powinna pracować w temperaturze otoczenia do max 50oC. W opinii Wykonawcy, wymóg taki jest nadmierny i niezasadny. Wykonawca wskazuje, że wg danych z IMGW, od roku 1921(wcześniej nie prowadzono pomiarów w tym zakresie), najwyższą zanotowaną temperaturą w Polsce było 40oC. Warto nadmienić, że temperatura taka została osiągnięta podczas dnia, czyli w czasie, w którym oprawy co do zasady nie pracują. Najwyższa odnotowana temperatura w Polsce w nocy była znacznie niższa i nie przekraczała 27°C. Warto również zaznaczyć, że oprawy o znamionowej temperaturze pracy w zakresie od -40°C do +40°C, badane są w temperaturze +50°C, co w razie krótkotrwałego użytkowania w takiej temperaturze ma zapewnić ich bezawaryjność. W związku z zastrzeżeniem przez Zamawiającego takiego zakresu temperaturowego, z postępowania eliminowana jest znaczna ilość opraw różnych producentów co ogranicza konkurencyjność, nie przedkładając się w żaden sposób na cechy użytkowe opraw, które przyniosą Zamawiającemu jakiekolwiek korzyści. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zakresu temperaturowego pracy opraw i ograniczenie go do wymogu pracy do +40°C ?

AD 4. Zamawiający podtrzymuje zapis jako zgodny z Ustawą PZP . Według wiedzy 
           Zamawiającego oraz informacji dostępnych na oficjalnych stronach internetowych 
           producentów min. 3 dostępnych na polskim rynku renomowanych producentów posiada 
           w swojej ofercie oprawy LED z wymaganym zakresem temperatury , w którym oprawa 
           pracuje prawidłowo.



5. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia sterowników, które powinny spełniać następujący wymóg: "Bezpośrednia komunikacja sterowników lub grupy sterowników z serwerem, bez urządzeń pośredniczących wyniesionych poza oprawę jak np. Gateway, HUB, sterowniki centralne, stacje bazowe, bramki, itp. oraz "Bezpośrednia i bezprzewodowa komunikacja pomiędzy sterownikami niezależnie od sposobu ich zasilania."
W związku z powyższym wnosimy o wyjaśnienia na przykładzie jaką funkcję osiągnięcia celu powinny realizować sterowniki komunikujące się miedzy sobą, która nie może być realizowana za pomocą platformy, na której zainstalowany jest system terowania. W przypadku braku uzasadnienia wnosimy o dopuszczenia rozwiązania równoważnego polegającego na zastosowaniu sterowników komunikujących się między sobą pośrednio za pośrednictwem serwera chmurowego.
 
 AD 5. Wymagający określił wymóg bezpośredniej komunikacji pomiędzy sterownikami jako 
           istotny ze względu na eksploatację oraz rozbudowę systemu sterowania o dodatkowe 
            funkcjonalności np. ośw. adaptacyjne. W takiej sytuacji komunikacja pomiędzy 
            sterownikami jest niezbędna z uwagi na szybkość wymiany informacji  i realizowania 
            zadania przez użytkownika scenariuszy. Ponad to bezpośrednia komunikacja pomiędzy 
            sterownikami jest również istotna ze względu na bezpieczeństwo. W sytuacji utraty 
            komunikacji sterownika z siecią komórkową system będzie działać w swojej sieci 
            lokalnej i zachowana zostanie ciągłość oświetlenia.
  
6. W SWZ PŁ DZIAŁ II. Pkt 3 widnieje zapis „Wykonawca w ofercie może zadeklarować dłuższy okres gwarancji. Wydłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Okres gwarancji należy zadeklarować w miesiącach. Maksymalny okres gwarancji brany pod uwagę przy ocenie ofert wynosi 120 miesiące. „ Natomiast w dokumencie Specyfikacja techniczna pkt 2, ppkt 33. widnieje zapis o minimalnym okresie gwarancji na oprawę 12 lat. Wnosimy o doprecyzowanie okresu gwarancji wymaganego na oprawę oświetleniową.




    AD 6. Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w SWZ oraz zmianę ogłoszenia. W załączeniu  
              SWZ Zmiana 1” oraz zamienny formularz cenowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, 
              że zmienia termin składania ofert na dzień 01.10.2024r. 


7. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z ciążącym na Zamawiającym obowiązku 
rzetelnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w tym m.in. procedury 
 oceny oferty przed wyłonieniem wykonawcy, Zamawiający wymaga od wykonawców 
złożenia przedmiotowych środków dowodowych względem oferowanych rozwiązań. Wskazać 
należy, że udostępniona przez Zamawiającego Dokumentacja Techniczna zawiera szereg
 norm, badań, certyfikatów, deklaracji itp. względem opraw oświetleniowych z 
informacją, że sprawdzenie spełnienia wymagań będzie odbywało się na podstawie 
złożonych przez Wykonawcę konkretnych dokumentów w postaci kart katalogowych, 
certyfikatów i deklaracji. Dla zachowania zasady równego traktowania wykonawców, 
zgodnie z art. 16 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed dokonaniem wyboru oferty 
powinien mieć stuprocentową pewność, że oferta jest również zgodna z wymaganiami 
Projektu Technicznego, a jedynym sposobem na weryfikację jest wezwanie wykonawcy do
 złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Powyższe jest również istotne w świetle
 wydarzeń jakie mają miejsce dla inwestycji w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”,
 gdzie nierzetelni wykonawcy bazując na „lukach” SWZ składają nierealne oferty np. 
deklarując gwarancję 30 lat czy ofertując rozwiązania niezgodne z SWZ, co ujawnia się dopiero
 przed rozpoczęciem prac montażowych już po podpisaniu umowy. Obowiązek weryfikacji oferty 
pod względem zgodności z Projektem Technicznym wynika również z orzecznictwa Krajowej 
Izby Odwoławczej sygn. akt KIO 1537/21, gdzie wskazano m.in., że Zamawiający nie może 
zaniechać pewnych czynności w wyniku których możliwe będzie ustalenie, że złożona 
 oferta jest zgodna lub niezgodna z SWZ

   AD 7. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Każdy Wykonawca składający ofertę nierzetelną 
             musi liczyć się z sankcją z art 297 kk, wykluczeniem z zamówień publicznych, a jeżeli tego rodzaju
             okoliczność zostanie ujawniona po zawarciu umowy także z odstąpieniem od umowy przez 
             Zamawiającego i zapłatą kary umownej"


                                                                                                  
                                                                                                  Zastępca Wójta Gminy /-/ Wacław Zoń                                                
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