Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
,,Przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”
I. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej 
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie spełniającego wymogi ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz. U. 2020 poz. 264 z późn. zm.). 
2. Audyt energetyczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

3. Audyt energetyczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. :

1) należy przeprowadzić na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych 
i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;

2) zawierać ma szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez Zamawiającego;

3) powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta;

4. Raport z audytu powinien zawierać w szczególności:
1) streszczenie wykonawcze: 

a) zestawienie możliwości poprawy efektywności energetycznej, uzyskania oszczędności energii wynikających z przeprowadzonego postępowania, niezbędnych inwestycji oraz ich rentowności i innych możliwych zysków nieenergetycznych (jak np. wydajność),
b) proponowany program wdrożenia,

2) tło:

a) ogólne informacje o organizacji audytowanej, audytorze energetycznym 
i metodologii audytu energetycznego, kontekstu audytu energetycznego, 
b) opis obiektów audytowanych,
c) istotne normy i regulacje,

3)  audyt energetyczny:

a) opis audytu energetycznego, zakres, cel i szczegółowość, ramy czasowe i granice,
b) informacje dotyczące zbierania danych:

· konfiguracja urządzeń pomiarowych,
· zestawienie wykorzystanych danych (z wyszczególnieniem, które z nich wynikają z pomiarów, a które z szacunków),
· kopie danych kluczowych i świadectw wzorcowania, w razie potrzeby.

4) analiza zużycia energii,
5) kryteria zestawienia środków poprawy efektywności energetycznej,
6) możliwości poprawy efektywności energetycznej:

a) proponowane działania, zalecenia, plan i harmonogram wdrożenia,
b) założenia przyjęte do obliczania oszczędności i wynikająca z nich trafność zaleceń,
c) informacje na temat dostępnych subwencji i dotacji,
d) stosowne analizy ekonomiczne,
e) możliwe interakcje z innymi proponowanymi zaleceniami,
f) metody pomiarów i weryfikacji, mające zastosowanie przy po realizacyjnej ocenie zalecanych możliwości,

7) wnioski.

Proces audytu energetycznego powinien być przeprowadzony zgodnie z procedurą określoną w PN-EN 16247.
5. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również przygotowanie odpowiedniego raportu i dokumentów, w tym raportu dla prezesa URE.
6. Zaleca się, jako istotne, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty, o których mowa powyżej ponosi Wykonawca. 
7. Wymagany okres gwarancji i rękojmi – minimum 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.
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