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PUSS PIŁA ul. PODCHORĄŻYCH 10
PRZEBUDOWA   W ZAKRESIE  DOSTOSOWANIA  DO OCHRONY  

PIŁA ul. PODCHORĄŻYCH 10, DZIAŁKA NR 319
   PRZECIWPOŻAROWEJ  BUDYNKU „ D”  PUSS  W  PILE

Nr uprawnień

WNĘKA 95x70x25cm
NA HYDRANT + GAŚNICĘ
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Projektował:

Sprawdził :

mgr inż.Mirosław Lisowski
upr. do proj. w spec. elektrycznej i telekomunikacyjnej bez ograniczeń 162/72Bg
mgr inż.Marek Reszelski
upr. do proj. w spec. elektrycznej   bez ograniczeń

RG "D"

ZESTAW HYDROFOROWY

 HDGs(żo) FE180 PH90/5x6

   czujka dymu      

 przycisk oddymiajacy  

  przycisk przewietrzający 

  napęd okna lub drzwi  M

  centrala oddymiająca  

UAN-8345/1285/88
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