
Naprawa instalacji gazowej 
 
Kotłownia gazowa K-3 oraz stacja red-pom II st. 
KOTŁOWNIA K-3 
 
1.Akumulator do  MD-2.Z Gazex oraz detektor gazu DEX 12- 2 szt. 
wraz z usługa wymiany. Po zakończeniu 
prac przeprowadzenie prób działania 
ASBIG Gazex. 
 
STACJA RED-POM GAZU II° zasila kotłownię K-3 
1. Zawór CZTL wraz z kompletem 
śrubunków oraz rurką impulsową 

 
2.Przelicznik objętości wraz z uchwytem                                  
montażowy oraz Świadectwem 
Wzorcowania oraz Deklaracją MID. 

 
 
3.Konwerter separacyjny do przelicznika                          
objętości. 
4.Materiały elektryczne, ochronniki, 
zasilacz osprzęt elektryczny do 
modernizacji istniejącej szafki telemetrii. 
5.Usługa wymiany urządzeń, 
programowania i uruchomienia układu 
pomiarowego gazu oraz 
telemetrycznego przekazu danych. 
 



 
Kotłownia gazowa K-4 oraz stacja red-pom II st. 
1. Akumulator do  MD-2.Z Gazex z wymianą. 
2. Sensor metanu do detektorów GAZEX DEX12-2 szt.  
3. Sygnalizator optyczno-akustyczny SL wraz z usługa wymiany. Po zakończeniu 
prac przeprowadzenie prób działania 
ASBIG Gazex. 
 
3.Zawór klapowy MAG-3  DN 65 

     
wraz kompletem uszczelek oraz śrub oraz nowym kołnierzem szyjkowym oraz nową szafką 
gazową. 
Usługa wymiany uszkodzonego zaworu 
MAG-1 na nowy zawór MAG-3. 
Wykonanie prac spawalniczych na 
czynnej instalacji gazowej. 
Wykonanie skróconej próby szczelności, 
malowanie armatury, 
Wymiana szafki gazowej.  
 
KUCHNIA 
1. Akumulator do centrali sterującej MD 
2. Sensor metanu do detektorów GAZEX DEX12-2 szt.  
3. Akumulator do zasilacza PS. 1 szt 
Wymiana sensorów, akumulatorów, po 
zakończeniu prac przeprowadzenie prób 
działania ASBIG Gazex. 
 

 

 

Zalecana wizja lokalna w celu przedstawienia wyceny. 
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