
 

 

Szczegółowy opis prac elektrycznych związanych 
z rozbudową systemu Yard Management w Ekocemie 

 
 
 
 
Szczegółowy opis prac elektrycznych: 
 
 

1. Kompleksowe wykonanie instalacji szaf elektrycznych A3YM01 i POLRCK0808R105 w rozdzielni 
elektrycznej +A3. 
Zakres prac obejmuje: 
a) Montaż szafy A3YM01 w rozdzielni elektrycznej +A3 (szafę dostarczy inwestor). 
b) Wykonanie podwójnego zasilania szafy A3YM01 z rozdzielnic P2X00 i A3N06, które są 

zlokalizowane w rozdzielni +A3. 
Zakres prac do wykonania obejmuje także kompleksowe wykonanie (dostawa i montaż) 
odpływów w rozdzielnicach P2X00 i A3N06. 

c) Montaż szafy POLRCK0808R105 w rozdzielni elektrycznej (szafę dostarczy inwestor). 
d) Wykonanie zasilania szafy POLRCK0808R105 z rozdzielnicy A3YM01. 
e) Odkurzenie całej rozdzielni elektrycznej +A3 oraz przedziału kablowego pod podłogą 

techniczną. 
 

2. Kompleksowe wykonanie jedno modowej linii światłowodowej 48J między Serwerownią 
zlokalizowaną w biurowcu a rozdzielnią elektryczną +A3. 
Zakres prac obejmuje: 
a) Dostawę i ułożenie światłowodu jedno modowego 48J od szafy POLRCK0808R84 

(zlokalizowana w Serwerowni) a szafą POLRCK0808R105 (zlokalizowana w +A3). 
Należy zastosować kabel światłowodowy Z-XOTKtsdD 48J. 

b) Zakończenie światłowodu metodą spawania na patch panelach w w/w szafach. 
c) Dostawa i montaż w szafie POLRCK0808R84 kompletnej szuflady światłowodowej z patch 

panelem (1U, 48xSC), organizatora poziomego oraz półki zapasu patch cordów firmy Fibrain 
(elementy identyczne jak już istniejące). 

d) Wykonanie trwałego oznaczenia kabla światłowodowego na jego całej długości (odległość 
między oznacznikami nie większa niż 10m). 

e) Dostawa 8 szt. podwójnych patch cordów jedno modowych o długości do 2m. 
 

3. Kompleksowe wykonanie kanalizacji teletechnicznej między rozdzielnią elektryczną +A3, 
telebimem i szafą ENTRY01. 
Zakres obejmuje: 
a) Dostawa i wykonanie kanalizacji teletechnicznej zgodnie z projektem PB i uwzględnieniem 

szczegółów wprowadzonych na schemacie =STUDNIA w dokumentacji INFRASTRUKTURA. 
b) Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. 
c) Ułożenie ocynkowanej bednarki w wykopie między rozdzielnią elektryczną a telebimem i 

szafą ENTRY01. 
d) Wykonanie betonowego cokołu fundamentowego pod szafę ENTRY01 w nowej lokalizacji 

(do 0,5m3 betonu). 
 



 

 

4. Kompleksowe wykonanie instalacji szafy ENTRY01. 
Zakres prac obejmuje: 
a) Wykonanie niezbędnych zmian w szafie ENTRY01 zgodnie z projektem. 

Zakres obejmuje także dostawę wszystkich aparatów elektrycznych o które należy 
rozbudować szafę. 

b) Demontaż, przeniesienie i ponowny montaż szafy ENTRY01 oraz skrzynki na plomby w nowej 
lokalizacji. 

c) Wykonanie zasilania szafy ENTRY01 z rozdzielni elektrycznej +A3 (szafa A3YM01). 
d) Wykonanie jedno modowej linii światłowodowej 12J między szafami ENTRY01 a 

POLRCK0808R105 (rozdzielnia elektryczna +A3). 
Należy zastosować kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 12J. 

e) Wykonanie instalacji uziemiającej szafę ENTRY01. 
f) Dostawa i wykonanie instalacji oświetleniowej wiaty oraz najbliższego terenu. 

 
5. Kompleksowe wykonanie instalacji zasilającej i komunikacyjnej telebimu. 

Zakres prac obejmuje: 
a) Wykonanie instalacji zasilającej telebim. 
b) Wykonanie instalacji sterowania telebimem. 

Należy zastosować kable UTP kat. 5e (wykonanie zewnętrzne, żelowane). 
c) Wykonanie instalacji uziemiającej telebim. 
d) Wykonanie instalacji odgromowej telebimu. 
 

6. Kompleksowe wykonanie instalacji telefonu obok szafy ENTRY01. 
a) Dostawa i montaż aparatu telefonicznego Telkom-Telos ATP-2 obok szafy ENTRY01. 
b) Dostawa i ułożenie kabla UTP kat. 5e (wykonanie zewnętrzne) od telefonu do szafy 

ENTRY01. 
c) Kabel UTP zakończyć w szafie ENTRY01 gniazdkiem na szynę TS. 

 
7. Wykonanie instalacji zasilającej i światłowodowej dla czterech kamer telewizji CCTV. 

Zakres prac obejmuje: 
a) Doprowadzenie do kamery zlokalizowanej na słupie telebimu instalacji elektrycznej (kabel 

NYY-J 3x1,5qmm z szafy A3YM01) i światłowodowej (światłowód jedno modowy 4J z szafy 
POLRCK0808R105). 

b) Doprowadzenie do kamery zlokalizowanej w pobliżu szafy ENTRY01 instalacji elektrycznej 
(kabel NYY-J 3x1,5qmm z szafy A3YM01) i światłowodowej (światłowód jedno modowy 4J z 
szafy POLRCK0808R105). 

c) Doprowadzenie do dwóch kamer zlokalizowanych na słupach oświetleniowych w pobliżu 
wagi samochodowej instalacji elektrycznej (kabel NYY-J 3x1,5qmm z szafy ENTRY02) i 
światłowodowej (światłowód jedno modowy 4J z szafy ENTRY02). 

Kable światłowodowe od studzienek kanalizacji teletechnicznej do miejsca montażu kamer 
należy układać w dedykowanej rurze osłonowej np. OPTO40. 
Zakres zadania nie obejmuje dostawy i montażu kamer oraz spawania światłowodów 
przeznaczonych dla kamer. 
 
 
 
 
 



 

 

8. Wykonanie wiaty osłaniającej szafę ENTRY01. 
Zakres prac obejmuje: 
a) Wykonanie wiaty (dla szafy elektrycznej) o lekkiej konstrukcji stalowej o wymiarach: 

 dach 1,30 x 2,00 m 
 ściany (2,00+0,43) x 2,50 m 

Konstrukcja wiaty będzie przytwierdzona do istniejącej betonowej nawierzchni drogowej 
oraz ściany hali surowców.  
Pokrycie wiaty będzie wykonane blachą trapezową powlekaną wraz z obróbkami 
blacharskimi. 

b) Dostawa i montaż certyfikowanych skręcanych barierek ochronnych o długości 2m przed 
wejściem do wiaty. 

c) Dostawa i montaż certyfikowanych skręcanych barierek ochronnych o długości 10m przed 
wejściem do rozdzielni elektrycznej +A3. 

d) Przeniesienie o 5m słupa oświetleniowego zlokalizowanego w pobliżu wjazdowej wagi 
samochodowej. 

 
9. Wykonanie wymaganych pomiarów: 

a) instalacji elektrycznej (izolacja kabli, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej), 
b) instalacji uziemiającej i odgromowej, 
c) instalacji oświetleniowej (natężenia oświetlenia), 
d) kabli światłowodowych. 
 

10. Udział w uruchomieniu w/w instalacji elektrycznych. 
 

11. Wykonanie powykonawczych pomiarów geodezyjnych. 
 

12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w programie Eplan. 
 

 
Zadanie realizowane będzie na podstawie decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych 
wydanej przez organy administracji architektoniczno – budowlanej. 
W związku z powyższym wymagane jest zapewnienie przez Wykonawcę Kierownika Budowy nad 
realizacją zadania przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 
 
Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z n/w dokumentacją techniczną: 

 Projekt budowlany „PB_258 – telebim i terminal rejestrujący …” 
 Projekt szafy elektrycznej „A3YM01…” 
 Projekt rozbudowy szafy „A3N06…” 
 Projekt rozbudowy szafy „P2X00…” 
 Projekt szafy IT „POLRCK0808R105…” 
 Projekt rozbudowy szafy elektrycznej (terminal rejestrujący) „ENTRY01…” 
 Projekt infrastruktury systemy YM (Yard Management) „INFRASTRUKTURA…” 
 Opis techniczny „Projekt szaf sterowniczych systemu YM …”. 


