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Warszawa, dnia 10 listopada 2023 r. 
Zamawiający: 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Chocimska 24 

00-791 Warszawa 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej 

w zakresie wyposażenia budynków „AB” i „C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH  

– Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24 w przeciwpożarowy wyłącznik 

prądu”. 

Znak postępowania: O.OZP.260.142.10.2023 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Zamawiający, tj. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy informuje,  

że w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”), który wpłynął  

do Zamawiającego, niniejszym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2022 poz. 1710 ze zm.) przekazuje treść zapytania  

wraz z odpowiedzią. 

Pytanie: 

Dzień dobry. Proszę o informację , czy Zamawiający posiada:  

a) aktualny schemat rozdzielni głównej, schemat elektryczny dla każdego z budynków  

b) aktualny scenariusz pożarowy 

c) aktualny schemat podziału na strefy pożarowe 

d) inwentaryzację budynków lub przynajmniej dokumentację archiwalną. 

Jeśli tak proszę o załączenie do materiałów przetargu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, co następuje: 

Odpowiedź w zakresie lit. a):  
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Zamawiający nie posiada aktualnego schematu rozdzielni głównej  

oraz aktualnego schematu elektrycznego dla budynku „AB” i „C”. Zamawiający dysponuje jedynie 

częściowo nieaktualną i niekompletną wersją papierową dokumentacji archiwalnej w zakresie branży 

elektrycznej.  

Odpowiedź w zakresie lit. b):  

Zamawiający nie posiada aktualnego scenariusza pożarowego. 

Odpowiedź w zakresie lit. c):  

Zamawiający przekazuje nw. ekspertyzy techniczne ochrony przeciwpożarowej budynku „AB” i „C”, które 

określają między innymi planowany podział budynków  

na strefy pożarowe, który należy uwzględnić przy wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie 

wyposażenia budynków „AB” i „C” NIZP PZH -PIB przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie w przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu:   

- ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku biurowo – laboratoryjnego „AB” – 

opracowanie luty 2011 r. 

- ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku biurowo – laboratoryjnego „C” – 

opracowanie luty 2011 r.    

Odpowiedź w zakresie lit. d):  

Zamawiający nie posiada aktualnej inwentaryzacji budowlanej budynków „AB” i „C”. Zamawiający 

informuje, że jest w posiadaniu rzutów poszczególnych kondygnacji budynków „AB” i „C”, które stanowią 

załącznik do przekazanych ekspertyz technicznych stanu ochrony przeciwpożarowej w formacie: .dwg 

 

Załączniki: 

1. Ekspertyzy techniczne ochrony przeciwpożarowej budynku „AB” i „C”. 

 
Zatwierdził: 

 
 

 
Dyrektor 

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH 

– Państwowego Instytutu Badawczego 

dr n. med. Bernard Waśko 


