
mgr inż. Marcin Foterek

Rozdzielnica RT

Opracował:

Data opracowania:

Schemat:

26.04.2022

Kolory przewodów:
czarny - przewody zasilające 230/400V AC ,
niebieski - przewody neutralne,
żółto-zielony - przewody ochronne,
brązowy - przewody sterownicze 230V AC,
fioletowy - przewody sterownicze falownika/softstart 24V DC.
czerwony - przewody sterownicze +24VDC
biały - przewody sterownicze 0VDC
zielony - wejścia DI
żółty - wyjścia DO
pomarańczowy - obwody napięcia obcego
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