
m²0.06 POK. PACJENTA
11.51m²0.03 PRZYG. I MAG. LEK.

9.96 m²0.04 P. BADAŃ I OPATR.
18.02

m²0.02 KLATKA SCHODOWA
13.33

m²0.01 PRZEDSIONEK
2.69

m²0.54 KORYTARZ
38.31

m²0.05 ŁAZIENKA
3.12 m²0.07 POK. PACJENTA

11.37 m²0.09 POK. PACJENTA
12.93

m²0.10 ŁAZIENKA
2.70

m²0.08 ŁAZIENKA
2.30 m²0.13 POK. LEKARZY

14.90 m²0.14 HOL WEJŚCIOWY
13.33

m²0.55 KORYTARZ
62.66

m²0.15 POK. ORTOPEDÓW
15.30 m²0.18 POK. PACJENTA

26.32 m²0.20 POK. ANESTEZ.
11.72m²0.16 ŁAZIENKA

2.62 m²0.17 ŁAZIENKA
3.05

m²0.56 KORYTARZ
5.40

m²0.19 ŁAZIENKA
2.15

m²0.21 MAGAZYN CZYSTE
11.42m²0.22 KLATKA SCHODOWA

13.89m²0.23 POK. INSTRUMENT.
9.97

m²0.24 ŁAZIENKA
1.76m²0.26 P. PIELĘG. ANESTEZ.

12.46m²0.46 MAGAZYN CZYSTE
6.60 m²0.41 POM. SOCJ. PIELĘG.

4.90

m²0.40 ŁAZIENKA
4.32

m²0.38 P. PIELĘG. + RECEP.
13.21

m²0.39 ZAPLECZE - POZ. -0,5
3.01

m²0.42 ŁAZIENKA
2.30m²0.43 POK. PACJENTA

11.29m²0.44 POK. PACJENTA
11.29m²0.47 ŁAZIENKA

2.30m²0.49 POK. PACJENTA
11.39 m²0.48 POK. PACJENTA

11.39m²0.50 ŁAZIENKA
2.59m²0.51 KORYTARZ

3.52m²0.53 BRUDOWNIK
3.35

m²0.52 ŁAZ. NIEPEŁNOSPR.
9.20

m²0.11 ŁAZIENKA
2.66

m²0.45 ŁAZIENKA
2.30 m²0.25 KORYTARZ

2.27

m²0.12 MAGAZYN BRUDNE
5.71

m²0.35 KORYTARZ
7.67m²0.37 SALA WYBUDZEŃ

20.59

m²0.36 SALA OPERACYJNA
30.52

m²0.28 ŁAZIENKA
4.62 m²0.27 SZATNIA BRUDNA K.

3.69

m²0.29 SZATNIA CZYSTA K.
3.48

m²0.30 POM. TECH.
2.40

m²0.31 KORYTARZ
8.52

m²0.32 SZATNIA CZYSTA M.
2.48

m²0.33 ŁAZIENKA
4.62m²0.34 SZATNIA BRUDNA M.

3.96

SŁUP ŻELBETOWY S1
bxh=25x41cm

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /180D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /120D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /120D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

2x  L19 /240N
s.n.  +2,10m

2x  L19 /240N
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /120D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /180D
s.n.  +2,10m

1x  L19 /180D
s.n.  +2,10m

1x  L19 /180D
s.n.  +2,10m

4x 
 L1

9 /1
50D

s.n
.  +

2,1
0m

4x  L19 /120D
s.n.  +2,10m

4x 
 L1

9 /1
20D

s.n
.  +

2,1
0m

4x 
 L1

9 /1
20D

s.n
.  +

2,1
0m

SŁUP ŻELBETOWY S2
bxh=15x41cm

SŁUP ŻELBETOWY S1
bxh=25x41cm

SŁUP ŻELBETOWY S2
bxh=15x41cm

SŁUP ŻELBETOWY S1
bxh=25x41cm

SŁUP ŻELBETOWY S3
bxh=19,5x16,5cm

SŁUP ŻELBETOWY S5
bxh=20,5x43cm

3x 
 L1

9 /1
20D

s.n
.  +

2,1
0m

STROP ŻELBETOWY - SŻ1 -
 GR. 12

cm

42.5
110

25 140 73.5
111

15
127

25
127

15 58 120 100 29.5 124 9.5
127

25 127 52 177 5 100 17.5 43
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4 304 4 45 305 45.5 15 102 32.5 9 140 15.5

10 100 30 83 76.5 120 152 10.5 100 143.5 110 90.5 110 236 26.5 200 26.5 26 17 10 110 90.5

317 470 175
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SŁUP ŻELBETOWY S4
bxh=19x43cm

17

PROJEKTOWANY SZACHT INSTALACYJNY
OBUDOWANY ŚCIANAMI WG. KNAUF - W628 TYP B

PROJEKTOWANY SZACHT INSTALACYJNY
OBUDOWANY ŚCIANAMI WG. KNAUF - W628 TYP B

PROJEKTOWANE SZACHTY INSTALACYJNE
OBUDOWANE ŚCIANAMI WG. KNAUF - W628 TYP B

PRZEJŚCIE KANAŁÓW WENT. PRZEZ STROP NAD
PARTEREM Z WYKORZYSTANIEM KLAP
POŻAROWYCH W KLASIE EI60

PRZEJŚCIE KANAŁÓW WENT. PRZEZ STROP NAD
PARTEREM Z WYKORZYSTANIEM KLAP
POŻAROWYCH W KLASIE EI60

LEGENDA

OBSZAR STERYLIZATORNI WYŁĄCZONY Z OPRACOWANIA
PROJEKTOWANE ŚCIANY Z CEGŁY CERAMICZNEJ
PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE WG. FIRMY KNAUF - W112

Nr uprawnień Podpis

BIURO KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE " MOSKAR"  Mariusz Chodur
84-100 Puck, ul. Mistrzowska 21 / tel. 723 657 809

OPRACOWAŁ: mgr inż. Kamil ŻUKOWSKI

INWESTOR:

84-100 Puck
ul. 1-go Maja 13 A
Szpital Pucki Sp. z o.o.

z dnia 4 lutego 1994 ( Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami )
Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

Nazwa rysunku: Nr rysunku:

Branża: Faza: Data: Skala:
LUTY 2022

RZUT KONSTRUKCJI PARTERU

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY 1:50

K-1

NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

PRZEBUDOWA I REMONT PÓŁNOCNEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALA PUCKIEGO 
(SEGMENTU „B”) OZNACZONEGO W EWIDENCJI JAKO Z4 239

PUCK, JEDNOSTKA I OBRĘB EWID. 221103_1.0021 - 2.1, DZ. NR 181

mgr inż. Marcin BLOCKSPRAWDZAŁ:
upr. bud. nr KUP/0052/PWBKb/16 w spec. konstr.-bud. b.o.

mgr inż. Mariusz CHODURPROJEKTOWAŁ:
upr. bud. nr KUP/0045/PWOK/15 w spec. konstr.-bud. b.o.

OPIS SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT ROZPATRYWAĆ WG. OPISU TECHNCZENGO
ORAZ KART KATALOGOWYCH



m²1.50 ŁAZ. NIEPEŁNOSPR.
8.70

m²1.49 KORYTARZ
3.74m²1.51 BRUDOWNIK

3.58 m²1.48 POM. PORZĄDKOWE
3.13

m²1.46 POK. PACJENTA
19.61

m²1.45 ŁAZIENKA
3.00 m²1.44 POM. PRZYG. LEK.

10.05

m²1.39 ŁAZIENKA
4.44

m²1.40 POM. SOCJALNE
4.60 m²1.38 DYŻÓR. PIELĘGNIAR.

13.52 m²1.36 GAB. ORDYNATORA
7.50

m²1.34 POK. LEKARZY
29.17

m²1.47 IZOLATKA
2.59

m²1.42 POK. PACJENTA
19.45

m²1.43 IZOLATKA
2.59 m²1.41 ŁAZIENKA

3.31

m²1.35 SEKRETARIAT
10.56

m²1.37 POK. PIELĘGNIAREK
12.92 m²1.33 ŁAZIENKA

4.72

m²1.32 KUCHNIA
5.47

m²1.01 KLATKA SCHODOWA
13.39

m²1.02 MAGAZYN BRUDNY
10.12

m²1.29 MAGAZYN CZYSTE
8.13

m²1.30 POK. PACJENTA
20.03 m²1.28 POK. PACJENTA

20.03

m²1.26 KLATKA SCHODOWA
13.57 m²1.25 MAGAZYN

11.27

m²1.03 P. ZABIEG. I OPATR.
17.11

m²1.52 KORYTARZ
38.19 m²1.54 KORYTARZ

6.20m²1.53 KORYTARZ
63.02

m²1.06 IZOLATKA
3.07m²1.04 ŁAZIENKA

3.17

m²1.05 POK. PACJENTA
8.48 m²1.07 POK. PACJENTA

11.28

m²1.08 ŁAZIENKA
2.36 m²1.09 IZOLATKA

3.00

m²1.10 POK. PACJENTA
9.89

m²1.11 MAGAZYN LEKÓW
3.96

m²1.12 ŁAZIENKA
3.58

m²1.13 ŁAZIENKA
3.08

m²1.14 POK. PACJENTA
29.05 m²1.15 POK. PACJENTA

17.72 m²1.16 ŁAZIENKA
2.55 m²1.18 ŁAZIENKA

3.36

m²1.17 POK. PACJENTA
19.84

m²1.19 ŁAZIENKA
2.65 m²1.21 ŁAZIENKA

2.30

m²1.20 POK. PACJENTA
19.73 m²1.22 POK. PACJENTA

11.52

m²1.23 ŁAZIENKA
3.36

m²1.24 POK. PACJENTA
26.27

m²1.31 ŁAZIENKA
2.46 m²1.27 ŁAZIENKA

2.85

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /180D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /120D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

2x  L19 /240N
s.n.  +2,10m

2x  L19 /240N
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /120D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x  L19 /150D
s.n.  +2,10m

4x 
 L1

9 /1
20D

s.n
.  +

2,1
0m

4x 
 L1

9 /1
20D

s.n
.  +

2,1
0m

4x 
 L1

9 /1
20D

s.n
.  +

2,1
0m

4x 
 L1

9 /1
20D

s.n
.  +

2,1
0m 4x 

 L1
9 /1

20D
s.n

.  +
2,1

0m

SŁUP ŻELBETOWY S6
bxh=24,5x42cm

SŁUP ŻELBETOWY S9
bxh=23x44cm

SŁUP ŻELBETOWY S10
bxh=15x44cm

SŁUP ŻELBETOWY S11
bxh=30x44cm

SŁUP ŻELBETOWY S12
bxh=15x45cm

SŁUP ŻELBETOWY S13
bxh=44x45cm

SŁUP ŻELBETOWY S14
bxh=24x45cm

SŁUP ŻELBETOWY S15
bxh=38x44cm

SŁUP ŻELBETOWY S17
bxh=16x44cm

STR
OP Ż

ELB
ETO

WY - 
SŻ2

 - G
R. 12

cm

SŁUP ŻELBETOWY S16
bxh=15x44cm

WIENIEC ŻELBETOWY POD ŁUK
bxh=30x44cm

WIENIEC ŻELBETOWY POD ŁUK
bxh=30x44cm

SŁUP ŻELBETOWY S8
bxh=30x44cm

SŁUP ŻELBETOWY S7
bxh=15x42cm

SŁUP ŻELBETOWY S8
bxh=30x44cm

SŁUP ŻELBETOWY S8
bxh=30x44cm

SŁUP ŻELBETOWY S8
bxh=30x44cm
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PROJEKTOWANY SZACHT INSTALACYJNY
OBUDOWANY ŚCIANAMI WG. KNAUF - W628 TYP B

PROJEKTOWANY SZACHT INSTALACYJNY
OBUDOWANY ŚCIANAMI WG. KNAUF - W628 TYP B

PROJEKTOWANY SZACHT INSTALACYJNY
OBUDOWANY ŚCIANAMI WG. KNAUF - W628 TYP B

PROJEKTOWANE SZACHTY INSTALACYJNE
OBUDOWANE ŚCIANAMI WG. KNAUF - W628 TYP B393

1104

PRZEJŚCIE KANAŁÓW WENT. PRZEZ STROP NAD
PIĘTREM Z WYKORZYSTANIEM KLAP
POŻAROWYCH W KLASIE EI60

PRZEJŚCIE KANAŁÓW WENT. PRZEZ STROP NAD
PIĘTREM Z WYKORZYSTANIEM KLAP

POŻAROWYCH W KLASIE EI60

W MIEJSCU PRZEJŚCIA PRZEZ STROP NAD
PIĘTREM WSZYSTKIE PRZEWODY ZABEZPIECZYĆ

POŻAROWO DO KLASY EI60

W MIEJSCU PRZEJŚCIA PRZEZ STROP NAD
PIĘTREM WSZYSTKIE PRZEWODY ZABEZPIECZYĆ
POŻAROWO DO KLASY EI60

PRZEJŚCIE KANAŁÓW WENT. PRZEZ STROP NAD
PIĘTREM Z WYKORZYSTANIEM KLAP

POŻAROWYCH W KLASIE EI60

PRZEJŚCIE KANAŁÓW WENT. PRZEZ STROP NAD
PIĘTREM Z WYKORZYSTANIEM KLAP
POŻAROWYCH W KLASIE EI60

PRZEJŚCIE KANAŁÓW WENT. PRZEZ STROP NAD
PIĘTREM Z WYKORZYSTANIEM KLAP
POŻAROWYCH W KLASIE EI60

LEGENDA

PROJEKTOWANE ŚCIANY Z CEGŁY CERAMICZNEJ
PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE WG. FIRMY KNAUF - W112

Nr uprawnień Podpis

BIURO KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE " MOSKAR"  Mariusz Chodur
84-100 Puck, ul. Mistrzowska 21 / tel. 723 657 809

OPRACOWAŁ: mgr inż. Kamil ŻUKOWSKI

INWESTOR:

84-100 Puck
ul. 1-go Maja 13 A
Szpital Pucki Sp. z o.o.

z dnia 4 lutego 1994 ( Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami )
Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

Nazwa rysunku: Nr rysunku:

Branża: Faza: Data: Skala:
LUTY 2022

RZUT KONSTRUKCJI PIĘTRA

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY 1:50

K-2

NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

PRZEBUDOWA I REMONT PÓŁNOCNEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALA PUCKIEGO 
(SEGMENTU „B”) OZNACZONEGO W EWIDENCJI JAKO Z4 239

PUCK, JEDNOSTKA I OBRĘB EWID. 221103_1.0021 - 2.1, DZ. NR 181

mgr inż. Marcin BLOCKSPRAWDZAŁ:
upr. bud. nr KUP/0052/PWBKb/16 w spec. konstr.-bud. b.o.

mgr inż. Mariusz CHODURPROJEKTOWAŁ:
upr. bud. nr KUP/0045/PWOK/15 w spec. konstr.-bud. b.o.
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m²-1.38 DYŻUR. TRANSPORT.
11.61

m²-1.03 KLATKA SCHODOWA
4.58

m²-1.01 POM. GOSP.
3.92 m²-1.02 POM. GOSP.

2.94 m²-1.04 BRUDOWNIK
4.55 m²-1.05 PRALNIA

17.12 m²-1.06 POM. GOSP.
21.53 m²-1.07 SZATNIA

9.36 m²-1.08 POM. MAGAZYNOWE
13.65 m²-1.09 POM. MAGAZYNOWE

4.27

m²-1.10 WC
0.95

m²-1.11 ŁAZIENKA
3.90

m²-1.12 POM. MAGAZYNOWE
15.30 m²-1.13 POM. GOSP.

11.89 m²-1.14 POM. GOSP.
13.26

m²-1.15 WC
0.87

m²-1.16 POM. MAGAZYNOWE
25.94 m²-1.17 POM. TECH.

24.61 m²-1.19 POM. MAGAZYNOWE
28.78

m²-1.20 POM. GOSP.
3.87

m²-1.21 KLATKA SCHODOWA
8.03m²-1.22 POM. GOSP.

3.85

m²-1.23 POM. TECH.
15.52

m²-1.24 PRZEDSIONEK
2.90

m²-1.25 POM. GOSP.
10.93m²-1.26 POM. GOSP.

33.77m²-1.27 POM. MAGAZYNOWE
57.93m²-1.28 POM. GOSP.

5.96m²-1.29 POM. GOSP.
3.97m²-1.36 POM. SOCJALNE

25.33

m²-1.39 KORYTARZ
35.01 m²-1.40 KORYTARZ

62.68

m²-1.18 POM. TECH.
12.63

m²-1.37 ŁAZIENKA
2.78

m²-1.35 DYŻURKA S.
10.89

m²-1.33 DYŻURKA P.
8.69 m²-1.32 DYŻURKA LEKARZA

8.64

m²-1.34 ŁAZIENKA
2.92 m²-1.30 KORYTARZ

9.20

m²-1.31 ŁAZIENKA
4.22
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PRZEJŚCIE KANAŁÓW WENT. PRZEZ STROP NAD
PIWNICĄ Z WYKORZYSTANIEM KLAP POŻAROWYCH
W KLASIE EI60

PRZEJŚCIE KANAŁÓW WENT. PRZEZ STROP NAD
PIĘTREM Z WYKORZYSTANIEM KLAP

POŻAROWYCH W KLASIE EI60

PRZEJŚCIE KANAŁÓW WENT. PRZEZ STROP NAD
PIWNICĄ Z WYKORZYSTANIEM KLAP POŻAROWYCH

W KLASIE EI60

1x  L19 /150D
s.n.  +2,10m
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LEGENDA
PROJEKTOWANE ŚCIANY Z CEGŁY CERAMICZNEJ

Nr uprawnień Podpis

BIURO KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE " MOSKAR"  Mariusz Chodur
84-100 Puck, ul. Mistrzowska 21 / tel. 723 657 809

OPRACOWAŁ: mgr inż. Kamil ŻUKOWSKI

INWESTOR:

84-100 Puck
ul. 1-go Maja 13 A
Szpital Pucki Sp. z o.o.

z dnia 4 lutego 1994 ( Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami )
Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

Nazwa rysunku: Nr rysunku:

Branża: Faza: Data: Skala:
LUTY 2022

RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY 1:50

K-01

NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

PRZEBUDOWA I REMONT PÓŁNOCNEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALA PUCKIEGO 
(SEGMENTU „B”) OZNACZONEGO W EWIDENCJI JAKO Z4 239

PUCK, JEDNOSTKA I OBRĘB EWID. 221103_1.0021 - 2.1, DZ. NR 181

mgr inż. Marcin BLOCKSPRAWDZAŁ:
upr. bud. nr KUP/0052/PWBKb/16 w spec. konstr.-bud. b.o.

mgr inż. Mariusz CHODURPROJEKTOWAŁ:
upr. bud. nr KUP/0045/PWOK/15 w spec. konstr.-bud. b.o.
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