
L.p. Poziom Nr pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia m2 Moc jedn. Wewnętrznej kW Typ jedn. wewnętrznej Nr jedn zewnętrznej Typ jedn. Zewnętrznej
1. parter 0.1 12,62 1,26

4,40

GWH07QB-K6DNB2A/I 1

GWHD(28)NK6LO
2. parter 0.2 7,16 0,72 GWH07QB-K6DNB2A/I 1
3. parter 0.5 11,67 1,17 GWH07QB-K6DNB2A/I 1
4. parter 0.6 12,59 1,26 GWH07QB-K6DNB2A/I 1
5. parter 0.7 16,13 1,61

8,60

GWH07QB-K6DNB2A/I 2

GWHD(36)NK6LO
6. parter 0.8 18,52 1,85 GWH07QB-K6DNB2A/I 2
7. parter 0.9 44,64 4,46 GWH18QD-K6DNB2C/I 2
8. parter 0.10 8,23 0,82 GWH07QB-K6DNB2A/I 2
9. I piętro 1.2 14,61 1,46

6,12

GWH07QB-K6DNB2A/I 3

GWHD(28)NK6LO
10. I piętro 1.5 9,68 0,97 GWH07QB-K6DNB2A/I 3
11. I piętro 1.6 18,26 1,83 GWH07QB-K6DNB2A/I 3
12. I piętro 1.7 18,68 1,87 GWH07QB-K6DNB2A/I 3
13. I piętro 1.8 22,80 2,28

7,20

GWH09QB-K6DNB2C/I 4

GWHD(28)NK6LO
14. I piętro 1.9 20,70 2,07 GWH09QB-K6DNB2C/I 4
15. I piętro 1.10 18,46 1,85 GWH07QB-K6DNB2A/I 4
16. I piętro 1.11 10,01 1,00 GWH07QB-K6DNB2A/I 4
17. poddasze 2.1 22,03 3,30

10,61

GWH12QC-K6DNB2C/I 5

GWHD(42)NK6LO
18. poddasze 2.2 15,32 2,30 GWH09QB-K6DNB2C/I 5
19. poddasze 2.9 11,13 1,67 GWH07QB-K6DNB2A/I 5
20. poddasze 2.7 11,14 1,67 GWH07QB-K6DNB2A/I 5
21. poddasze 2.8 11,13 1,67 GWH07QB-K6DNB2A/I 5
22. poddasze 2.6 27,50 4,13

10,56

GWH18QD-K6DNB2C/I 6

GWHD(42)NK6LO
23. poddasze 2.5 16,00 2,40 GWH09QB-K6DNB2C/I 6
24. poddasze 2.10 10,67 1,60 GWH07QB-K6DNB2A/I 6
25. poddasze 2.11 8,52 1,28 GWH07QB-K6DNB2A/I 6
26. poddasze 2.12 7,71 1,16 GWH07QB-K6DNB2A/I 6
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