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CUW-SAZ.4440.51.2024
Odpowiedzi na pytania- Modyfikacja specyfikacji
[bookmark: _Hlk142305579]W związku z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że do postępowania na wykonanie modernizacji systemu telewizji dozorowanej CCTV w budynku ODB oraz modernizacje łazienki – dla części 1 na wykonanie modernizacji systemu telewizji dozorowanej CCTV w Ośrodku dla Bezdomnych zlokalizowanym w Poznaniu ul. Kobylepole 69, wpłynęły pytania. Poniżej załączam ich treść wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:
Jaka ma być rozdzielczość zastosowanych kamer? Czy na zewnątrz można stosować kamery tubowe i czy muszą one spełniać parametr wandaloodporności IK10 przy założeniu, że będą zainstalowane na wysokości ok. 4-5 metrów, czyli będą trudnodostępne.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że rozdzielczość kamer ma wynosić 5 Mpx. Na elewacji mogą być kamery tubowe, ale z zachowaniem parametru IK10 i pozostałych ze specyfikacji.
[bookmark: _Hlk182565559]Mając powyższe na uwadze, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 modyfikuję SWZ 
w postępowaniu na wykonanie modernizacji systemu telewizji dozorowanej CCTV w Ośrodku dla Bezdomnych:
· Załącznik - CZĘŚĆ I ZAŁ 3A_ PRZEDMIAR w punkcie 5.1 w dwóch pierwszych zdaniach i podpunkcie pierwszym specyfikacji technicznej kamer otrzymuje brzmienie:
W projekcie zastosowano jeden rodzaj kamer. Kamery kopułkowe, posiadają podświetlenie IR umożliwiające pracę w warunkach nocnych; dla anten projektowanych na elewacji budynku mogą zostać umieszczone kamery tubowe, temperatura pracy do -30˚C; stopień ochrony IP 66, IK10, o rozdzielczości 5Mpx z funkcją WDR poprawiającą jakość obrazu oraz mechaniczny filtr podczerwieni.
Specyfikacja techniczna kamer użytych w projekcie:
· Informacje ogólne - Matryca: 1/2,8”; Rozdzielczość: 5 MPX; Szybkość otwarcia migawki: 1/3-1/10000s; Min. Oświetlenie: 0.1Lu/F1.6, 0Lux noc (IR włączony); Poziom S/N: > 50 dB

Pytanie nr 2:
Czy do rejestracji nagrań można zastosować autonomiczny rejestrator dedykowany do systemów CCTV z własnym, wbudowanym oprogramowaniem?
Odpowiedź:
[bookmark: _Hlk182565752]Zamawiający potwierdza, iż do rejestracji nagrań można zastosować autonomiczny rejestrator
[bookmark: _Hlk182565656]dedykowany do systemów CCTV z własnym, wbudowanym oprogramowaniem. 
Przy zastosowaniu rejestratora autonomicznego, parametry są bez zmian, ale zamiast oprogramowania exacqVision Professional Client możliwe jest zastosowanie oprogramowania dedykowanego i dostarczonego przez producenta wraz z rejestratorem konkretnej marki

Mając powyższe na uwadze, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 modyfikuję SWZ 
w postępowaniu na wykonanie modernizacji systemu telewizji dozorowanej CCTV w Ośrodku dla Bezdomnych:
· Załącznik - CZĘŚĆ I ZAŁ 3A_ PRZEDMIAR w punkcie 5.2 dodaje się dwa zdania 
o następującym brzmieniu:
Do rejestracji nagrań można zastosować autonomiczny rejestrator dedykowany do systemów CCTV z własnym, wbudowanym oprogramowaniem, przy zastosowaniu rejestratora autonomicznego, powyższe parametry są bez zmian, ale zamiast oprogramowania exacqVision Professional Client możliwe jest zastosowanie oprogramowania dedykowanego i dostarczonego przez producenta wraz z rejestratorem konkretnej marki.

Pytanie nr 3:
Czy zamiast nagrywarki DVD wbudowanej w rejestrator można zastosować nagrywarkę DVD dołączaną do stacji roboczej i zastosowanie rejestratora z możliwością pobierania nagrań bezpośrednio poprzez pendrive lub przez aplikację kliencką?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że można zastosować nagrywarkę DVD dołączaną do stacji roboczej
i zastosowanie rejestratora z możliwością pobierania nagrań bezpośrednio poprzez pendrive, ale z zachowaniem też możliwości przez aplikację kliencką.

Załącznik do modyfikacji SWZ zawiera zmodyfikowany przedmiar dla części I:
- ZAŁ 3A_ PRZEDMIAR_zmodyfikowany

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
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