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Szafa serwerowa 42U
(istniejąca)

Patch panel 60 x RJ45

Wieszak kabli

Patch panel 60 x RJ45

Wieszak kabli

Sprzęt aktywny

Sprzęt aktywny

Patch panel 60 x RJ45

Wieszak kabli

Sprzęt aktywny
Patch panel telefoniczny 50 x RJ45

Wieszak kabli
Patch panel telefoniczny 50 x RJ45

Wieszak kabli

Inwestor:

tytuł rysunku:

opracował:

nr rysunku:

etap projektowania: data opracowania: skala:

branża: elektryczna

jednostka projektowa

64-920  PIŁA,   UL. KOSSAKA 110 TEL/FAX (067)2137075; 3512757

mgr inż. Wiesław Kolassa
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności elektrycznej

Nr ewiden. KUP/0143/POOE/11

projektant:

sprawdzający:

strona:

mgr inż. Robert Kolassa

nazwa zamierzenia budowlanego:

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
im. STANISŁAWA STASZICA W PILE
ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła

Inwestor:

tytuł rysunku:

opracował:

nr rysunku:

etap projektowania: data opracowania: skala:

branża: elektryczna

jednostka projektowa

64-920  PIŁA,   UL. KOSSAKA 110 TEL/FAX (067)2137075; 3512757

PW-E-1103-21-18

mgr inż. Wiesław Kolassa
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności elektrycznej

Nr ewiden. KUP/0143/POOE/11

projektant:

sprawdzający:

---

strona:

mgr inż. Robert Kolassa

nazwa zamierzenia budowlanego:

SCHEMAT SIECI STRUKTURALNEJ

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
im. STANISŁAWA STASZICA W PILE
ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła

PROJEKT WYKONAWCZY marzec 2022 r.

03.2022 r.

03.2022 r.
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GPD/1/29

GPD/1/32
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GPD/1/36

GPD/1/35
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GPD/1/43

GPD/1/46

GPD/1/45

2xRJ-45 kat.6e

2xRJ-45 kat.6e

2 x U/FTP  kat. 6e

2 x U/FTP  kat. 6e

GPD/1/48

GPD/1/47

60 x U/FTP  kat. 6e

GPD/1/26

GPD/1/25
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2xRJ-45 kat.6e
2 x U/FTP  kat. 6eGPD/1/50

GPD/1/49

2xRJ-45 kat.6e
2 x U/FTP  kat. 6eGPD/1/52

GPD/1/51

2xRJ-45 kat.6e
2 x U/FTP  kat. 6eGPD/1/54

GPD/1/53

2xRJ-45 kat.6e
2 x U/FTP  kat. 6eGPD/1/56

GPD/1/55

2xRJ-45 kat.6e
2 x U/FTP  kat. 6eGPD/1/58

GPD/1/57

2xRJ-45 kat.6e
2 x U/FTP  kat. 6eGPD/1/60

GPD/1/59
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2xRJ-45 kat.6e
2 x U/FTP  kat. 6eGPD/2/2

GPD/2/1

2xRJ-45 kat.6e
2 x U/FTP  kat. 6eGPD/2/4

GPD/2/3

2xRJ-45 kat.6e
2 x U/FTP  kat. 6eGPD/2/6

GPD/2/5

2xRJ-45 kat.6e
2 x U/FTP  kat. 6eGPD/2/8

GPD/2/7

2xRJ-45 kat.6e
2 x U/FTP  kat. 6eGPD/2/10

GPD/2/9

2xRJ-45 kat.6e
2 x U/FTP  kat. 6eGPD/2/12

GPD/2/11

2xRJ-45 kat.6e
2 x U/FTP  kat. 6eGPD/2/14

GPD/2/13

2xRJ-45 kat.6e
2 x U/FTP  kat. 6eGPD/2/16

GPD/2/15

Poddasze

1 x U/FTP  kat. 6e

1 x U/FTP  kat. 6e
1xRJ-45 kat.6e

1xRJ-45 kat.6e

(AP) GPD/2/17

(AP) GPD/2/18

1 x U/FTP  kat. 6e

1 x U/FTP  kat. 6e
1xRJ-45 kat.6e

1xRJ-45 kat.6e

(AP) GPD/2/19

(AP) GPD/2/20

1 x U/FTP  kat. 6e

1 x U/FTP  kat. 6e
1xRJ-45 kat.6e

1xRJ-45 kat.6e

(AP) GPD/2/21

(AP) GPD/2/22

1 x U/FTP  kat. 6e

1 x U/FTP  kat. 6e
1xRJ-45 kat.6e

1xRJ-45 kat.6e

(AP) GPD/2/23

(AP) GPD/2/24

1 x U/FTP  kat. 6e

1 x U/FTP  kat. 6e
1xRJ-45 kat.6e

1xRJ-45 kat.6e

(AP) GPD/2/25

(AP) GPD/2/26

1 x U/FTP  kat. 6e
1xRJ-45 kat.6e(CAM) GPD/2/27

1 x U/FTP  kat. 6e
1xRJ-45 kat.6e(CAM) GPD/2/28

1 x U/FTP  kat. 6e
1xRJ-45 kat.6e(CAM) GPD/2/29

1 x U/FTP  kat. 6e
1xRJ-45 kat.6e(CAM) GPD/2/30

1 x U/FTP  kat. 6e
1xRJ-45 kat.6e(CAM) GPD/2/31

1 x U/FTP  kat. 6e
1xRJ-45 kat.6e(CAM) GPD/2/32

32 x U/FTP  kat. 6e

1 x U/FTP  kat. 6e
1xRJ-45 kat.6e(WIN) GPD/2/33

PRZEBUDOWA BUDYNKU "C" - BIBLIOTEKA

Akademii Nauk Stosowanych

im. Stanisława Staszica w Pile

Rejestrator CCTV w istniejącej szafie GPD zainstalować rejestrator CCTV

K3

8 portowy switch PoE w istniejącej szafie GPD zainstalować switch PoE

UPS 1000VA dla CCTV w istniejącej szafie GPD zainstalować UPS dla CCTV

Procesor AtlasIED AZM4 w istniejącej szafie GPD zainstalować procesor AtlasIED AZM4 na półce
NEXO DTDAMP4x0.7 w istniejącej szafie GPD zainstalować wzmacniacz mocy NEXO DTDAMP4x0.7

UPS 1000VA dla UGSzW w istniejącej szafie GPD zainstalować UPS dla urządzeń gen. sygnał z wieży

K2

K1

K6

K5

K4


