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SPIS ZAWARTOŚCI  
 

I.STRONA TYTUŁOWA                                           
SPIS ZAWARTOŚCI           
 
II. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU      
 
III.OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW                     

IV. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu. 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu lub terenu. 

4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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I. Dokumenty dołączone do projektu 
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzającym wszystkich specjalności 

uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności. 
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2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów i sprawdzających wszystkich 
specjalności do właściwej izby samorządu zawodowego. 
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III. Oświadczenie projektantów i projektantów sprawdzających wszystkich 
specjalności o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej. 

 

OŚWIADCZAMY 

że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami, 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny dla celów, którym ma 
służyć. 
 

 

1 
mgr inż. M. Kłonowska-Nieczypor 
upr. bud. 265/01/DUW 

 

2 
mgr inż. Michał Barbrich  

294/DOŚ/11 
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IV. Część opisowa 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 
 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa instalacji tlenu medycznego na 
oddziale infekcyjno-internistycznym wraz z dodatkowym przyłączem tlenu medycznego 
na terenie Szpitala przy ul. Batorego 4 w Wałbrzychu 
W chwili obecnej część sal chorych zasilana jest z istniejącej instalacji tlenu, pozostałe 
sale zasilane są z przenośnych butli.  
. 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu. 

Na terenie działki znajdują się budynki, drogi, chodniki oraz się następujące sieci: 
wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna, sprężonego powietrza, tlenu medycznego, gazu, 
telekomunikacyjna oraz elektryczna. 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu lub terenu. 
 
W ramach inwestycji przewiduje się rozbudowa instalacji tlenu medycznego na oddziale 
infekcyjno-internistycznym wraz z dodatkowym przyłączem tlenu medycznego na 
terenie Szpitala przy ul. Batorego 4 w Wałbrzychu 
 

 
 

4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

Brak oddziaływania. 

 

V. Część rysunkowa 

JS-1 Plan zagospodarowania terenu Skala 1:500 
JS-2 Instalacja tlenu medycznego - przyłącze, profil Skala 1:150 
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PROJEKT ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANY 
Rozbudowa instalacji tlenu medycznego na oddziale infekcyjno-
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SPIS ZAWARTOŚCI 
 
I.STRONA TYTUŁOWA                                           
 
SPIS TREŚCI           
                                         

II. Część opisowa 

 

1. Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 
zapewniającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z 
przeznaczeniem, tj. instalacji i urządzeń budowlanych. 

 
1.1 Instalacja tlenu medycznego 

 

1.2. Roboty ziemne. 

III. Część rysunkowa 
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II. Część opisowa 
 

1. Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 
zapewniającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z 
przeznaczeniem, tj. instalacji i urządzeń budowlanych. 
 
1.1 Instalacja tlenu medycznego 
 
W chwili obecnej część sal chorych zasilana jest z istniejącej instalacji tlenu, pozostałe 
sale zasilane są z przenośnych butli. Zaprojektowano nowe przyłącze instalacji tlenu 
medycznego ze zbiornika zewnętrznego do budynku. W piwnicy budynku znajdować się 
będzie rozgałęzienie, umożliwiające zasilanie istniejącej instalacji w budynku i w kanale 
instalacyjnym oraz nowoprojektowanego leżaka w piwnicy. Nowa instalacja zasili nową 
tablicę tlenową T1 na parterze - zespół kontrolno informacyjny SZKG, skąd 
rozprowadzono instalację do wskazanych sal, gdzie zamontowane zostaną ścienne 
punkty poboru gazu pojedyncze lub podwójne. Należy je montować na wysokości 1,4m 
nad posadzką, skrzynki SZKG na wysokości 1,5m. Na I piętrze zaprojektowano 
podłączenie instalacji do jednej sali zasilane z istniejącej instalacji tlenowej. 
Rurociągi instalacji tlenu medycznego należy wykonać z rur miedzianych SF-Cu bez 
szwu, o zawartości miedzi min. 99,9% i dopuszczalnej zawartości fosforu od 0,015 do 
0,04%, dopuszczalna  zawartość środków ciągnących wynosi 0,2mg/dm2, spełniających 
wymagania EN 13348. Powierzchnia wewnętrzna rury musi być lśniąca, bez 
przebarwień i pokryć. Rury należy zabezpieczyć w transporcie, składowaniu, aż do 
momentu montażu zatyczkami. Rurociągi łączyc lutem twardym LS-45. 
Minimalna odległość instalacji od instalacji elektrycznej wynosi 10cm, min. odległość od 
instalacji gazów palnych i mediów gorących wynosi 25cm. Podpory do rur muszą być 
wykonane z materiałów odpornych na korozję, mocowanie wykonać tak aby 
uniemożliwić odkształcanie rur. Przyłącze układać na głębokości 1m w rurze ochronnej 
Instalacja gazów medzycznych podlega kwalifikacji i zgodnie z regułami załącznika IX 
Wytycznej Unii Europejskiej 93/42/EWG zakwalifikowana jest do klasy IIb, co wiąże się 
ze szczególnymi warunkami wykonania i odbioru, określonymi w normie PN-EN ISO 
7396-1. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie, niezbędne uprawnienia i 
certyfikaty szkoleń.  
 

1.2. Roboty ziemne. 
 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy ściśle stosować się do wymagań 
normy PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Oznaczanie powierzchni właściwej gleby. 
Wymagania ogólne”. 

Wykopy należy zasypać możliwie bezpośrednio po zakończeniu w nich 
przewidzianych robót. Do wypełnienia wykopów powinny być używane miejscowe grunty 
mineralne rodzime lub dostarczone z zewnątrz niezawierające zanieczyszczeń 
organicznych i budowlanych. Grunty te należy układać warstwami o miąższości 
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dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania (nie większej niż 25 cm przy 
stosowaniu ubijaków ręcznych).  

Teren wokół wykopu powinien być odpowiednio zabezpieczony zgodnie z 
zasadami BHP, przed ewentualnym wpadnięciem do niego pracowników, osoby trzecie 
lub sprzęt. Wykop powinien być stosownie oznaczony poprzez tablice i taśmy 
ostrzegawcze. W przypadku występowania wody gruntowej wykop musi być należycie 
odwodniony. Odwodnienie wykopu należy prowadzić w sposób ciągły – bez przerwy do 
momentu wykonania odpowiednio zagęszczonej zasypki zbiornika i uzyskania 
odpowiedniego naziomu nad zbiornikiem. 

Prace ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geodety, kontrolując: 
 wyznaczenie krawędzi wykopu, 
 kąt nachylenia skarp wykopu, W uzgodnieniu z geologiem, 
 rzędną dna wykopu, 
 rzędną górnej płaszczyzny chudego betonu. 
. 

 
 

III. Część rysunkowa 

 

J-1 Instalacja tlenu medycznego- rzut piwnicy 

J-2 Instalacja tlenu medycznego- rzut przyziemia 

J-3 Instalacja tlenu medycznego- rzut parteru 

J-4 Instalacja tlenu medycznego- I piętra 

J-5 Instalacja tlenu medycznego- izometria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


