Istn. linia napowietrzna

izolowana

4x zacisk odgatezny do przew. izol.
16+95/2,5+35 i
(istn. zaciski zdemontowac)

Kable przymocowac do stupa za
pomoca uchwytu kabla pojedynczego

Montaz co 1m

Proj. kabel YAKXS 4x35mm2

HDPE-UV 50 I=3m

mocwanie za pomocasuchwytu
pojedynczego do rur 50
Montaz co 1m

Do ZK-1+TL

mens pracownia projektowa
mgr inz. arch. Grzegorz Pelczytiski
ul. Wojskowa 3L/6
60-792 Poznar
tel. +48 609 654 987

Obiekt: PRZEBUDOWA L.O. IM. T. KOSCIUSZKI W PRUSZKOWIE
Adres UL. KOSCIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKOW Branza:
inwestycji: DZ. NR EWID.: 90/1; 90/2; OBREB 21
ELEKTRYCZNA
Inwestor: POWIAT PRUSZKOWSKI
: UL. DRZYMALY 30, 05-800 PRUSZKOW Stadiom
. 1 ni i i PROJEKT
Tematrys.. [ Schemat podigczenia przytacza do linii napowietrznej W
Projektant: mgr inz. Andrzej Dukowski Podpis Skala:
upr. nr WKP/0132/PWOE/06
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