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                   Wykonawcy  biorący   udział 

 w postępowaniu 
 
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
Przebudowa  ulicy Słoneczna w Gorzowie Wlkp 

    
         Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęło pytanie, na które udziela 
następującej odpowiedzi :  

 
 

Pytanie :   W  projekcie branży elektrycznej na rysunku E2.2 jest błędny obmiar rur HDPE D110 
grubościennych, na rysunku w opisie podana wartość to 57,5m, z planów obmiar to 7m. Proszę                                     
o wyjaśnienie rozbieżności. 
 
Odpowiedź:    
Jeśli chodzi o zakres rury grubościennej na rysunku nr E2.2, należy przyjąć zgodnie z rysunkiem: 
24+57,5+147+7,5=236m. Na rysunku rodzaj rury (grubościenna/zwykła) jest opisany w odnośnikach. 
 
 
Treść powyższej odpowiedzi  jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.  
                                                                                                         
 
 
                                                                           
                                                                                                      Z  poważaniem  

 
                                                                                          z up.  PREZYDENTA  MIASTA  

                                                                                                 Agnieszka   Surmacz 

                                                                                         Zastępca Prezydenta Miasta  

 


