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Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych o wartości poniżej 130 tys. PLN (netto),  
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 

Dział Eksploatacji i Inwestycji  
Ginekologiczno–Położniczy Szpital Kliniczny  
im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego  
Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań 
............................................................................                                                  
          pieczęć zamawiającego 
 
 

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych 

zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:   

1. Zamawiający: Dział Eksploatacji i Inwestycji Ginekologiczno–Położniczy Szpital Kliniczny im. 

Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 

Polna 33, 60 – 535 Poznań 

2. Przedmiot zamówienia:  

I. Część I zamówienia – przeglądy techniczne dźwigu wraz z prowadzeniem 

usługi pogotowia dźwigowego gdzie w ramach zryczałtowanego 

miesięcznego kosztu konserwacji, Wykonawca zobowiązany jest w 

szczególności do: 

a) wykonywania przeglądu konserwacyjnego  dźwigu, zgodnie z instrukcjami 

producenta urządzeń i innymi przepisami, normami, które mają zastosowanie, 

b) przygotowania urządzenia, zorganizowania właściwego Inspektora Dozoru 

Technicznego oraz uczestniczenia w badaniach okresowych urządzeń 

przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego i Transportowy Dozór 

Techniczny, 

c) wykonywania sprawdzenia  urządzeń w zakresie przeglądu rocznego (przed 

końcem obowiązywania ważnego i aktualnego przeglądu rocznego), 

d) wykonywania pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem obwodów bezpieczeństwa i ochrony 

przeciwpożarowej, pomiarów rezystancji uziemień roboczych i odgromowych, o 

ile są stosowane, oraz ochrony przeciwporażeniowej w zakresie i w terminach 

wymaganych przez przepisy Urzędu Dozoru Technicznego, 

e) ustalenie resursu urządzenia względem poprzedniego badania okresowego, 

f) zapewnienia pogotowia dźwigowego z aktywnym telefonem alarmowym, przez 

całą dobę, we wszystkie dni w roku, pod który zgłaszane będzie niewłaściwe 

działanie urządzeń  oraz konieczność uwolnienia osób w dźwigu. Połączenie z 

pogotowiem następować będzie przez wykonanie połączenia telefonicznego  na 
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numer telefonu pogotowia technicznego Wykonawcy, lub przez użycie alarmu 

windy łączącego z pogotowiem Wykonawcy.  

g) w przypadku wystąpienia uwięzienia w dźwigu  Wykonawca w czasie nie 

dłuższym niż 45 min. od zgłoszenia, przybędzie do urządzenia w celu podjęcia 

czynności prowadzących w pierwszej kolejności do uwolnienia pasażerów i 

zapewnienia bezpieczeństwa osób, 

h) w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia ludzkiego lub mienia, 

natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego, unieruchomienia 

urządzenia oraz zabezpieczenia go przed dostępem osób trzecich, 

i) prowadzenie dziennika konserwacji, rejestrowanie przebiegu eksploatacji, 

przebiegów  i zabiegów konserwacyjnych  zapewniając wszystkie niezbędne 

wpisy, 

 

Dane techniczne dźwigu: 

• TYP: elektryczny bez maszynowni typu SCM-GL 1500AA; 

• Wytwórca: Prolift; 

• Udźwig: 1500 kg; 

• Nr fabryczny: P1587; 

• Numer ewidencyjny: N3119005024; 

• Rok budowy: 2012; 

• Liczba przystanków: 4 

 

Wszelkie inne czynności – w tym naprawy,  wykonywane będą przez Oferenta tylko i 

wyłącznie na odrębne zlecenie  po akceptacji oferty Wykonawcy 

 

II. Część II zamówienia: wymiana komponentów urządzenia w zakresie:  

• Wymiana lin nośnych dźwigu wraz z badaniem UDT z obciążeniem; 

• Wymiana suwaków ramy kabiny – liczba sztuk – 4; 

• Wymiana suwaków ramy przeciwwagi – liczba sztuk – 4. 

Komponenty zastosowane do wymiany w dźwigu -  zgodne z obowiązującymi 

przepisami oraz dokumentacją techniczną urządzenia.  

Wykonawca udzieli gwarancji - 24 miesiące na wymienione w ramach 

zamówienia komponenty. 
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3. Termin realizacji zamówienia:  

I. Część I zamówienia – usługa realizowana w trybie ciągłym, przegląd dźwigu 

jeden raz w miesiącu w okresie czerwiec 2024 – maj 2026; 

II. Część II zamówienia – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, w terminie 

ustalonym z Zamawiającym. Część II zamówienia zrealizowana będzie w 

godzinach popołudniowych, a wyłączenie dźwigi z eksploatacji nie może być 

dłuższe niż 24 godziny.  

4. Termin płatności: 30 dni 

5. Wymagania dotyczące serwisu, naprawy, konserwacji:  

• Wszelkie czynności podejmowane w ramach realizacji przedmiotu zapytania, 

wykonywane muszą być przez pracowników Oferenta, posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, doświadczenie oraz uprawnienia odpowiedniej kategorii nadane przez 

właściwy organ dozoru technicznego. 

• Oferent zobowiązuje się do konserwowania urządzenia dźwigowego zgodnie z 

wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń, instrukcją 

konserwacji oraz warunkami technicznymi Urzędu Dozoru Technicznego. 

6. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert / Cena i inne kryteria oceny ofert*: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*Właściwe podkreślić i ewentualnie opisać 

7. Inne istotne warunki realizacji przedmiotowego zamówienia:  

Po wykonanym przeglądzie urządzenia Wykonawca przedstawi protokół z wykonanej usługi. 

8. Sposób przygotowania oferty*: 

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (formularz F25-ZP), w języku polskim, 

w formie pisemnej. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania wykonawcy.  

9. Miejsce i termin złożenia oferty (oraz otwarcia ofert)*: 

Miejsce złożenia oferty: platforma zakupowa 

Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 17 maja 2024 do godz. 10:00 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 17 maja 2024 do godz. 10:05 

* Wypełnić jeśli dotyczy zapytania ofertowego na platformie zakupowej 

8. Mail na który należy przesłać ofertę: ofertę złożyć należy przez platformę zakupową. 

9. Faktury będą przesyłane na: faktury@gpsk.ump.edu.pl (Fakturę należy wysłać w formacie pdf). 


