
CSP
Panel obsługi
Drukarka

8 x YnTKSYekw 1x2x0,8

Zasilanie 230V z RE
NHXH 3x2,5

Moduł pętli
    nr 133

Moduł pętli
    nr 132REZERWA Moduł pętli

    nr 131

A
133/01 133/02 133/03 133/05 133/06 133/07 133/08 133/09 133/10 133/11 133/12 133/13 133/14 133/15 133/16 133/17 133/18 133/19133/04

AA A A AA A A A

A
132/01 132/02 132/03 132/05 132/06 132/07 132/08 132/09 132/10 132/11 132/12 132/13 132/14 132/15 132/16 132/17 132/18 132/19 132/20 132/21 132/22 132/24 132/25 132/26 132/27 132/28 132/29 132/30132/23 132/31 132/32132/04

A A

A

A

132/33 132/34 132/35 132/37 132/38 132/39 132/40 132/41 132/42 132/43 132/44 132/45 132/46 132/47 132/48 132/49 132/50 132/51 132/52 132/53 132/54 132/56 132/57 132/58 132/59 132/60 132/61 132/62132/55 132/63 132/64132/36
A

A A A A A A

A A A A A

132/65

A A A A

A A A A

UTA

Monitoring pożarowy do KP PSP w Kościanie
(poza zakresem opracowania niniejszej
dokumentacji)

Sygnał pożaruSygnał uszkodzenia

A A A AA

AA AA A AA

A A A A A

132/66
A

Moduł pętli
    nr 123

A
123/01 123/02 123/03 123/05 123/06 123/07 123/08 123/09 123/10 123/11 123/12 123/13 123/14 123/15 123/16 123/17 123/18 123/19 123/20 123/21 123/22 123/24 123/25 123/26 123/27 123/28 123/29 123/30123/23 123/31 123/32123/04

A A

A

A A

123/33 123/34 123/35 123/37 123/38 123/39 123/40 123/41 123/42 123/43 123/44 123/45 123/46 123/47 123/48 123/49 123/50 123/51 123/52 123/53 123/54 123/56 123/57 123/58 123/59 123/60 123/61 123/62123/55 123/63 123/64123/36
A A

A A A A A A A A A

A AA A A A A A A

123/65

A A A A

A A A A A A

AA A eBK
4G/2R

A A A A A

123/66
A

A
RB

123/02/R01 123/02/R02
A

RG

123/02/R03
A

RG

123/02/R04
A

RG Bezp

A eBK
4G/2R

eBK
4G/2R

eBK
4G/2R

eBK
4G/2R

eBK
4G/2R

A A eBK
4G/2R

A
123/67 123/69 123/70 123/71 123/72 123/73 123/74 123/75 123/76 123/77 123/78 123/79 123/80 123/81 123/82 123/83 123/84 123/85 123/86 123/88 123/89 123/90 123/91 123/92 123/93 123/94123/87 123/95 123/96123/68

A AA AA A A A A AA A A AA A A A AA A A A A A A A A

123/97 123/98
AA
123/99 123/101 123/102 123/103 123/104 123/105 123/106 123/107 123/108 123/109 123/110123/100

A AA AA A

131/01 131/02 131/03 131/05 131/06 131/07 131/08 131/09 131/10 131/11 131/12 131/13 131/14 131/15 131/16 131/17 131/18 131/19 131/20 131/21 131/22 131/24 131/25 131/26 131/27 131/28 131/29 131/30131/23 131/31 131/32131/04
A A A

A
131/33 131/34 131/35 131/37 131/38 131/39 131/40 131/41 131/42 131/43 131/44 131/45 131/46 131/47 131/48 131/49 131/50 131/51 131/52 131/53 131/54 131/56 131/57 131/58 131/59 131/60131/55131/36

A

A A A A A A

A A A A AA A

A

A

eBK
4G/2R

A A A

A A A A A A A

RTA RT eBK
4G/2R

A

A
RG

131/02/R01 131/02/R02 131/02/R03
A

RG
A

RG

131/03/R01
A

RG

131/03/R02 131/03/R03 131/03/R04
A

RG
A

RG
A

RG

131/03/R06

Bezp

131/03/R07
A

RG

131/03/R05
A

RG

A A A A eBK
4G/2R

eBK
4G/2R

A A A

A A A A A A A eBK
4G/2R

eBK
4G/2R

A
131/65 131/66 131/67 131/69 131/70 131/71 131/72 131/73 131/74 131/75131/68

A AA A

131/61 131/62 131/63 131/64
A AA

A A A A A

A A A AA AA

A A A A A A eBK
4G/2R

eBK
4G/2R

A A A A

A
132/67 132/68 132/70 132/71 132/72 132/73 132/74 132/75 132/76132/69 132/77 132/78

AA A AA A A AA A
132/79 132/80

A

A A A A
133/20 133/21 133/22 133/23 133/24 133/25 133/26 133/27 133/28

A A A AA A A

   Inwestor

   Obiekt

   Adres
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   Branża
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   Data
   12.2022

   Skala
   ---

   Nr rys.
   E1

   Nazwa rysunku
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - SCHEMAT IDEOWY

 Faza
   PT

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych

CSP

ZSP

1/01

SYMBOLE I OZNACZENIA

centrala systemu sygnalizacji pożaru

zasilacz urządzeń przeciwpożarowych
z akumulatorami

ręczny ostrzegacz pożarowy

moduł 4we/2wy z izolatorem zwarć w
obudowie natynkowej

1/01
eBK

4G/2R

czujka multisensorowa z gniazdem
zamontowana w przestrzeni międzystropowej
ze wskaźnikiem zadziałania

A
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A
1/01

czujka multisensorowa z gniazdem

1/01

SA sygnalizator akustyczny wewnętrzny z
puszką instalacyjną PIP-1AN

przewód YnTKSYekw 1x2x0,8

przewód HDGs 2x1

nr pętli / nr elementu w pętli

przewód HTKSHekw PH90 1x2x0,8

SAOz sygnalizator akustyczno-optyczny
zewnętrzny z puszką instalacyjną PIP-1AN

1/01
RT radiotransponder elementów

bezprzewodowych

orurowanie systemu zasysającego

czujka multisensorowa z gniazdem
bezprzewodowym

A
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Bezp

ręczny ostrzegacz pożarowy z
radiointerfejsem bezprzewodowym

czujka multisensorowa z gniazdem z
radiobramką elem. bezprzewodowych

A
RB

1/01

VEP detektor zasysający 1-rurowy
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