
 

 

  

 

Strona 1 z 1 

 
Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 40570151 na dostawę i montaż szafki 

zasilająco-sterowniczej wraz z pakietem akumulatorów i ładowarką, dla komory K-LOT16 Wybickiego 

 

Pytanie nr 2: 

 

Dzień dobry, W czasie wizji lokalnej zostały zamontowane w komorze dwa przepływomierze. 

Prośba o podanie ich typów. Prośba o potwierdzenie, że dostawa routera (modemu) jest po stronie GPEC. 

 

 

Odpowiedź nr 2: 

 

Zamawiający informuje, iż w komorze zamontowano 2 szt. przepływomierzy firmy Siemens, typu Sitrans FUS 

Sono-Kit + F US QN-0020055358. 

Zamawiający potwierdza, że dostarczy i skonfiguruje modem komunikacyjny. 
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