

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie nr 1. 
Naprawa, naprawa awaryjna oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej 
i eksploatacyjnej systemów zabezpieczeń technicznych zainstalowanych 
w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego; 1. Regionalnym Ośrodku Dowodzenia 
i Naprowadzania; Regionalnym Centrum Informatycznym Kraków – Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w m. Balice; 3. Batalionie Radiotechnicznym 
w m. Brzoskwinia; celem utrzymania stałej sprawności technicznej 
i eksploatacyjnej systemów wspomagających ochronę. 
Zamawiający w ramach tego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji poprzez zwiększenie zakresu zamówienia maksymalnie do 50% maksymalnej wartości zamówienia dla zadania nr 1 . 

Zadanie nr 2.
Naprawa, naprawa awaryjna oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej 
i eksploatacyjnej systemów zabezpieczeń technicznych zainstalowanych 
w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego budynek 208 celem utrzymania stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej systemów wspomagających ochronę.
Zamawiający w ramach tego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji poprzez zwiększenie zakresu zamówienia maksymalnie do 50% maksymalnej wartości zamówienia dla zadania nr 2. 
 	
Zadanie nr 3.
Naprawa, naprawa awaryjna oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej 
i eksploatacyjnej systemów zabezpieczeń technicznych zainstalowanych 
w WCR Nowy Targ celem utrzymania stałej sprawności technicznej
i eksploatacyjnej systemów wspomagających ochronę.
Zamawiający w ramach tego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji poprzez zwiększenie zakresu zamówienia maksymalnie do 50% maksymalnej wartości zamówienia dla zadania nr 3.

Zadanie nr 4.
Naprawa, naprawa awaryjna oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej 
i eksploatacyjnej systemów zabezpieczeń technicznych zainstalowanych 
w WCR Oświęcim celem utrzymania stałej sprawności technicznej 
i eksploatacyjnej systemów wspomagających ochronę.
Zamawiający w ramach tego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji poprzez zwiększenie zakresu zamówienia maksymalnie do 50% maksymalnej wartości zamówienia dla zadania nr 4.

Zadanie nr 5.
Naprawa, naprawa awaryjna oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej 
i eksploatacyjnej systemów zabezpieczeń technicznych zainstalowanych 
w 112 batalion obrony terytorialnej w m. Oświęcim celem utrzymania stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej systemów wspomagających ochronę.
Zamawiający w ramach tego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji poprzez zwiększenie zakresu zamówienia maksymalnie do 50% maksymalnej wartości zamówienia dla zadania nr 5.
           
2. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
 
Wykonanie napraw oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej 
i eksploatacyjnej niżej wymienionych systemów wspomagających ochronę:  
· systemów sygnalizacji włamania i napadu,
· systemów kontroli dostępu,
· systemów telewizji przemysłowej.
W ramach napraw awaryjnych należy utrzymać wszystkie systemy i urządzenia wspomagające ochronę objęte przedmiotem zamówienia w pełnej gotowości do pracy (w pełnej sprawności).
	Naprawa awaryjna związana jest z wystąpieniem awarii w systemie 
z powodu uszkodzenia elementów systemu i konieczności ich naprawy, bądź konieczności (z powodu  trwałego uszkodzenia) ich wymiany na nowe.
	W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ramach konserwacji przeprowadzonej przez personel 8. Bazy Lotnictwa Transportowego  (dokonania naprawy), Wykonawca sporządzi protokół awarii 
w ustalonej przez strony formie (prawidłowo sporządzony i podpisany przez administratora systemu lub osobę odpowiedzialną za organizację ochrony w poszczególnych obiektach). Protokół awarii będzie podstawą uznania awarii przez Zamawiającego, na podstawie którego Wykonawca przedstawi wycenę kosztów - kalkulację na usunięcie awarii. Kalkulacja kosztów ma obejmować: 
- robociznę (iloczyn ilości godzin pracy bezpośrednio związanej z naprawą systemów oraz ilości osób usuwającej awarię potwierdzoną przez administratora systemu w protokole odbioru.
	- ceny materiałów podstawionych celem usprawnienia systemów.
	Wykonawca zobowiązuje się zastosować wyłącznie części nowe, oryginalne, zalecane przez producenta danego urządzenia, posiadające stosowne certyfikaty lub atesty. Do momentu zakupu nowych elementów systemów Wykonawca jest zobowiązany podstawić urządzenia zastępcze o parametrach nie gorszych niż zainstalowane.
	Usługa napraw awaryjnych realizowana będzie w trakcie realizacji umowy 
w zależności od potrzeb Zamawiającego (awaria systemów) i do kwoty posiadanych środków finansowych przez Zamawiającego.
	Potwierdzeniem wykonania każdorazowej usługi naprawy będzie sporządzony protokół odbioru w formie ustalonej przez strony umowy, 
w którym zostaną określone:
·  nazwa naprawionego systemu;
·  wykonane czynności;
·  czas trwania naprawy;
·  wymienione części.

Wykonawca po dokonaniu naprawy zobowiązany będzie do odnotowania powyższego faktu w rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów. 

	Wszystkie prace świadczone na rzecz zamawiającego muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX Grupy SpW- Systemy 
i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów” z dnia 8 maja 2020 r. Inspektoratu Wsparcia.

3. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV stanowią kody: 35121700-5 – Systemy alarmowe, 50610000-4 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa
4. Miejscem realizacji zamówienia są obiekty wojskowe Zamawiającego.

5. Wykonanie napraw awaryjnych urządzeń i systemów stanowiących przedmiot zamówienia ma zagwarantować całodobową pełną i niezawodną sygnalizację zabezpieczenia antywłamaniowego, antynapadowego i wizyjnego oraz utrzymać systemy w stałej sprawności eksploatacyjnej. Muszą być wykonane wszystkie czynności zapewniające utrzymanie systemów, sprzętu 
i urządzeń alarmowych w pełnej gotowości do pracy oraz zapewnienie warunków ich użytkowania określonych w przepisach technicznych.

6. Ponadto Wykonawca umowy ma obowiązek:
- podjąć działania naprawy systemów wspomagających ochronę w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego,
- ustalić przyczynę awarii i wykonać diagnozę sprzętu lub jego wadliwego działania bądź uszkodzenia.
Wszelkie niesprawności systemów wspomagających ochronę będą zgłaszane wykonawcy telefonicznie przez wyznaczone osoby. Po zakończonej naprawie Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów w dwóch egzemplarzach z wykonanych prac i przedłożyć administratorowi systemu do zatwierdzenia.

7. Zakresem napraw awaryjnych objęte są wszystkie zespoły i podzespoły wchodzące w skład systemów alarmowych, systemów telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu, oraz depozytora kluczy zainstalowanych 
w obiektach administrowanych przez Zamawiającego.

8. Materiały pochodzące z demontażu należy rozliczyć komisyjnie 
z Zamawiającym lub po zakwalifikowaniu jako odpad zagospodarować, zutylizować (na koszt Wykonawcy umowy).
9. W przypadku awarii sprzętu Zamawiający sygnalizuje ten fakt telefonicznie. Obowiązkiem Wykonawcy przed przystąpieniem do naprawy jest przekazanie kosztorysu prac składającego się z:
a) roboczogodzin naprawy obejmujących wszelakie koszty związane z naprawą, bez kosztów transportu i dojazdu Wykonawcy do i z miejsca wykonania usługi naprawy (transport wliczony w stawce roboczogodziny)
b) kosztów materiałów (części zamiennych) niezbędnych do wykonania usługi.
Przekazanie kosztorysu przez Wykonawcę oraz uzyskanie akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego jest warunkiem rozpoczęcia prac naprawczych.
Naprawy mogą realizować osoby posiadające:
Dla zadania 1, 3,4 oraz 5.
1. Legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego dla instalatorów systemów alarmowych wydaną zgodnie z § 3 pkt 3) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (Dz. U. z 2017r. poz. 1307);
1. Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E” w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV, Grupa I, pkt 2, 10 (dla pracowników wykonujących prace naprawcze);
1. Świadectwo ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów zabezpieczeń technicznych Grade 1-4;
1. Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE”;
1. Ważne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2024.632 tj.).

Dla zadania 2.
2. Legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego dla instalatorów systemów alarmowych wydaną zgodnie z § 3 pkt 3) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (Dz. U. z 2017r. poz. 1307);
3. Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E” w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV, Grupa I, pkt 2, 10 (dla pracowników wykonujących prace naprawcze);
4. Świadectwo ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów zabezpieczeń technicznych Grade 1-4;
5. Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „NATO SECRET”;
6. Ważne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2024.632 tj.).
Inne wymagania:
Dla zadania 1, 3, 4 oraz 5
1. Wykonawca musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego minimum III stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE;
1. Wykonawca musi posiadać ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego (podstawa prawna: z art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j Dz. U. 2021. poz .1995);
1. Wykonawca musi posiadać zorganizowany pion ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2024.632 tj.).
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy:
0. kopię legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego dla instalatorów systemów alarmowych,
0. kopię świadectwa kwalifikacyjnego E w wymaganym zakresie,
0. kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE dla wszystkich pracowników realizujących zamówienie;
0. kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych, (Dz. U. 2024.632 tj.) dla wszystkich pracowników realizujących zamówienie.
0. Kopie świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów zabezpieczeń technicznych Grade 1-4;

Dla zadania 2.
1. Wykonawca musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego minimum III stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej NATO SECRET;
2. Wykonawca musi posiadać ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego (podstawa prawna: art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j Dz. U. 2021. Poz 1995);
3. Wykonawca musi posiadać zorganizowany pion ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2024.632 tj.).
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy:
4.1 kopię świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów zabezpieczeń technicznych Grade 1-4 dla wszystkich pracowników przewidzianych do wykonywania usługi.
4.2 kopię legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego dla osób projektujących system alarmowy,
4.3 kopię legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego dla instalatorów systemów alarmowych,
4.4 kopię świadectwa kwalifikacyjnego E w wymaganym zakresie,
4.5 kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej NATO SECRET dla wszystkich pracowników realizujących zamówienie,
4.6 kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych, (Dz. U. 2024.632 tj.)  dla wszystkich pracowników realizujących zamówienie.
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