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ZP/32/2024
Załącznik Nr 2
[bookmark: _Hlk119065276]„Nadbudowa z lądowiskiem, przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii 
im. M. Konopnickiej przy ul. Pankiewicza 16 w Łodzi” na potrzeby SP ZOZ CSK UM w Łodzi

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
dla realizacji inwestycji pn. „Nadbudowa z lądowiskiem, przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej przy ul. Pankiewicza 16 w Łodzi ” dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

1. Informacje podstawowe
Obiekt: Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii 	Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Adres: ul. Pankiewicza 16, 91-738 Łódź
Inwestor: Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

1.1 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezbędnych prac projektowych, robót budowlanych oraz dostawa i montaż wybranych elementów wyposażenia w ramach realizacji przez SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi inwestycji pn. „Nadbudowa z lądowiskiem, przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej przy ul. Pankiewicza 16 w Łodzi”
Prace finansowane są na podstawie umowy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej oraz Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej” – nr umowy DOI/FM/SIS/9/305/388/2023 Fundusz Medyczny.
1.2 Lokalizacja 
Zamówienie realizowane będzie na terenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii przy ul. Pankiewicz 16 w Łodzi głównie w Budynku Głównym „B”. Zadanie posiada pozwolenie na budowę Nr DPRG-UA-II.1256.2021 z dn. 24.05.2021 r. 
1.3 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa znajduje się pod poniższym:
https://wbm.csk.umed.pl/nc/index.php/s/DYBRNbgoewgb89A
w folderze pod nazwą UCP FM

2. Opis przedmiotu zamówienia 
Zakres zamówienia obejmuje optymalizację dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, ekspertyz, opinii, pozwoleń i innych dokumentów umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i uruchomienie działalności lądowiska w uzgodnieniu z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego, a także dostawę, montaż, uruchomienie  wskazanych urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią  załączone: dokumentacja projektowa obejmująca projekt technologii medycznej oraz branżowe projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wykaz i opis wyposażenia przewidzianego do zakupu i montażu w ramach Zamówienia. Powyższą dokumentację należy traktować jako poglądową. Konieczne jest dostosowanie do obowiązujących przepisów, przyjętych w ramach pozwolenia na budowę, rozwiązań koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i uruchomienia lądowiska. Rozwiązania przyjęte w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej w 2021 r. są już nieaktualne. Dokumentację projektową będącą w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca winien zweryfikować, zaktualizować oraz dostosować do wymagań Zamawiającego określonych w SWZ oraz do obowiązujących przepisów, norm, warunków technicznych, wymagań LPR oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego i przyjętych rozwiązań w budynku UCP.
Wykonawca w ramach Umowy dostarczy:
1. Zestaw 2 - lamp operacyjnych z monitorem i kamerą – 2 szt.
2. Kolumna anestezjologiczna – sufitowa – 6 szt.
3. Kolumna chirurgiczna sufitowa – 4 szt.
4. System integra basic do zarządzania salami operacyjnymi – 1 kpl. obsługujący 4 sale operacyjne
5. Lampa zabiegowa – 2 szt.
System zarządzania salami operacyjnymi (1 kpl.) wyspecyfikowany w opisie technicznym architektury należy uzupełnić o możliwość podglądu zdjęć z RIS/PACS. Wymaga się, aby monitory i inne urządzenia niezbędne w systemie zarządzania salami operacyjnymi zostały wbudowane w ścianach sal operacyjnych.
Zamawiający załącza proponowaną specyfikację urządzeń (minimalne wymagania), przed zakupem należy uzyskać akceptację Zamawiającego na konkretne urządzenia.
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia pomieszczeń Zamawiającemu w związku z wprowadzonymi 
i montowanymi przez Zamawiającego urządzeń. Należy uzgodnić z Zamawiającym „punkty styku” na każdym etapie realizacji.
3. Opis realizacji przedmiotu zamówienia
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie przez Wykonawcę zamówienia następujących czynności:
3.1. Weryfikacja i dokonanie optymalizacji dostarczonej dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę zostały wykonane w 2021 r. i obecnie nie spełnia obowiązujących przepisów technicznych dot. wymagań LPR i Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do weryfikacji i dokonania optymalizacji dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej pod kątem:
- zapewnienia spełnienia wymagań przedstawionych przez Użytkowników, w szczególności dotyczących rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, uzyskanie akceptacji Zamawiającego przedstawionej koncepcji i przyjętych rozwiązań,
- uwzględnienia  rozwiązań funkcjonalnych oraz infrastrukturalnych i technicznych zapewniających osiągnięcie pełnej funkcjonalności eksploatacyjnej zamontowanego wyposażenia, zakupionego przez Wykonawcę zamówienia bądź dostarczonego przez Zamawiającego,
- ze względu na realizację dokumentacji projektowej w 2021 r., a uzyskanie finansowania na realizację zadania
 w 2023 r. należy zachować nazwy oddziałów występujące w Programie Inwestycji ustanowiony uchwałą nr 215 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej oraz Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej” (M. P. poz. 1273), odpowiednio: Oddział Pediatrii - Oddział Propedeutyki i Chorób Metabolicznych Kości (nadbudowa);	Oddział Pediatrii - Oddział Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej (przebudowa infrastruktury po istniejącym Centralnym Bloku Operacyjnym dla Dzieci 

- uwzględnienia stanu faktycznego zrealizowanych bądź realizowanych w obiekcie  innych podetapów wymienionych w załączonej decyzji o pozwoleniu na budowę. Dotyczy to w szczególności obszaru w którym podczas prowadzenia robót w ramach innego etapu zmianie uległo usytuowanie szachtu windowego na terenie apteki.
Dokumentację projektową będącą w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca winien zweryfikować oraz dostosować do wymagań Zamawiającego określonych w SWZ, przyjętych rozwiązań zastosowanych na budynku oraz do obowiązujących przepisów, norm, warunków technicznych.
Po dokonaniu rewizji dokumentacji należy ją ponownie uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych i rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych, LPR. Zoptymalizowaną dokumentację projektową Wykonawca musi uzgodnić z LPR i Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz uzyskać zgody na użytkowanie lądowiska.
Ponadto w ramach ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawca uwzględni wszelkie koszty zorganizowania, wynajmu oraz uprzątnięcia po budowie wszystkich elementów tymczasowych które będą niezbędne do prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji między innymi: 
· ogrodzenie tereny budowy,
· wynajem zaplecza budowy,
· wykonanie tymczasowych dróg oraz placów składowych na terenie budowy,
· przygotowanie tymczasowego wjazdu na teren budowy od strony ulicy Pankiewicza po południowej stronie budynku szpitala (w miejscu uzgodnionymi zaakceptowanym przez Zamawiającym)
· nieodpłatne udostępnienie wjazdu oraz dróg tymczasowych dla innych wykonawców działających na terenie Szpitala dla Zamawiającego jego partnerów,
· montaż tymczasowych wind zewnętrznych na potrzeby prowadzonych robót,
· montaż dźwigów wieżowych jeśli Wykonawca uzna to za konieczne,
· itp
W przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia koszty administracyjne oraz koszty wycinki i utylizacji leżą po stronie wykonawcy.
3.2. Wykonanie robót budowlanych
Realizacja przez Wykonawcę zamówienia robót budowlanych na podstawie zweryfikowanej w  sposób podany w pkt.3.1. i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
Obszar realizacji inwestycji odbywać się będzie w obecnie użytkownych częściach obiektu. 
3.3. Dostawa i montaż wybranego wyposażenia
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy w trakcie aktualizacji dokumentacji projektowej i realizacji robót budowalnych z dostawcami oraz przy montażu i uruchomieniach wskazanego przez Zamawiającego wyposażenia.
4. Wymagania ogólne.
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w „Standardach Dostępności”.
2. W przypadku materiałów i robót, które nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego, zostaną one odrzucone. Jeżeli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Zamawiającego, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
3. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub wycofania ze sprzedaży.
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów zamiennych zgodnie z zasadą równoważności zastosowania wyrobów budowlanych i technologii (art..29 ust.3 Pzp) o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowalne, warunków ustawy o wyrobach budowalnych oraz pozwoli na zachowanie standardu  poziomu jakości równoważnego lub nie gorsze od określonego w Dokumentacji Projektowej.
5. Przyjęte rozwiązania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie są wiążące i istnieje możliwość zamiany przyjętych rozwiązań przy zachowaniu właściwości przyjętych rozwiązań - tak by parametry alternatywnych materiałów, rozwiązań projektowych były nie gorsze od przedstawianych. Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi dokumentację zamienną dla alternatywnych rozwiązań, które proponuje i przed przystąpieniem do prac uzgodnić warunki zamiany.
6. Zamieszczone ilości w zestawieniach należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia zakresu ilościowego w oparciu o dostępne materiały przetargowe obejmujące miedzy innymi: Dokumentację Projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz wizję lokalną w obiekcie. Niezgodność ilościowa robót pomiędzy wartościami orientacyjnymi zamieszczonymi w dokumentacji projektowej, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawą domagania się przez Wykonawcę uwzględnienia robót dodatkowych.
7. Cena ryczałtowa za realizację przedmiotu zamówienia będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tego zamówienia w ST i w zoptymalizowanej dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych i przepisach techniczno-budowlanych.
8. W kosztach realizacji Wykonawca winien przewidzieć wydatki związane z pracami pomocniczymi takimi jak: założenie i usunięcie folii zabezpieczających, zabezpieczenie i umycie stolarki okiennej i drzwiowej, zabezpieczenie folią miejsc prowadzenia prac i montaż w razie konieczności przegród zapewniających ograniczenie pylenia do przyległych stref w budynku, wygrodzenia i zabezpieczenia drogi transportowej. Po zakończeniu prac miejsce prowadzenia robót (w tym otoczenia z pomieszczeniami przyległymi) musi doprowadzić do stanu pierwotnego, aby po zakończeniu prac pomieszczenia były gotowe do użytkowania.
9. Zamawiający nie wymaga przeprowadzania wizji lokalnej budynku. Jednakże Zamawiający zaleca jej odbycie w celu faktycznego potwierdzenia zakresu rzeczowego prac. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej we wskazanym terminie. Wykonawca uzyska wówczas możliwość osobistego przeprowadzenia pomiarów z natury pomieszczeń, w których planowane są roboty remontowe w zakresie budowlanym. Zamawiający w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał wyjaśnień do treści przedmiotu zamówienia. Zapytania należy kierować drogą elektroniczną lub pisemną na adres kontaktowy podany w SWZ. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 
 4.1. Prowadzenie robót 
Wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych wiąże się z koniecznością spełnienia poniższych wymagań:
1. Prowadzenie robót przez Wykonawcę nie może zakłócać bieżącej pracy szpitala. Wykonawca powinien zorganizować i prowadzić roboty w sposób bezkolizyjny z wykonywaniem obowiązków przez pracowników Szpitala jaki i mieć najmniej uciążliwy wpływ na ruch pacjentów (brak możliwości poruszania się windami a także klatkami schodowymi czynnego szpitala). 
2. Wykonawca zobowiązany będzie zachować najwyższą ostrożność przy wszystkich robotach remontowych, tytułem prac w obiekcie czynnym.
3. W czasie wykonywania prac, Wykonawca nie może utrudniać pracy i musi postępować z należytą starannością, w sposób jak najmniej uciążliwy dla normalnego funkcjonowania Szpitala. Wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy Szpitala.
4. Prace w budynku głównym Szpitala mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy jednostek administracyjno-technicznych, pod nadzorem osoby z uprawnieniami. Pracę w sobotę należy ustalić z służbami techniczno-administracyjnymi szpitala.
5. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót po godzinach pracy jednostki nie dłużej niż do godz. 19:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności robót związanych ze szlifowaniem, wierceniem, odkuwaniem oraz pozostałych o znacznej głośności, przewyższającej wskaźniki normowe. 
6. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, w tym mienia Zamawiającego, a także zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób postronnych. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia przed zniszczeniem w trakcie prac remontowych mienia Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za spowodowanie na terenie Zamawiającego wypadku będącego konsekwencją nie przestrzegania przepisów bhp i p.poż. 
8. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wszystkie materiały we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko oraz do ich rozładunku, wniesienia i montażu w miejscu docelowym.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania materiałów i urządzeń spełniających wymogi oraz warunki wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, dokumenty wyszczególnione w Prawie zamówień publicznych art. 30 ust 2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polskimi Normami, aprobatę techniczną lub świadectwo jakości i atesty. Wszystkie materiały użyte w robotach budowlanych, muszą posiadać świadectwa jakości higienicznej PZH. 
10. Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego trwale zamocowane do konstrukcji budynku, wykonane będą z materiałów, które nie są łatwopalne (zgodnie z § 258 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). 
11. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, próbki materiałów budowlanych przed zakupem i wbudowaniem (o ile zajdzie taka potrzeba). W szczególności dotyczy to rodzaju i kolorystyki farb. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wyboru i zatwierdzenia farb na podstawie przedstawionych wzorników producenta. 
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody podczas robót i jest zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt, w tym do usunięcia zabrudzeń lub zniszczenia posadzek, uszkodzeń lub zabrudzeń ścian, stolarki okiennej i drzwiowej pomieszczeń przyległych i którymi odbywa się transport oraz uszkodzeń lub utraty drożności przewodów kanalizacyjnych na skutek prac budowlanych.
13. Przy pracach remontowych, Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania maksymalnej czystości 
i systematycznego utrzymywania porządku w obszarach przeprowadzanych prac. Wiąże się to ze sprzątaniem na bieżąco miejsca pracy, w szczególności otoczenia i pomieszczeń przyległych (o ile zajdzie taka potrzeba). Podczas wykonywania prac pylących, Wykonawca winien stosować urządzenia i sprzęt o obniżonej emisji pyłu (wyposażonych w worki chłonne), wspomaganych profesjonalnymi polerkami i odkurzaczami oraz stosować odpowiednio szczelne wygrodzenia stref pylących.

5. Szczególne warunki realizacji zamówienia
5.1. W związku z formułą przetargu -zoptymalizuj, wybuduj – planowane jest połączenie sal wybudzeniowych pom. Nr 4.44 i 4.12, należy dostosować projekt do przepisów technicznych oraz przepisów prawa, szczególnie wymagań stawianych przez LPR i Urząd Lotnictwa Cywilnego.
5.2. Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji placu budowy na terenie działek nr 59/46, 59/12, 59/13 oraz uzyskać zgodę i wykonać wjazd techniczny teren placu budowy realizowany na działce nr 59/46.
5.3. Jeżeli jakiekolwiek drzewo znajduje się kolizji z realizacją inwestycji należy je na własny koszt usunąć/przyciąć, po uzyskaniu zezwolenia odpowiednich organów. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania inwentaryzacji drzewostanu na terenie Szpitala i zabezpieczenie istniejących drzew 
i krzewów, przeszkolenie każdego pracownika znajdującego się na terenie budowy z opracowaną przez siebie instrukcją dbania o zieleń.
5.4. W 2025 r. rozpocznie się budowa budynku akademickiego na terenie bezpośrednio sąsiadującym 
z realizowanym zadaniem. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia drogi dojazdowej, wjazdu technicznego oraz współpracy i koordynacji prac z innymi Wykonawcami.
5.5. Transport materiałów może odbywać się tylko drogami uzgodnionymi z Zamawiającym, transport pionowy może odbywać się zewnętrzną tymczasową windą przygotowaną przez Wykonawcę. Zamawiający nie wyraża zgody transportu materiałów drogami wewnątrz szpitala. Każda taka konieczność misi zostać uzgodniona z Zamawiającym. Nie dostosowanie się do tych wymagań będzie skutkowało nałożeniem kar umownych, zgodnie ze wzorem Umowy. Wykonawca po zakończeniu prac jest zobowiązany do doprowadzenia do stanu pierwotnego i uporządkowania udostępnionych obiektów/terenów.
5.6. W centralach obsługujących centralny blok operacyjny Zamawiający oczekuje zastosowania sekcji osuszaczy. Jeżeli projektowo uzyskane zostaną zakładane parametry powietrza wentylacyjnego, należy przeanalizować zasadność stosowania nawilżaczy w centralach wentylacyjnych. 
5.7. Zamawiający wymaga  zastosowania drzwi automatycznych o szerokości min. 140 cm w obszarze infrastruktury związanej z Centralnym Blokiem Operacyjnym oraz Salą wyburzeń, muszą być sterowane systemem ssp.
5.8. Wykonawca  ma w obowiązku przed przyłączeniem mediów do rozbudowywanych części sprawdzić ich wydajności, przepustowość i stan techniczny. Należy skontrolować wydajność i stan techniczny przyłączy. Jeżeli ich stan jest nieodpowiedni należy przewidzieć ich wymianę. 
5.9. Wszystkie prace związane z demontażami przenoszeniem i ponownym montażem urządzeń leżą po stronie Wykonawcy. Urządzenia zdemontowane na czas realizacji, a będące sprawne, należy po ponownym montażu przekazać sprawne (potwierdzone pomiarami).
5.10. Do obowiązków Wykonawcy należy prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych prac, wytyczenie dróg poruszania się Pracowników i Pacjentów. Wszelkie zabezpieczenia i potrzeby będące w kolizji 
z prowadzonymi pracami, a wynikającymi z normalnej pracy Użytkowników, należy przewidzieć w zakresie realizacji zadania. 
5.11. W budynku w okresie 2017-2021 został zrealizowany projekt „Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.
5.12. W związku z realizacją kilku zadań inwestycyjnych w budynku UCP, poza wymaganiami stawianymi Postanowieniami PSP i Ekspertyzą techniczną warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.. z 20217 r.,  należy uwzględnić poniższe wytyczne:
5.12.1. Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP)
System Sygnalizacji Pożaru należy wykonać w oparciu Projekt Wykonawczy opracowany zgodnie z wymaganiami aktualnej specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 
Wszystkie urządzenia systemu sygnalizacji pożaru muszą posiadać wymagane certyfikaty europejskie lub CNBOP. Dodatkowo urządzenia wymienione w rozporządzeniu ministra MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r muszą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP. Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz być zgodne z projektem. 

5.12.2 Zakres ochrony
a) Projekt ma zapewniać ochronne całkowitą oddziału tzn. ochronę wszystkich pomieszczeń, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14
b) Topologia systemu z adresowalnymi liniami dozorowymi pętlowymi typu A
c) W pomieszczeniach oraz w przestrzeniach między stropowych należy zastosować czujki dymu z podwójnym układem detekcji dymu w pasmach UV i IR, zdolnymi do wykrywania pożarów TF1 do TF5 oraz TF8. 
d) Szyby windowe wyposażyć w detektory zasysające dymu.
5.12.3 Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru
Projektowaną nową centrala SSP należy z sieciować z istniejącym systemem opartym na urządzeniach POLON 6000 w tym z panelem wyniesionym zlokalizowanym w pomieszczeniu ochrony gdzie znajduje się całodobowa obsługa. W celu uniknięcia niepożądanych kosztów dodatkowych musi być z nimi kompatybilna. 
5.12.4 Systemu Oddymiania Klatek Schodowych
Zaprojektować systemy oddymiania klatek schodowych BK1 i BK2, uwzględniając elementy instalacji wykonane podczas remontów wykonanych w innych projektach.
5.13 Wykonawca zobowiązany jest do scalenia powykonawczo dokumentacji pożarowej: Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, Scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.
5.14 Wykonawca zobowiązany jest  do scalenia i skonfigurowania wykonanej w ramach zamówienia infrastruktury z wykonaną infrastrukturą i zweryfikowanie prawidłowości jej działania pod pełnym obciążeniem tj. instalacje w poszczególnych branżach zakresu projektu.
5.15 W zakresie instalacji teletechnicznych i elektrycznych ostateczną ilość gniazd należy przed realizacją uzgodnić z Użytkownikiem, na tym etapie należy już uwzględnić poniższe uwagi:
5.15.1 Dołożyć 4 gniazda rj45 do planowanych 4, aby w sumie przypadało po 8 na każdej Sali operacyjnej.
5.15.2 W każdej Sali chorych musi znajdować się minimalnie dwa gniazda rj45 na łózko w celu podłączenia kardiomonitorów. 
5.15.3 W każdym magazynie bielizny czystej oraz brudnej należy uwzględnić min. dwa gniazda rj45 w celu zabezpieczenia przyszłej możliwości skanowania odzieży oddziałowej.
5.15.4 Zaplanować gniazda RJ 45 na wysokości sufitu przewidziane pod montaż WiFi. Docelowe rozmieszczenie do weryfikacji przez Zamawiającego. 
5.15.5 W Sali wybudzeń należy przewidzieć 8 gniazd rj45.
5.15.6 Na każde projektowane stanowisko komputerowe należy przewidzieć minimum 4 gniazda rj45.

5. Kody CPV zgodne ze wspólnym słownikiem zamówień.
45000000-7	Roboty budowlane
71300000-1	Usługi inżynieryjne
71400000-2	Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71500000-3	Usługi związane z budownictwem
71250000-5 	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0	Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45215140-0	Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45215148-6	Roboty budowlane w zakresie sal zabiegowych
45215141-7	Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45213312-3	Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych
45223300-9	Roboty budowlane w zakresie parkingów
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233161-5	Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233223-8	Wymiana nawierzchni drogowej
45233270-2	Malowanie nawierzchni parkingów
45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
63712400-7	Usługi w zakresie obsługi parkingów
64216000-3	Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45321000-3 	Izolacja cieplna 
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 	Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331210-1	Instalowanie wentylacji 
45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 	Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7 	Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45343000-3	Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421111-5	Instalowanie framug drzwiowych
45421131-1	Instalowanie drzwi
45421153-1	Instalowanie zabudowanych mebli
45422000-1	Roboty ciesielskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45443000-4	Roboty elewacyjne
45431000-7	Kładzenie płytek
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8	Roboty malarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0	Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6	Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3	Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71240000-2	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71242000-6	Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71250000-5	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71310000-4 	Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
57132000-7 	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 	Różne usługi inżynieryjne
71350000-6 	Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71530000-2 	Doradcze usługi budowlane
71540000-5 	Usługi zarządzania budową
6. Wymagania
Opracowanie projektowe i realizację robót należy wykonać w zakresie zgodnym z:
1. Prawem budowlanym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 682 ze zm.).
2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonanie i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) wraz z kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
4. Normą PN-EN ISO 14644:2016 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane.
5. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
6. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. [bookmark: _Hlk159442629]Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.)
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975). 
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz. 822).
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401). 
12. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2166 ze zm.).
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2019 poz. 1213).
14. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1541 ze zm.).
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2020 poz. 1145).
oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i normami.
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