										Załącznik nr 1
Opis Przedmiotu Zamówienia
na wykonanie usługi polegającej na:

Dostarczeniu opraw oświetlenia AW/EW wraz z osprzętem elektrycznym potrzebnym do wykonania oświetlenia awaryjnego w budynku szpitala Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa opraw oświetlenia AW/EW wraz z osprzętem elektrycznym potrzebnym do wykonania oświetlenia awaryjnego w budynku szpitala Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. według poniższej specyfikacji.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

	Lp.
	Nazwa artykułu

	1
	Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa o minimalnych parametrach:                                                                       
- moc: 2W                                                                               
- strumień świetlny: 400lm                                                    
- stopień ochrony IP: IP65                                                  
- tryb pracy awaryjnej NM/M                                              
- czas pracy modułu awaryjnego 1h                                        
- system autotest
- technologia LED

	2
	Oprawa oświetlenia awaryjnego z montażem wpuszczanym o minimalnych parametrach:                                                                        
- moc: 2W                                                                               
- strumień świetlny: 400lm                                                   
- stopień ochrony IP: IP65                                                   
- tryb pracy awaryjnej NM/M                                             
- czas pracy modułu awaryjnego 1h                                       
- system autotest                                                                                
- technologia LED       

	3
	Oprawa awaryjno - sieciowa kierunkowa z kloszem jednostronnym i zestawem piktogramów o minimalnych parametrach:                                                                                                                                                  
- strumień świetlny: 250lm                                                   
- stopień ochrony IP: IP65                                                                                      
- czas pracy modułu awaryjnego 1h                                        
- system autotest                                                                    
- technologia LED                        

	4
	Oprawa awaryjno - sieciowa kierunkowa z kloszem dwustronnym i zestawem piktogramów o minimalnych parametrach:                                                                                                                                                  
- strumień świetlny: 250lm                                                   
- stopień ochrony IP: IP65                                                                                      
- czas pracy modułu awaryjnego 1h                                       
- system autotest                                                                   
- technologia LED                                                           

	5
	Oprawa awaryjna zewnętrzna z kloszem jednostronnym, wyposażona w grzałkę lub baterię przystosowaną do pracy w niskich temperaturach o minimalnych parametrach:                                                                                                                                                  
- Strumień świetlny: 250lm                                                    
- Stopień ochrony IP: IP65                                                                                       
- czas pracy modułu awaryjnego 1h                                       
- system autotest                                                                        
- technologia LED                                                              

	6
	Przewód elektryczny N2XH-J3x1,5mm2/750V B2CA-1sb, d1,a1  

	7
	Wyłącznik różnicowo - prądowy 25A/1+n/30mA/typ AC,10kA.             

	8
	1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówienia w terminie 30 dni, od dnia złożenia przez zamawiającego  ostatecznego zamówienia w formie mailowej, na adres wskazany przez wykonawcę.                                                                      
2.Dostarczenie przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko wykonawcy w dni robocze w godzinach 8.00 - 14.00.                                                                                         
3.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia deklaracji zgodności poświadczającej wykonanie produktów zgodnie z certyfikacją CE.                               
4.Gwarancja wykonawcy za dostarczony towar - 36 miesięcy.                                                                     
5.Wykonawca zobowiązany jest do wysłania karty parametrów technicznych zaoferowanych przez siebie sprzętów.



3. Termin wykonania zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w okresie do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
4. Zakres usługi 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa opraw oświetlenia AW/EW wraz z osprzętem elektrycznym potrzebnym do wykonania oświetlenia awaryjnego w budynku szpitala Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
5. Wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia
Wynagrodzenie powinno obejmować wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty z nim związane. 
Strony ustalają, że rozliczenie finansowe, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy, będzie dokonywane na podstawie faktury, przelewem płatnym w dwóch ratach:
     I rata - 50% wartości zamówienia, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia
                    zamówienia 
[bookmark: _Toc258314251]     II rata - 50% wartości zamówienia, w terminie 90 dni od dnia dostarczenia
                    zamówienia    
6. Termin związania ofertą
1.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni
1.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
1.3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 


