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z lok. w pom A24
Do/z rozdzielacza

A20 +24 °C
Φwym: 625 W

A23 +24 °C
Φwym: 825 W

A20
6,50 m² VA 10

16 x 2,0 65,5 m
Do rozdz.:

A23
6,33 m² VA 10

16 x 2,0 75,7 m
Do rozdz.:

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. I C.T.
PWZ_2_IS_044_rew.1

DO RYSUNKU

- Przewód powrotu
- Przewód zasilania

Temperatura wewnętrzna
Zapotrzebowanie na ciepło

Średnica rur

Moc na działce

Qwym: 362 W
0.3 +16 °C

Nr pomieszczenia

387 W
15 x 1,0

LEGENDA:

Nr pomieszczenia
Rozstaw przewodów 

Pow. grzewcza przewodu

Długość przewodu
Średnica rury ogrze. pod.

1.2_a
4,45 m² VA 10

16x2,0 52,7 m
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