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	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Ełku sp. z o.o.
	Prz-02/22/PEC(2,3,4)

	PROCEDURA  


Ełk, dn. 31 maja 2022 roku

Dotyczy: postępowania o nr sprawy Prz-02/22/PEC(2,3,4) (dalej jako „Postępowanie”) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony przez spółkę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku sp. z o.o. adres: ul. Kochanowskiego nr 62, 19-300 Ełk (dalej jako „Zamawiający”) dotyczącego Projektu: „Wymiana kotła węglowego typu WR-25 na kocioł biomasowy opalany zrębkami drzewnymi z budową magazynu paliwa i infrastruktury towarzyszącej w Ciepłowni PEC Ełk”; Zadanie: „Wymiana kotła węglowego typu WR-25 na kocioł biomasowy opalany zrębkami drzewnymi z budową magazynu paliwa i infrastruktury towarzyszącej w Ciepłowni PEC Ełk -  dostawa oraz montaż kotła, budowa obiektów na potrzeby kotłowni biomasowej”.
ZAWIADOMIENIE 

O ZMIANIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
Na mocy postanowień art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., zwanej dalej PZP) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie prowadzonego postępowania.
Zmiana dotyczy zapisów:

1. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), załącznik nr załączniku nr 10d do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja istotnych elementów Przedmiotu zamówienia:

Pkt. 2.2.1.
Było:
2.2.1. Magazyn dobowy biomasy wraz z podłogą ruchomą, 
Przedmiot zamówienia w zakresie opisanym w niniejszym punkcie należy zrealizować zgodnie z projektem budowlanym i/lub technicznymi wymaganiami zastępczego projektu budowlanego, przy czym Wykonawca zobowiązany jest : 

· w ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i wykonać nowy, zadaszony, buforowy magazyn biomasy. Ma za zadanie zapewnić automatyczne zaopatrzenie w paliwo biomasowego kotła. Pojemność magazynu powinna zapewnić paliwo na okres co najmniej 24 godzin przy wysokości składowania max. 3,5 m dla nominalnego obciążenia kotła. Wykonawca na ścianach dobudowanej części ruchomej podłogi trwale i wyraźnie oznaczy linie/zakresy (w m3), oznaczające poziom napełnienia ruchomej podłogi (linie o szer. 0,5 m). Z całej powierzchni magazynowej paliwo powinno być podawane automatycznie do leja zasypowego przenośnika podającego biomasę do zasobnika kotłowego. 

Jest:

2.2.1. Magazyn dobowy biomasy wraz z podłogą ruchomą, 

Przedmiot zamówienia w zakresie opisanym w niniejszym punkcie należy zrealizować zgodnie z projektem budowlanym i/lub technicznymi wymaganiami zastępczego projektu budowlanego, przy czym Wykonawca zobowiązany jest : 

· w ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i wykonać nowy, zadaszony, buforowy magazyn biomasy. Ma za zadanie zapewnić automatyczne zaopatrzenie w paliwo biomasowego kotła. Pojemność magazynu powinna zapewnić paliwo na okres co najmniej 12 godzin przy wysokości składowania max. 3,9 m dla nominalnego obciążenia kotła. Wykonawca na ścianach dobudowanej części ruchomej podłogi trwale i wyraźnie oznaczy linie/zakresy (w m3), oznaczające poziom napełnienia ruchomej podłogi (linie o szer. 0,5 m). Z całej powierzchni magazynowej paliwo powinno być podawane automatycznie do leja zasypowego przenośnika podającego biomasę do zasobnika kotłowego. 

2. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), załącznik nr załączniku nr 10d do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja istotnych elementów Przedmiotu zamówienia:

Pkt. 2.4.8. tiret drugie

Było:
· ruchoma podłoga ma posiadać retencję na poziomie 24h dla jednego kotła wodnego na biomasę liczoną dla paliwa o wilgotności 55% przy wysokości składowania max. +3,90. Podłoga magazynu paliwa składać się będzie z czterech podstawowych elementów: zespołu siłowników hydraulicznych, ruchomej części podłogi, kotwiczonej części podłogi oraz obejm. 

Jest:
· ruchoma podłoga ma posiadać retencję na poziomie 12h dla jednego kotła wodnego na biomasę liczoną dla paliwa o wilgotności 55% przy wysokości składowania max. +3,90. Podłoga magazynu paliwa składać się będzie z czterech podstawowych elementów: zespołu siłowników hydraulicznych, ruchomej części podłogi, kotwiczonej części podłogi oraz obejm. 

3. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), załącznik nr załączniku nr 10d do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja istotnych elementów Przedmiotu zamówienia:

Pkt. 2.4.12. tiret drugie

Było:
· wkład komina ze stali nie gorszej niż duplex 1.4462 (wg. EN) 

Jest:
· wkład komina ze stali nie gorszej niż AISI316L 

____________________________________
Powyższe zmiany zostaną dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i będą stanowić jej integralną część.

Zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego Postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pec.elk
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

	PREZES ZARZĄDU

Wojciech Dziekoński

…………………………….

(podpis upełnomocnionej osoby)
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