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LEGENDA
Zasilenie rozdzielni RK1 - YKY żo - 5x35mm2

RK1

Zasilenie agregatów zewnętrznych
VRF 2 - kabel YKY żo 5x10mm2
VRF 3 (2) - kabel YKY żo 5x10mm2 - jedn,. nadrzędna
VRF 3 (1) - kabel YKY żo 5x4mm2 - jedn,. podrzedna
VRF 4 - kabel YKY żo 5x10mm2
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Zasilanie jednostek wew. kabel YDY żo  1,5mm2 oraz 2,5mm2

j. wewnętrzna klimatyzacji
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