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WyjaSnienia SWZ

dotyczy: post?powania prowadzonego w tryb,ie podstawowym na podstowie art'. 275 ltkt 2 ustawy pzp
na realizacig zadania pn. Modernizacja kompleksu basenowego na lerenie OSW ,riaaria
Gdra" w Olkuszu w systemie ,zaprojektuj i wybutluj,,.

Miasto iGmina Olkusz informuje, i2 zgodnie zart.284 ust.2 ustawy prawo zam6wiefl publicznych,
wyjasnia tre6c speryfikacji istotnych warunk6rv zam6wienia w nastqpujqcy spos;6b:

Pytanie 1:
Zgodnie z PFU nale2y zdemontowad oraz ponownie zamontowad stupki startowe. posiadane przez
lnwestora slupki sq slupkami betonowymi ktdrych nie da siq zdemontowai i poddai je ponownemu
montaiowi. Naleiy przewidzied nowe slupki. F'rosimy o okre6lenie ich standardu wykonania.

Odpowiedi:
Wszystkie istniejqce slupki startowe podleE;ajq zdemontowaniu. Nowe slupki (g szt.) maja byi
zainstalowane tylko od glqbszej strony basenu (1,8m). Naleiy zamontowai slupki systemowe
wykonane w caloSci ze stali nierdzewnej ,AlSl 3161, wyposa2one w platformq antypo$lizgowE
z poliestru iwl6kna szklanego odpornq na chemiq basenowq, uchwyt do stylu grzbietowego i numer
slupka z wszystkich stron. Wymiary stupk6w oraz ich montai musi byi zgodny z aktualnymi
wymogami FINA i normami bezpieczefistwa dotyczqcymi blok6w startowych. Spos6b montazu naleiy
dostosowai do warunk6w lokalnych.

Pytanie 2:
Zgodnie z PFU nale2y przewidziei senrris/rernont istniejqcych pomp. prosimy o dokladne podanie
iloSci posiadanych pomp przez lnwestora, producenta oraz model pompy. prosimy o jednoznaczne
okre$lenie zakresu remontu/serwisu pomp.

Odpowiedi:
Producentem wszystkich pomp jest firma HERBORN.
Wykaz pomp (11szt):
1. UNIBLOCK LO0-27O10754-GF-W2 (Q = 150nn3/h, h=12 m)- 2 szt
2. UNIBLOCK 125-25O/0754-GF-W2 (Q = 180nn3/h, h=12 m) -2 szt
3. UNIBLOCK L5O-27O11504-GF-W2 (Q = 240-500m3/h, h=14-6 m) - 2 szt
4. UNIBLOCK 8O-24UO404-6F-W2 (Q = 70-12:0m3/h, h=13-8 m) - 2 szt
5. UNIBLOCK 80-L77/O154-GF-W2 (Q = 40-72m3fh,h=7-5 m)- 2 szt
6. UNIBLOCK 725-250/0754-GF-W2 (Q = L6O-,Z4Sm3/h, h=13-8 m) - 1 szt

Pompy powinny byi poddane kapitalnemu remontowi w celu zapewnienia ich wlasciwego
funkcjonowania w instalacji basenowej przez dlugi okres czasu. Wszystkie pompy do kodca sezonu
kqpielowego w 2019 r. pracowaty prawidlowo . Przezostanie dwa lata nie byty u2ytkowane.

Pytanie 3:
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Z informacji uzyskanych na wizji lokalnej od obslugi technicznej stwierdzono, i2 w okresie letnim

w pomieszczeniu filtr6w nastepuje bardzo wysokie zarr*'ilgocenie jak i wysoka temperatura. Zgodnie

z PFU nale2y przewidziei monta2 pomp ciepla kt6re majq za zadanie podgrzanie wody co skutkowad

bqdzie jeszcze w,yiszq temperaturq oraz wilgotnoSciq. Prosimy o informacjq jak lnwestor przewiduje

rozwiqzanie problemu skraplania siq wody w pomieszczeniu filtr6w ?

Odpowiedi:
Zaklada siq zmianq izolacji dachu oraz dostawq i nrontai ukladu pomp ciepla dla utrzymania

temperatury do 25 st. C. w pomieszczeniu technicznynr filtracji wraz z pelnym odzyskiem ciepla do

wody basenowej.

Pytanie 4:
Prosimy o potwierdzenie, 2e udzielona przez Wykonawcq gwarancja, nie bqdzie obejmowala

element6w nie podlegajqcych wymianie, a jedynie serwisowi/remontowi takich jak: pompy, drabinki,
podnoSnik dla niepelnosprawnych.

Odpowiedi:
Gwarancja bqdzie obejmowala elementy podlegajqce wvmianie oraz te, kt6re bqdq remontowane lub
serwisowane.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, 2e wymianie podlegajq jedynie szafy sterujAce pracq SUW wewnqtrz
pomieszczenia.

Odpowiedi:
Wymianie podlegajq s;zafy sterujqce wra:z z koniercznym okaLrlowaniem i oprz'yrzqdotuaniern,

umo2liwiajqcym prawid'lowq pnacg nowych s;zaf.

Osoba prowadzqca sprawq:
Andrzej Budny, Magdalena Perwenis, Mariola Graczyk, .lawomir hio,:jan
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