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G M I N A  F R Y S Z T A K  
woj. PODKARPACKIE 

ul. ks. Wojciecha Blajera 20,38-130 Frysztak 

tel. (17) 2777-110, 2777-022, 2777-903, fax (17) 2777-920 

e-mail: ug@frysztak.pl,www.frysztak.pl 
 

Gpr.271.8.23.2023                                                                                          

  Frysztak 09.11.2023 r. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ 
 

Postępowanie na wykonanie robót budowlanych Gpr.271.8.2023 : 

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Frysztak” 

 

Działając na podstawie zapisów rozdziału XXIII ust.1 i 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia  

,uprzejmie informuję, iż  do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia.  

 

Poniżej przedstawienie ich treści wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 1:  

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie danych do doboru wymiany pompowni ścieków w miej-

scowości Twierdza.  

 

Ad. 1. Zamawiający informuje , że dane dotyczące przepompowni są opisane na stronie 64 

SWZ – załącznik nr 11 opis przedmiotu zamówienia.   
 

Pytanie 2:  

Jaki typ kosztorysu ofertowego ma być dołączony do oferty: kosztorys ofertowy uproszczony bez 

zestawień robocizny, materiałów i sprzętu, czy inny ? Prosimy o określenie.  

Ad. 2. Zamawiający informuje , że kosztorys ofertowy jest dokumentem pomocniczym  dla 

Zamawiającego i może być wykonany w formie uproszczonej bez zestawień robocizny, mate-

riałów i sprzętu.   

 
Pytanie 3:  

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, cytując SWZ „zdolności 

technicznej lub zawodowej:   

a)Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wy-

konał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, roz-

budowie sieci kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł netto (słownie: cztery 

miliony złotych 00/100)”, jeżeli Wykonawca posiada referencje za należyte wykonanie  sieci kanali-

zacji sanitarnej wraz z przyłączami na sumaryczną kwotę powyżej 4 000 000, 00 zł netto, za zamó-

wienie wykonane w ciągu ostatnich 5 lat,  przed terminem składania ofert?  

Ad. 3. Zamawiający informuje , że uzna takie doświadczenie obejmujące wykonanie sieci ka-

nalizacyjnej wraz z przyłączami. 
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Pytanie 4:  

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, cytując SWZ „zdolności 

technicznej lub zawodowej:   

a)Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wy-

konał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, roz-

budowie sieci kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł netto (słownie: cztery 

miliony złotych 00/100)”, jeżeli Wykonawca posiada referencje za należyte wykonanie  sieci kana-

lizacji deszczowej lub kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami  na sumaryczną kwotę powy-

żej 4 000 000, 00 zł netto, w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert ?  

 

Ad. 4. Zamawiający informuje , że uzna takie doświadczenie obejmujące wykonanie sieci ka-

nalizacji deszczowej lub kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. 
 
Pytanie 5:  
W przypadku gdy Wykonawcą jest Konsorcjum dwóch firm, czy Zamawiający wymaga, aby, każdy 

z członków Konsorcjum, posiadał doświadczenie w należytym wykonaniu co najmniej jednej ro-

boty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacyjnej o warto-

ści nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł netto (słownie: cztery miliony złotych 00/100), w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w przypadku podziału zakresu zamó-

wienia ( w załączniku nr 15 do SWZ) pomiędzy konsorcjantów w taki sposób, że 50 % zakresu wy-

kona Lider Konsorcjum, 50 % zakresu Partner Konsorcjum ? Czy wystarczające będzie posiadanie 

wspólnego doświadczenia Konsorcjum w należytym wykonaniu jednej roboty budowlanej polega-

jącej na budowie sieci kanalizacyjnej o wartości 4 100 000,00 zł netto, w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, w ramach takiego samego składu konsorcjum, jak 

utworzonego na potrzeby niniejszego postępowania?  

 

Ad. 5. Zamawiający informuje , że wymagania w tym zakresie zostały opisane w rozdziale 

VIII  ust.2 pkt 4)  lit. d) gdzie  w przypadku wykonawców wspólnych warunek ten musi być 

spełniony  samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. 

 
Pytanie 6:  
   

W związku z licznymi zapytaniami od producentów pomp, a także w trosce o poprawne działanie 

pompowni, prosimy o ustosunkowanie się do wątpliwości: 

„Zgodnie z poniższymi danymi mam dobrać pompę, dla wydatku Qp=2.0 l/s i wysokości podno-

szenia Hp=18.4 m. 

To ma pracować na rurociągu poza pompownią PE DN90 – jakie są średnice pionów - co daje nam 

przybliżoną prędkość przepływu v=~0.406 m/s!” 

 

„UWAGA w opisie pompowni PS1podano tranzyt PE D160 – dla wydatku 7 l/s prędkość jest 

DRAMATYCZNIE niższa od wymaganej do samooczyszczania  0,7 m/s a jest ok. 0,45 m/s !! „ 

„I jeszcze P4 taka sama sytuacja Q 2 l/s a przewód tranzytowy D90 , A powinien być zapewniony 

wydatek minimum 3,45 l/s … a to wpływa na wysokość podnoszenia i to istotnie …” 

 

Ad. 6. Zamawiający informuje , że wymagania w tym zakresie zostały opisane na podstawie 

danych przekazanych przez autorów projektów budowlanych , natomiast zestawy pompowe 

winny być dobrane indywidualnie dla każdej z przepompowni w zależności od producenta 

pomp , tak aby spełniały minimalne wymagania gwarantującą prawidłową pracę pomp w 



3 

 

przepompowniach. Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania pomp o większym 

przepływie. 

 
Pytanie 7:  

 

Udostępnione przez Zamawiającego przedmiary w formie skanów oraz w formie edytowalnej 

EXCEL nie poddają się możliwości zaimportowania do programu kosztorysowego. Zgodnie z 

zapisem SWZ dotyczącym wymaganych dokumentów Zamawiający wyszczególnia między innymi 

kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączone przedmiary. Zwracamy się z prośbą o 

udostępnienie przedmiaru w formacie pliku „pdf”/edytowalnego „ath” lub o przedłużenie terminu 

składania ofert. Prośba ta wynika z konieczności ręcznego przepisywania pozycji do programu 

kosztorysowego co jest procesem czasochłonnym.  

 

 Ad. 7. Zamawiający informuje , że kosztorys ofertowy jest dokumentem pomocniczym  dla 

Zamawiającego i może być wykonany w formie uproszczonej bez zestawień robocizny, mate-

riałów i sprzętu przy wykorzystaniu załączonych edytowalnych formularzy Excel. 

Zamawiający nie dysponuje możliwości exportu z programu kosztorysowego do formatu pdf 

edytowalnego , jedynym możliwym formatem exportu jest plik Excel , który został załączony 

do poprzedniej wiadomości. 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.  

  
                                                                                                                                        

                                                                                                                                       Wójt 

                                                                                      ( - ) 

                                                                                        Jan Ziarnik 

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
Otrzymują: 

1.Strona internetowa https://platformazakupowa.pl/pn/frysztak; 

2.A/a 
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