Zał. Nr 6 do SIWZ


SPECYFIKACJA TECHNICZNA



1. System cieplny kompleksu wojskowego obejmuje infrastrukturę: obiekty, instalacje
 i urządzenia oraz wyposażenie służące do wytwarzania ciepła na potrzeby centralnego
 ogrzewania (c.o.) i podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) określone w wykazie
 stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej stanowiąca integralną cześć
 umowy zwany dalej Infrastrukturą Techniczną Systemu Cieplnego (ITSC).
2. Infrastruktura techniczna podlega protokolarnemu przekazaniu Wykonawcy na zasadach określonych dalej w umowie i specyfikacji technicznej – załącznik nr 6 do specyfikacji technicznej.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przekazaną Infrastrukturą Techniczną Systemu Cieplnego.
4.  Szczegółowy wykaz środków ITSC podlegający przekazaniu Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej.
5. Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie dobrego stanu technicznego Infrastruktury Technicznej Systemu Cieplnego:
1) przewodów rurowych instalacji;
2) armatury odcinającej, zabezpieczającej, kontrolno–pomiarowej, regulacyjnej;
3) urządzeń i podzespołów pomiarowych, pompowych, regulacyjnych, zasilających
 i sterujących;
4) przewodów instalacji wentylacyjnej i odprowadzającej spaliny;
5) zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji i armatury;
6) mocowania urządzeń, podzespołów, armatury i przewodów rurowych;
7) osłon i odbudów urządzeń grzewczych, rozdzielni i przewodów elektrycznych;
8) elementów pomieszczenia całego budynku lub części budynku przekazanego protokolarnie w należytym stanie technicznym, zgodnie z przepisami ustawy „Prawo budowlane” a w szczególności art. 62.
7.   Wykonawca zobowiązany jest do:
1) pokrycia kosztów szkód powstałych w wyniku zaniedbania, nieuzgodnionej ingerencji podczas obsługi, napraw, regulacji, przeglądów, niezgodnego z instrukcją obsługi
i z przeznaczeniem wykorzystania urządzeń i instalacji;
2) ponoszenia odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwej realizacji umowy;
3) sporządzania harmonogramu przejęcia systemu z wykazem przejmowanej infrastruktury wraz z  wyposażeniem, zgodnie z wykazem wskazanym w § 1 ust. 4 umowy;
4) zapewnienie opału (olej opałowy), w niezbędnej ilości do kotłowni budynek 
nr 4. Koszt transportu i zakupu opału (olej opałowy) ponosi Wykonawca;
5) po każdym tankowaniu wykonać regulację palnika olejowego kotła z analizą spalin.
Z przeprowadzonych czynności regulacyjno - pomiarowych Wykonawca sporządzi protokół;
6) zapewnienie innych materiałów, środków, obsługi niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy;
7) wykonywania przeglądów kominiarskich w przejętych obiektach, a następnie dostarczenia do Zamawiającego dokumentacji, w/w czynności;
8) zarządzania i eksploatowania systemu cieplnego o jakim mowa w umowie § 1 przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 z późn. zm.);
9) dostawę zamówionego ciepła;
10) protokolarnego przekazania Zamawiającemu Infrastruktury Technicznej Systemu Cieplnego wraz z terenem przynależnym po zakończeniu przedmiotu umowy w stanie nie pogorszonym. Protokół przekazania winien zawierać opis stanu technicznego infrastruktury technicznej systemu cieplnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu technicznego wykraczające poza zwykłe zużycie eksploatacyjne Wykonawca dokona uzupełnień, napraw na koszt własny w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego.
8. Zarządzanie i eksploatacja Infrastruktury Technicznej Systemu Cieplnego przez
    Wykonawcę obejmuje:
1) niezbędną reprezentację Zamawiającego Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz
w innych organach, urzędach i instytucjach w zakresie realizacji niniejszej umowy na podstawie odrębnego upoważnienia lub pełnomocnictwa Komendanta 6 WOG. Wykonawca celem realizacji obowiązków wskazanych zdaniu poprzednim zwraca się do Zamawiającego o wydanie stosowanego upoważnienia lub pełnomocnictwa. Umowa nie stanowi upoważnienia i pełnomocnictwa;
2) utrzymanie w obiektach komfortu cieplnego, przez który rozumie się utrzymanie temperatur dla poszczególnych pomieszczeń w wysokości określonej w załączniku 
nr. 3 do specyfikacji technicznej oraz prawidłowej temperatury wody użytkowej 
w godzinach służbowych;
3) Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy prawo do wnoszenia korekt budynków ogrzewanych na terenie objętych umową, maksymalnie do 30%. 
W przypadku zmniejszenia zakresu usługi wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone, rozliczenie nastąpi w stosunku do wytworzonych GJ;
4) w czasie nie zasiedlenia budynków wyszczególnionych w załączniku nr 3 do specyfikacji technicznej Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania temperatur dyżurnych równych 120C w sezonie grzewczym. Kierownik SOI Lębork powiadomi Wykonawcę minimum 48 godzin przed planowanymi zmianami zasiedlenia
w budynkach;
5) rozpoczęcie lub zakończenie dostawy ciepła na cele c.o. najpóźniej 
w ciągu 48 godzin od otrzymania pisemnego lub telefonicznego zawiadomienia od przedstawiciela Zamawiającego – Kierownika SOI Lębork;
6) utrzymanie infrastruktury technicznej systemu cieplnego w pełnej sprawności, zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i eksploatacyjną, zasadami bhp, przepisami o gospodarce cieplno-energetycznej, ochronie środowiska i ochronie przeciwpożarowej oraz przepisami ustawy „Prawo budowlane” oraz innymi zasadami prawidłowej gospodarki dotyczącymi nieruchomości, obiektów i urządzeń;
7) wykonywanie rocznych pomiarów i badań ochronnych w instalacjach elektrycznych oraz badań eksploatacyjnych zgodnie z normą PN-IEC 60364-6 w kotłowni i węzłach ciepłowniczych zakończonych protokołami, które należy przedstawić Zamawiającemu do 30 września;
8) prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, zgłaszanie do Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT) urządzeń podlegających legalizacji i uzyskiwanie decyzji na eksploatację, przestrzeganie terminów ważności decyzji, przygotowywanie urządzeń do przeprowadzenia rewizji przez WDT;
9) odpowiedzialność za skutki nieterminowej zapłaty zobowiązań wynikających 
z umowy, obciążą w całości Wykonawcę i nie będą uznawane jako element kosztu eksploatacji;
10) zawiadamianie Zamawiającego z wyprzedzeniem 7 dni roboczych
o planowanych terminach prac konserwacyjnych mogących skutkować przerwami
w wykonywaniu eksploatacji systemu energii cieplnej z podaniem przyczyn, zakresu ograniczeń (wyłączeń) oraz czasu trwania wyżej wymienionych ograniczeń;
11) zapewnienie bieżącej obsługi urządzeń grzewczych oraz regulacji rozdziału czynnika grzewczego;
12) materiały eksploatacyjne niezbędne do zabezpieczenia miejsca wystąpienia awarii Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy; 
13) awarie wymagające wymiany części urządzeń lub podzespołów Wykonawca, może usunąć na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym protokołu usunięcia/wymiany np. z funduszu remontowego lub odrębnego zlecenia otrzymanego od Zamawiającego na usunięcie awarii/wymiany;
14) dokonywanie przy udziale przedstawicieli Sekcji Obsługi Infrastruktury 
Lębork comiesięcznych odczytów zużycia mediów komunalnych zużywanych 
w eksploatacji systemu;
15) umożliwienie kontroli eksploatowanych obiektów i urządzeń upoważnionym służbom Zamawiającego oraz instytucjom cywilnym i wojskowym;
16) zagospodarowanie wszelkich odpadów powstających podczas eksploatacji systemu energetycznego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (DZ.U.2019.701) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy. Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396). Przywołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
17) uzyskanie zezwoleń, decyzji odpowiednich organów, Wojskowego Dozoru Technicznego Gdynia (WDT) i instytucji niezbędnych do prawidłowego i zgodnego
z prawem gospodarowania infrastrukturą cieplną przedmiotu umowy oraz sankcjonujących wytwarzanie przez niego odpadów;
18) prowadzenie  bieżących spraw formalno-prawnych związanych z ochroną środowiska
w zakresie:
a) emisji gazów z eksploatacji systemu cieplnego (tj. posiadanie aktualnych zgłoszeń do organów ochrony środowiska bądź pozwoleń);
b) ponoszenia kosztów gospodarczego korzystania ze środowiska za wprowadzone gazy do powietrza na rzecz właściwego Urzędu Marszałkowskiego;
c) sporządzanie i wysyłanie raportów o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancjach do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami zgodnie
z ustawą  z dnia 17 lipca 2009r. o systemach zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji ( Dz.U.2019.1447);
d) uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych odpowiednich instytucji sankcjonujących wytwarzanie odpadów.
9.   Do obowiązków Wykonawcy należy, także zapoznanie się przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy z warunkami bhp obowiązującymi u Zamawiającego  oraz przestrzeganie ich podczas wykonywania prac w celu zagwarantowania wypełnienia postanowień art. 208 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704). Wyposażenie kotłowni w sprzęt bhp, p.poż. (ważne legalizacje i terminy przeglądów) leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania odpowiedniego rodzaju i ilości gaśnic zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i remontów z dnia 07.06.2010r. (Dz.U.109.719).
10. W przypadku awarii urządzenia pomiarowego zobowiązuje się Wykonawcę do naprawy 
 i legalizacji urządzenia na koszt Wykonawcy.
11. W przypadku wystąpienia awarii systemu ciepłowniczego Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Kierownika SOI Lębork oraz  po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przystąpi  w ciągu 10 godzin do usunięcia skutków awarii w celu zapewnienia ciągłości dostawy ciepła oraz zapobiegnięciu wystąpienia szkody w mieniu wojskowym, które skutkowałaby np. zamrożeniem instalacji.
12. Rozliczenie prac przez Wykonawcę nastąpi kosztorysem powykonawczym     potwierdzonym przez Kierownika SOI Lębork.
13. W przypadku nie usunięcia awarii systemu Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami naprawy.
14. Warunki użyczenia nieruchomości (pomieszczenia i urządzeń) dla Wykonawcy obejmują:
1)  nie udostępniania przedmiotu użyczenia osobom trzecim;
2)  poniesienie ryzyka odszkodowawczego z tytułu ewentualnych roszczeń związanych
 z nienależytym utrzymaniem użyczonych nieruchomości (pomieszczeń zał. nr 4 do specyfikacji technicznej);
3)  terminowe regulowanie należności z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, na podstawie noty księgowej wystawionej co pół roku w terminie i na konto określone w nocie;
4)  terminowe regulowanie zobowiązań za zużyte media (woda, ścieki) z wyłączeniem energii elektrycznej, którą Wykonawca będzie rozliczał z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni na podstawie odrębnej umowy;
5)  skutki nieterminowej zapłaty powyższych zobowiązań obciążą w całości Wykonawcę
 i nie będą uznawane jako element kosztu eksploatacji;
6)  nakłady poniesione przez Wykonawcę na utrzymanie oraz wykonanie bieżących napraw remontowo – budowlanych użyczonej nieruchomości (pomieszczeń), a także realizowane z funduszu remontowego nie podlegają  zwrotowi i stanowią własność Zamawiającego lub zarządy nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje ich zwrot.
15. Wykonawca wykona przegląd ITSC przed zakończeniem sezonu grzewczego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego w celu opracowania harmonogramu przygotowania do następnego sezonu grzewczego.
16. O terminie zakończenia i rozpoczęcia sezonu grzewczego Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego pisemnie.
17. Koordynator/ osoba nadzorująca będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego sprawdzał jakość wykonywanej usługi minimum
raz w miesiącu potwierdzonej protokołem odbioru - załącznik nr 5 do specyfikacji technicznej.


    Załączniki do specyfikacji technicznej:
1. Wykaz środków trwałych, urządzeń i budowli podlegającej przekazaniu 
    Wykonawcy.
2. Wykaz urządzenia podlegającego przekazaniu Wykonawcy.
3. Wykaz ogrzewanych budynków.
4. Wykaz użyczonych nieruchomości podlegających przekazaniu Wykonawcy.
5. Protokół z nadzoru. 
6. [bookmark: _GoBack]Protokół przekazania. 
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