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OPIS ZAKRESU I WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający:  

Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa 

Nazwa zamówienia:  

Naprawa instalacji odgromowej w budynku Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego  
przy ulicy Nowej 38 w Łodzi 

 
I. Zakres zamówienia – zakres przedmiotu umowy (lub zlecenia): 

1. Uzgodnienie z Kierownictwem Oddziału UDT w Łodzi terminu i warunków naprawy instalacji odgromowej  

2. Zabezpieczenie terenu robót, w szczególności pod względem BHP i p.poż. 

3. Wykonanie niezbędnych pomiarów i oględzin w miejscu realizacji zamówienia 

4. Wykonanie naprawy uszkodzeń instalacji odgromowej 

5. Wymiana skorodowanych elementów instalacji odgromowej, nie kwalifikujących się do oczyszczenia  

i zakonserwowania 

6. Oczyszczenie i konserwacja skorodowanych elementów instalacji odgromowej, nie zakwalifikowanych do 

wymiany 

7. Wykonanie niezbędnych robót pomocniczych, towarzyszących i porządkowych 

8. Wykonanie powykonawczych pomiarów kontrolnych instalacji odgromowej i przekazanie protokołu z tych 

pomiarów użytkownikowi obiektu 

II. Sposób rozliczenia wykonanych robót 

1. Przyjęto ryczałtowe rozliczenie robót wg złożonej oferty 

2. Fakturowanie- jedną fakturą po wykonaniu zamówienia i protokolarnym jego odbiorze przez przedstawicieli 

Zamawiającego 

3. Płatność – w ciągu 28 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym 

przez Strony protokołem odbioru zamówienia do siedziby Zamawiającego 

III. Wymagany czas realizacji robót  

1. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia - do 30 dni od daty podpisania umowy lub 

otrzymania przez Wykonawcę zlecenia realizacji zamówienia  

IV. Gwarancja 

1. Wymagany okres gwarancji – minimum 36 miesięcy na wykonany zakres robót 

V. Inne 

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy, przed złożeniem oferty, dokonali własnych oględzin i pomiarów  

w zakresie przedmiotu zamówienia oraz oceny warunków realizacji zamówienia. Dokonanie oględzin należy 

potwierdzić w momencie składania oferty.  

2. Oględzin można dokonać w dni powszednie w godz. 7.30 – 14.30 w Oddziale UDT w Łodzi przy ulicy Nowej 

38, po uprzednim umówieniu wizyty z Kierownikiem Działu Administracyjno-Finansowego, Panią Małgorzatą 

Kasumović, tel. +48 42 6756888 lub kom. +48 602 416 765, e-mail: malgorzata.kasumovic@udt.gov.pl     

3. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Józef Jankowski, tel. 22 5722373, kom. 728 859 738,  

e-mail: jozef.jankowski@udt.gov.pl    

 


