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Spotka z 0.0. Bydgoszcz, 05.08.2022 r.
Dziat Zamowien Publicznych

Do uczestnikdw postepowania

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia:
Dobér, zakup i montaz pojemnosciowych podgrzewaczy C.W.U. w kottowni lokalnej przy
ul. Przemystowej 34 w Bydgoszczy, PP/89/2022

KPEC Spotka z o.0. informuje, ze w dniu 04.08.2022 r. do ww. postepowania wptynety pytania.
Tres¢ pytan z odpowiedzig Zamawiajgcego znajduje sie ponize;.

1. Zapytanie dotyczy doboru wymiennikow cwu, istniejace wymienniki s3 o pojemnosci 600L
z wezownicg o powierzchni grzewczej 3,2m2. Moje zapytanie czy mozna zastosowac zasobniki
o poj. 500! z wydajniejszg wezownica czyli o wigkszej pojemnosci grzewczej.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania zasobnikéw z wezownicg o pojemnosci 500L,
jezeli ich poszczegdlne dane techniczne (powierzchnia wezownicy, moc wezownicy itp.), a co
za tym idzie sumaryczna wydajnos¢ bedzie identyczna badz lepsza od obecnie zastosowanych
o pojemnosci 600L.

W zataczeniu karta katalogowa obecnie zastosowanych zasobnikow.

2. W kottowni sg zamontowane 2 podgrzewacze o pojemnosci 600dm3. Czy rozwazona zostata
mozliwos¢ zamontowania 2 podgrzewaczy o pojemnosci 500dm3 z podwdjng wezownicg o
wydajnosci wiekszej od istniejgcego uktadu przygotowania cieptej wody.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
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