
 

W związku z powadzonym postępowaniem przetargowym 01/RB/Ppoż-K/2023 zwracamy się z prośbą 

o odpowiedź na pytanie: 

 

1. W odpowiedziach z dnia dzisiejszego (28.09.2023r.) nadal nie zgadza się ilośd czujek z przedmiaru z 

ilością czujek na rysunkach i schemacie blokowym odnośnie parteru. W przedmiarze podano, że 

należy zamontowad 72 czujki, a na rysunkach i schemacie są 73 czujki. Prosimy o podanie ile czujek 

przyjąd do wyceny w przedmiarze. 

Do wyceny w przedmiarze należy przyjąd 73 czujki, tak jak zostało to podane na rysunkach                     

i schemacie. 
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