
Zatqcznik nr 2

SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest: : remonty dotycz ce tazienek/sanitariatow

Zamawiajqcy: Zesp61 Szkolno-Przedszkolny nr 3
Adres: Katowice ul. Grzegorzka 4

A. BRANZA BUDOWLANA

- wymiana okladziny z plytek ceipmicznych

- wymiana plytek ceramicznych na posadzki

- uzupelnienie tynkow cem..-wap.

- wymiana posadzki cementowej

- wykonanie izolacji z foli w plynie na posadzce i scianach

- montaz uchwytow dla niepelnosprawnych do umywalki i ust pu

- odnowienie powlok malarskich.na scianach i suficie

- montaz lustra, pojemnikow na fnydlo, papier toaletowy i reczniki

- dostawa kosza na smieci

- wywdz i utylizacja gruzu

B. BRANZA INSTALACYJNA

WODA ZIMNA i CIEPtA

- demontaz armatury wodnej  i rur wody zimnej, cieptej,

- wymiana pionu instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

- wymiana zaworow odcinajqce na odejsciu od pionu,

- wymiana poziomu inst. wody zimnej, cieptej wraz z podejsciami rury PP,

- izolacja rurociqgow,

- montaz zawor odcinajgcy kqtowy z WQzykiem w oplocie i zawor czerpalny scienny,

- montaz umywalki pojedynczej z syfonem umywalkowym - 1 kpl.,

- montaz baterii umywalkowych jednouchwytowych stojqcych - 1 kpl.,



- montaz ust pu z ptuczkq ust ppw „kompakt" dla osob niepetnosprawnych,

- zabudowa rewizji do zaworow odcinajqcych.

KANALIZACJA

- demontaz przyborow sanitarnych z podejsciami do  pionow,

- wykucie bruzd sciennych dla przewodow instalacji kanalizacyjnej pionowych i poziomych,

- wymiana rur instalacji kanalizacji sanitarnej (poziom i pion),

- wykonanie podejsc inst. kanalizacji do przyborow sanitarnych,

- zamurowanie bruzd i zabetonovj/anie przekucjw.,

- montaz wpustu podtogowego z .tworzywa sztucznego,

- montaz umywalki porcelanowej z syfonem,

- montaz miski ust powej typu compact z deska sedesow z twardego pcv -  l kp l .

INSTALACJA C.O.

- demontaz grzejnika zeliwnego ciztonowego,

- wymiana rur  przytqcznych do  grkejnika,

- montaz grzejnika stalowego dw  jptytowego 22/600/900 - 1 kpl,

- montaz zaworu grzejnikowego termostatycznego oraz zaworu grzejnikowego na powrocie,

- montaz zaworu odpowietrzajqcego,

- proba szczelnosci instalacji c.o.

- Wywiezienie gruzu na wysypisko z optata za utyliza cj$ odpadow.

Roboty obj te niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaly okreslone szczegolowo w
przedmiarach robot lub opisie technicznym poszczegolnych robot
Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowac w powi zaniu ze szczegblowymi specyfikacjami
technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robot.



Specyfikacje techniczne sq zgodne z zasadami ustawy „ Prawo Zamowieri Publicznych” i
uwzglqdniajq normy pahstwowe. instrukcje, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne i
przepisy stosujqce siq do robot, j

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowac materialy, ktore
posiadajq:

certyfikat na znak bezpieczeiristwa wskazujqcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatq technicznq, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy
atesty i swiadectwa badah ppzwalajqce na stwierdzenie wlasciwego zastosowania.
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