
EZP.26.99.1.2022.AF                                                                                            Warszawa, 8 sierpnia 2022 roku

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie technologicznych odciągów z trzech komór (boksów) oraz 
montaż ssawek wzdłuż stołu roboczego, w pomieszczeniu nr 3 w budynku przy Alei Jaworskiej 19 we 
Wrocławiu, oznaczenie sprawy: EZP.26.99.2022

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło jedno pytanie do treści zapytania ofertowego. 
Poniżej prezentujemy przesłane zapytanie wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

Pytanie 1: 

„W opisie jednostki filtrowentylacyjnej jest mowa o wentylatorze 7500 m3/h i filtrze kieszeniowym. W jaki sposób filtr 
miałby być oczyszczany po zapchaniu pyłem? Czy możemy proponować nowoczesną jednostkę filtrowentylacyjną 
z filtrami patronowymi i regeneracją sprężonym powietrzem których aktualnie używa się w procesach odpylania? 

W załączniku przykładowy katalog z urządzeniami które chcemy zaproponować.”

Odpowiedź:

Instalacja odciągowa w założeniu nie będzie używana w sposób ciągły tj. będzie włączana tylko na czas 
wykonywania prac powodujących zapylenie i bezpośrednio po nich. Z tego powodu Zamawiający zdecydował 
się na rozwiązanie oparte na filtrach kieszeniowych. Filtry będą regularnie kontrolowane i czyszczone ręcznie. 
W razie potrzeby wymieniane na nowe. Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie innej jednostki 
filtrowentylacyjnej niż tej opisanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
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