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Infrastruktura i Srodowisko

TFSIN.38.Z-14/W.2016 Torun, dnia 24.03.2021 r.
L.dz. 53/2021

Strona internetowa
Zamawiajacego

Dotyczy:
przetargu nieograniczonego ogtoszonego w Dz.U.U.E. pod nr 2020/S 252-637591 w dniu 28.12.2020r.

pn. Kontrakt Z-14/W ,Modernizacja kolektora C w Toruniu”

Zamawiajacy Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. w zwigzku ze ztozonymi pytaniami do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia zwanej dalej ,,SIWZ” dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych zwanej dalej ,,ustawg Pzp” (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.
poz. 1843 z pézn. zm.) odpowiada jak nizej:

Pytanie 1
Czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych metod naprawczych powierzchni $cian bocznych,

stropéw w komorach niz zaproponowane panele z zywic poliestrowych (np. uzycie mineralnych
zapraw zaproponowanych do renowacji kominéw ztazowych). Po pierwsze z uwagi na dobry stan
techniczny (I -wszy stan) oraz fakt iz, zastosowanie paneli do renowacji $cian wymusza ich transport
przez zwezke, kominy ztazowe co w wiekszosci przypadkéw bedzie niemozliwe bez zdjecia stropéw,
kt6rych wymiane Zamawiajgcy narzuca tylko w znikomej ilosci (11 z 54 stropw).

Pytanie 2
Czy zamawiajgcy dopuszcza laminacje w komorach, bezposrednio na budowie, materiatami dzieki

ktérym uzyskamy takie same wiasciwosci wytrzymatosciowe, odpornoéciowe chemicznie stosujac
zarazem materiat bezspoinowy, ktérego dodatkowq zaletq jest paroprzepuszczalnos¢?

Odpowiedz na pytanie 1 2:

Zamawiajacy Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamdwien Publicznych dokonat zmiany tresci:

Zatacznika nr 1 do SIWZ - Program Funkcjonalno Uzytkowy (Cze$¢ opisowa, B. Opis wymagan
Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia, pkt Il. Materiaty i urzadzenia ust. 2.
Wymagane parametry materiatéw, ppkt 4.):

Byfto:
4. W komorach kanalizacyjnych w zaleznosci od ich stanu technicznego nalezy:
- w przypadku komoér w | stanie technicznym - wykona¢ renowacje z wykorzystaniem ptytek
bazaltowych do wytozenia kinety i spocznikéw, cienkosciennych paneli GRP do $cian komory i
ptyty nastudziennej, chemii budowlanej do pokrycia komina oraz wymieni¢ wtazy;
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- w przypadku komér w Il stanie technicznym - wzmocni¢ Sciany trzonu poprzez wylanie
nowych Scian w technologii zelbetu, gdzie deskowanie od wewnatrz wylozone zostanie
cienkosciennymi panelami GRP, spoczniki i kineta pokryte ptytkami bazaltowymi, a piyta
nastudzienna i komin wymienione na nowe z polimerobetonu, wymieni¢ wilazy.

()

Jest:
4. W komorach kanalizacyjnych w zaleznosci od ich stanu technicznego nalezy:

- w przypadku komér w | stanie technicznym - wykonaé renowacje z wykorzystaniem ptytek
bazaltowych do wytozenia kinety i spocznikéw, cienkosciennych paneli GRP lub mat z wtdkna
szklanego typu E-CR nasgczonych Zzywicami poliestrowymi do $cian komory i ptyty
nastudziennej, chemii budowlanej do pokrycia komina oraz wymieni¢ wtazy,

- w przypadku komér w Il stanie technicznym - wzmocni¢ $ciany trzonu poprzez wylanie
nowych $cian w technologii Zelbetu, gdzie S$ciany wewnetrzne wylozone zostang
cienkosciennymi panelami GRP lub matami z wtdkna szklanego typu E-CR nasgczonymi
zywicami poliestrowymi, spoczniki i kineta pokryte ptytkami bazaltowymi, a ptyta
nastudzienna i komin wymienione na nowe z polimerobetonu, wymieni¢ wiazy.

Wymagane parametry mat z widkna szklanego typu E-CR nasgczonych zywicami poliestrowymi:

- minimalna grubos$¢ 4 mm,

- minimalna zawarto$¢ maty szklanej w laminacie - 28%,

- minimalna wytrzymatos$¢ na rozcigganie - 50 MPa,

- minimalna wytrzymatos¢ na zginanie - 25 MPa.

()

Pytanie 3

Po zapoznaniu sie z zatgcznikami prosze o uscidlenie czy ptyty komoér podlegajgce wymianie maja byé
wykonane z polimerobetonu? W tej technologii, gdzie wigzanie kruszyw uzyskiwane jest poprzez
zywice, a nie cement mozna produkowa¢ konkretne wyroby na przygotowanych liniach
produkcyjnych, a nie dowolne ksztatty wynikajace z przypadkowej potrzeby. Jest to skomplikowany
proces termiczny. Polimerobetonu nie nalezy myli¢ z tzw. betonem spolimeryzowanym ktéry to rézni
sie od podstawowego zastgpieniem czesci wody zarobowej polimerem co wptywa wydatnie na jego
szczelno$¢ ale nadal spoiwem jest cement.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje wymagania dotyczace wymienianych ptyt nastudziennych, o ktérych
mowa w Zafgczniku nr 1 do SIWZ - Program Funkcjonalno Uzytkowy (Cze$¢ Opisowa, B. Opis
wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia, pkt Il. Materiaty i Urzadzenia, ust.
2. Wymagane parametry materiatéw, ppkt 4.)

Pytanie 4
W zwigzku z zapisami Warunkéw technicznych Torunskich Wodociggdéw TT.400.454.2.2020.BK z dnia

04.12.2020 stanowigcych zatgcznik do PFU opisujagcymi warunki techniczne dot. modernizacji
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kolektora C dopuszczajagcymi do realizacji w pkt. 6.3 dla kanatéw DN2000, DN1800 oraz DN1600
zaréwno moduty cienkoscienne jak i moduty z wypetniaczem, wnosimy o uzupetnienie zapiséw m.in.
pkt. A.I.3, B.1.2 PFU Cze$¢ Opisowa o parametry dla modutdw GRP z wypetniaczem.

Wskazujemy, iz zakres zadania obejmuje zaréwno wykonanie jak i zaprojektowanie modernizacji
wskazanych w dokumentacji przetargowej kolektoréw, a tym samym to na Wykonawcy spoczywa
obowigzek zaprojektowania, zgodnie z w/w Warunkami technicznymi Toruniskich Wodociggéw, co
potwierdza sam Zamawiajagcy w pkt. A.ll. 2 PFU Cze$¢ Opisowa: ,Wykonawca zastosuje sie do
Warunkéw Technicznych nr TT.400.454.2.2020.BK z dnia 04.12.2020 r. wydanych przez Toruriskie
Wodociqgi Sp. z o.0. stanowigcych zafgcznik do niniejsze] PFU...", modernizacji kolektoréw przy
uwzglednieniu aspektéw hydraulicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych, ktéra przyniesie
zamierzony efekt koricowy i spetni zasadnicze cele Kontraktu opisane m.in. w pkt. A.lll PFU

Majac na uwadze przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, w szczegdlnosci art. 29 ust. 1§ 2
ustawy w zwigzku z art. 7 ust. 1, zwracamy sie w wnioskiem o zmiane wymagarn materiatowych
dotyczacych modutéw GRP przewidzianych do renowacji kolektora w ramach niniejszego
postepowania i dopuszczenie zaréwno modutéw cienkosciennych jak i modutéw z wypetniaczem,
tym bardziej, iz sam Zamawiajagcy w Warunkach Technicznych dopuscit rowniez moduty GRP z
wypetniaczem.

Pragniemy zaznaczy¢, iz obecne wymagania powodujg znaczacy wzrost kosztow inwestycji z uwagi na
zastosowanie moduféw cienkosciennych tzw. fuli glass. Rozszerzenie wymagan materiatowych o
moduly z wypetniaczem lezy w interesie Zamawiajgcego oraz szeroko rozumianym interesie
publicznym z uwagi na mozliwo$¢ obnizenia kosztéow inwestycji, przy zachowaniu wymaganych
parametréw i jakosci robdt. Nadto, wskaza¢ nalezy, ze ograniczenie wprowadzone przez
Zamawiajgcego do PFU w zakresie opisania tylko i wytgcznie modutéw cienkosciennych, w naszej
ocenie naruszajg zasady uczciwej konkurencji, gdyz Zadanie mozna wykona¢ takze przy uzyciu
materiatéw o parametrach wskazanych w/w Wytycznych technicznych i nie wptynie to jako$¢ robét,

a jednoczesnie przyniesie zamierzony efekt kocowy i spetni zasadnicze cele Kontraktu opisane m.in.
w pkt. A.lll PFU.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze do przedmiotowe]j kwestii odnidst sie pismem z dnia 23.03.2021, znak
TFSII1.38.2-14/W.2016, L.dz. 51/2021 - odpowied? na pytanie 7.

Pytanie 5
W zwigzku z zapisami Warunkéw technicznych Torunskich Wodociggéw TT.400.454.2.2020.BK z dnia

04.12.2020 stanowigcych zatacznik do PFU opisujgcymi warunki techniczne dot. modernizacji
kolektora C dopuszczajgcymi do realizacji w pkt. 6.4 dla kanatéw DN1000 zaréwno rekaw z wtdkna
szklanego jak i rekawa z wtékna poliestrowego, wnosimy o uzupetnienie zapiséw m.in. pkt. A.l.3,
B.Il.2 PFU Cze$¢ Opisowa o parametry dla rekawoéw z witdkna poliestrowego (o strukturze filcu).

Wskazujemy, iz zakres zadania obejmuje zaréwno wykonanie jak i zaprojektowanie modernizacji
wskazanych w dokumentacji przetargowej kolektoréw, a tym samym to na Wykonawcy spoczywa
obowigzek zaprojektowania, zgodnie z w/w Warunkami technicznymi Toruriskich Wodociggéw, co
potwierdza sam Zamawiajgcy w pkt. A.ll. 2 PFU Cze$¢ Opisowa: ,Wykonawca zastosuje sie do
Warunkéw Technicznych nr TT.400.454.z.2020.BK z dnia 04.12.2020 r. wydanych przez Toruriskie
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Wodociqgi Sp. z o.0. stanowiqcych zafgcznik do niniejszej PFU...", modernizacji kolektorow przy
uwzglednieniu aspektéw hydraulicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych, ktéra przyniesie
zamierzony efekt koficowy i spetni zasadnicze cele Kontraktu opisane m.in. w pkt. A.Ill PFU

Majac na uwadze przepisy ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, w szczegélnosci art. 29 ust. 1 2
ustawy w zwigzku z art. 7 ust. 1, zwracamy sie w wnioskiem o zmiane wymagan materiatowych
dotyczacych rekawdw przewidzianych do renowacji kolektora w ramach niniejszego postepowania i
dopuszczenie zaréwno rekawow z widkna szklanego jak i rekawow z widkna poliestrowego (o
strukturze filcu), tym bardziej, iz sam Zamawiajacy w Warunkach Technicznych dopuscit rowniez
rekawy z wtékna poliestrowego (o strukturze filcu).

Pragniemy zaznaczy¢, iz obecne wymagania powodujg znaczacy wzrost kosztow inwestycji z uwagi na
zastosowanie jedynie rekawéw z wtékna szklanego. Rozszerzenie wymagan materiatowych o rekawy
z wibékna poliestrowego lezy w interesie Zamawiajacego oraz szeroko rozumianym interesie
publicznym z uwagi na mozliwo$¢ obnizenia kosztow inwestycji, przy zachowaniu wymaganych
parametréw i jakosci robdt. Nadto, wskaza¢ nalezy, Zze ograniczenie wprowadzone przez
Zamawiajacego do PFU w zakresie opisania tylko i wytacznie rekawdw z widkna szklanego, w naszej
ocenie naruszajg zasady uczciwej konkurencji, gdyz Zadanie mozna wykona¢ takze przy uzyciu
materiatéw o parametrach wskazanych w/w Wytycznych technicznych i nie wptynie to jako$¢ robét, a
jednoczesnie przyniesie zamierzony efekt koricowy i spetni zasadnicze cele Kontraktu opisane m.in. w
pkt. A.lll PFU.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze do przedmiotowej kwestii odnidst sie pismem z dnia 23.03.2021, znak
TFSII1.38.Z-14/W.2016, L.dz. 51/2021 - odpowiedz na pytanie 11.
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