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Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków

Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca

stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego wraz z

zagospodarowaniem terenu: budową dróg, chodników, miejsc

postojowych, murem oporowym
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AJY072LELBH, Fujitsu JY072LELBH, Fujitsu Pobór mocy: 6,3 kW Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x dł.):  1428 x 1080 x 480 mm Masa bez opakowania: 170,0 kg Zasilanie: 3x400V / 50 Hz
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RZUT DACHU - INSTALACJA KLIMATYZACJI


