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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń wraz z budową dachowej mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacją stropodachu w budynku administracyjno-biurowym ZWiK Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10 w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, świadczenie usługi serwisowej wykonanej instalacji chłodzenia pomieszczeń zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia w okresie trwania gwarancji oraz wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia, zgodnie z założeniami i w pełnym zakresie wynikającym ze Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz wielobranżowej dokumentacji budowlanej instalacji chłodzenia pomieszczeń siedziby ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, stanowiącej załącznik do SWZ:
1) etap I - wykonanie robót budowlanych na podstawie niżej wymienionej dokumentacji projektowej:
a) Projekt	budowlano-wykonawczy,	 Instalacja chłodzenia pomieszczeń siedziby ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Golisza 10, instalacje sanitarne, Szczecin, wrzesień 2020,
b) Projekt	budowlano-wykonawczy,	 Instalacja chłodzenia pomieszczeń siedziby ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Golisza 10, branża konstrukcyjna, Szczecin, wrzesień 2020,
c) Projekt	budowlano-wykonawczy,	 Instalacja chłodzenia pomieszczeń siedziby ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Golisza 10, instalacje elektryczne, Szczecin, wrzesień 2020,
d) Projekt	budowlano-wykonawczy,	 Instalacja chłodzenia pomieszczeń siedziby ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Golisza 10, instalacja fotowoltaiczna, Szczecin, wrzesień 2020,
e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,	 Instalacja chłodzenia pomieszczeń siedziby ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Golisza 10, instalacje sanitarne, Szczecin, wrzesień 2020,
f) Przedmiary robót, Instalacja chłodzenia pomieszczeń siedziby ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Golisza 10 - materiały pomocnicze:
		- montaż klimatyzacji – wrzesień 2020
		- zasilanie urządzeń klimatyzacji (fotowoltaika) – październik 2020
		- zasilanie urządzeń klimatyzacji (elektryka) – październik 2020
		- roboty budowlane towarzyszące – wrzesień 2020
2) etap II - świadczenie usługi serwisowej wykonanej instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji chłodzenia pomieszczeń w ramach niniejszego zamówienia w okresie trwania gwarancji - z częstotliwością minimum co 12 miesięcy wraz z badaniem szczelności układu freonowego, zgodnie z wymogami ustawowymi.
3. Warunki wykonania Etapu I przedmiotu zamówienia obejmują w szczególności:
1) protokolarne przejęcie od zamawiającego terenu budowy,
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych oraz nadzoru autorskiego, przez pracowników wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane; zmiana osób pełniących funkcje nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie (w trakcie trwania budowy) wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez zamawiającego,
3) sporządzenie w terminie do 7 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego termin wejść do poszczególnych pomieszczeń oraz prac na dachu budynku z podaniem terminu zakończenia robót oraz kolejności prac; harmonogram winien być zaakceptowany przez zamawiającego,
4) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej dachu, pomieszczeń przeznaczonych do wykonania robót przed rozpoczęciem robót budowlanych, inwentaryzacja winna czytelnie zobrazować stan techniczny pomieszczeń, istniejące instalacje i osprzęt, numer pomieszczenia,
5) wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem, normami, przepisami bhp i ppoż., specyfikacjami technicznymi, poleceniami inspektora nadzoru, bieżące inwentaryzowanie fotograficzne wszystkich instalacji podlegających zakryciu,
6) wykonywanie przekuć wraz z montażem jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych po godzinie 1530,
7) utrzymywanie porządku na terenie budowy i jego zaplecza,
8) wykonanie robót budowlanych w sposób nienaruszający interesów zamawiającego i osób trzecich, w tym m.in.:
a) roboty związane z usuwaniem odpadów
b) zabezpieczenie budynku przed zalaniem wodami opadowymi w trakcie prowadzenia robót,
c) wykonanie naprawy szkód powstałych w trakcie realizacji robót oraz pokrycie kosztów naprawy szkód powstałych w trakcie realizacji robót.
9) dostarczenie fabrycznie nowych materiałów i urządzeń, dokumentów, zapewnienie niezbędnego personelu oraz innych rzeczy i usług koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy,
10) wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie  bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników oraz pracowników wszystkich podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11) wykonanie na swój koszt odkrywki elementów wykonanych robót, budzących wątpliwości inspektorów nadzoru w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
12) usuwanie na bieżąco zbędnego materiału, odpadów i śmieci z terenu budowy oraz ich wywóz, gromadzenie gruzu, odpadów w kontenerach, których lokalizację należy uzgodnić z inspektorem nadzoru
13) wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia; wykonawca zobowiązany jest udokumentować zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy,
14) wszystkie odpady materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, np. robót rozbiórkowych, będą stanowiły własność wykonawcy,
15) powiadomienie zamawiającego minimum 3 dni przed przystąpieniem do robót o ewentualnych przerwach w dostarczaniu mediów,
16) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej robót wykonywanych na dachu budynku oraz w poszczególnych pomieszczeniach,
17) doprowadzenie dachu oraz pomieszczeń do stanu pierwotnego po wykonywaniu wszystkich niezbędnych instalacji, w tym m.in.: uszczelnienie przejść, uzupełnienie tynkiem i malowanie ścian, uprzątnięcie pomieszczeń,
18) przeprowadzenie i ponoszenie kosztów wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez producentów urządzeń, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych,
19) wykonanie wstępnej regulacji i rozruchu instalacji chłodzenia przez autoryzowany serwis producenta, potwierdzonej protokółem wstępnej regulacji instalacji chłodzenia,
20) wykonanie rozruchu instalacji fotowoltaicznej,
21) wykonanie, na żądanie zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary zasadnicze były nieprawidłowe,
22) urządzenia winny być oznakowanie wg wymogów UDT i posiadać etykiety i instrukcje zgodnie z art. 13 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,
23) przeszkolenie pracowników zamawiającego w celu zapoznania z zamontowanymi urządzeniami i instalacjami, przyswojenia przez nich zasad działania, poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i użytkowania oraz konserwacji - w trakcie odbioru końcowego,
24) dostarczenie zamawiającemu niezbędnych dokumentów tj.: kompletnej dokumentacji powykonawczej, kart materiałowych zastosowanych materiałów i urządzeń, protokołów przeprowadzonych prób: szczelności, instalacji elektrycznej, instalacji fotowoltaicznej, DTR urządzeń, kart gwarancyjnych urządzeń, skróconej instrukcji obsługi klimatyzatorów, instrukcji użytkowania instalacji chłodniczej, wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji prac oraz likwidacji zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu całości robót.
25) obowiązkowe korzystanie z dostarczonych przez Zamawiającego imiennych identyfikatorów podczas realizacji przedmiotu umowy przez wszystkich pracowników wykonujących prace związane z realizacją zamówienia w tym także kierownika budowy i kierowników robót, 
26) obowiązkowe korzystanie w okresie trwania pandemii COVID-19 ze środków ochrony indywidualnej w postaci zakrywania ust i nosa w szczególności w budynku administracyjno-biurowym,
4. Warunki wykonania Etapu II przedmiotu zamówienia obejmują w szczególności wykonanie:
1) przeglądów instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji chłodzenia wg zaleceń producentów, w tym płatnych przeglądów gwarancyjnych przez autoryzowany serwis producenta, wymaganych wg zaleceń i warunków gwarancji producenta,
2) czynności zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz posiadanym certyfikatem dla personelu 
3) wpisów w terminie 15 dni roboczych od dnia wykonania czynności do Kart Urządzeń zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Operatorów w okresie udzielonej gwarancji, zgodnie z treścią art. 14 i 15 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,
4) kontroli, wymiany, uzupełnienia czynnika chłodniczego celem zapewnienia prawidłowej pracy i bezpieczeństwa instalacji,
5) wykonanie prób szczelności zgodnie z wymogami ustawowymi, potwierdzone protokołem przeglądu,
6) regulacji parametrów pracy systemów instalacji chłodzenia,
7) diagnozowania przyczyn nieprawidłowego działania urządzeń/elementów systemu i ich usuwania,
8) sprawdzenia ogólnego stanu technicznego pod względem mocowań, korozji jak i uszkodzeń mechanicznych,
9) usuwania zanieczyszczeń z jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,
10) usuwania nieszczelności przewodów,
11) wywozu i utylizacji odpadów po przeprowadzonych pracach, a na polecenie inspektorów oraz upoważnionych pracowników zamawiającego, wykonawca przedstawi stosowny dokument potwierdzający dokonania utylizacji tych odpadów (Kartę odpadu),
12) oczyszczania filtrów w jednostkach wewnętrznych (obudów plastikowych, parowników, filtrów, kanałów wodnych),
13) sprawdzenia drożności instalacji odprowadzania kondensatu wraz z czyszczeniem,
14) sprawdzenia poprawności działania połączeń elektrycznych,
15) skontrolowania poprawności działania zabezpieczeń, czujników,
16) dezynsekcji antybakteryjnej jednostek wewnętrznych,
17) zapisów, potwierdzających wykonanie przeglądów serwisowych,
18) przekazanie/uzupełnienie danych dotyczących przeprowadzanych przez uprawnionego serwisanta czynności, wymagających wpisu do Karty Urządzenia;
19) oceny prawidłowości pracy pilotów, w tym stanu baterii,
20) pozostałych prac wynikających z DTR urządzeń, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji instalacji,
21) innych czynności wynikających z instrukcji eksploatacji instalacji chłodzenia.
22) Materiały eksploatacyjne konieczne do realizacji przedmiotu umowy w ramach usługi serwisowej dostarcza wykonawca na koszt zamawiającego za wyjątkiem czynnika chłodniczego i materiałów pomocniczych takich jak: oleje, smary, itp., które wykonawca zobowiązuje się do zakupu i dostawy oraz uzupełnienia tych ubytków w ramach wynagrodzenia za realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

