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19", w600 x d600 x mm, 15U. 

Widok z przodu

Wentylator
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12x U/FTP Cat. 6
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Oragnizer poziomy 19''/1U, T125mm 

Przełącznica światłowodowa 12 SC 

Oragnizer poziomy 19''/1U, T125mm 

Oragnizer poziomy 19''/1U, T125mm 

Aktywne komponenty

Aktywne komponenty

Aktywne komponenty

S06

SCHEMAT INSTALACJI LAN

ul. Wiertnicza 143a 

02-952 Warszawa

skala

nr. rysunku

-

stadium

El.

branża

data

PT

projektant:

nazwa, adres

inwestor, adres

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Asystent:

ul. Kościuszki 12A, 05-825, Grodzisk Mazowiecki

Sprawdził:

upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.

mgr inż. Dariusz Placzyński

UPR.NR MAZ/0596/PWOE/12

Budowa Ośrodka Kultury w Książenicach wraz z budową dróg i placu publicznego oraz budową instalacji zewnętrznych: instalacji

wodociągowej, instalacji  kanalizacji sanitarnej, instalacji telekomunikacyjnej, instalacji energetycznej, instalacji  gazowej.

mgr inż. Tomasz Kuprianowicz

upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.

nr upr. PDL/0193/PWBE/19  

ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 1/785.

07/2023


