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Podpis

PRZEBUDOWA L.O. IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE

UL. KOŚCIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKÓW

DZ. NR EWID.: 90/1; 90/2; OBRĘB 21

ELEKTRYCZNA

PROJEKT

WYKONAWCZY

Projektant:

Sprawdzający:

Tablica ZK-1+TL - elewacja i wyposażenie

mgr inż. Andrzej Dukowski

upr. nr WKP/0132/PWOE/06

mgr inż. Krzysztof Koziorowski

upr. nr   147/PW/91

Opis techniczny:

1. OSZ 26x80+F sk. - 1szt.

2. OSZi 26x80+F sk. - 1szt.

3. Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 160A - 1szt.

4. Szyna prądowa Cu - 3szt.

5. Szyna Al 40x5 - 1szt.

6. Tablica licznikowa T/3F - 1szt.

7. Zaciski 16mm2 - 4szt.

8. Rozłącznik izolacyjny 4P 63A - 1szt.

9. Płyta montażowa 23x76x4 - 1szt.

10. Szyna DIN - 1szt.

11. Obudowa S4 przystosowana do pląbowania -  2szt.

12. V-klema 35-240mm z łyżką - 5szt.
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877

528

In część pomiarowa max: 160 A

In część złączowa max: 160 A

Napięcie znamionowe: 230/400 V

Napięcie znamionowe izolacji: 500/690 V

Częstotliwość znamionowa: 50~60 Hz

Stopnie ochrony: IK10, IP 44

Temperatura pracy: -25~55 C

Dopuszczalny czas trwania łuku elekt.: 100 ms

Klasa ochronności: II

Icw prąd znam krótkotrwały wytrzy.: 20 kA

Ipk prąd znam szczytowy wytrzy.: 40 kA

Podstawowe dane techniczne:
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