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WviaSnienia do treSci Specvfikacii Warunk6w Zam6wienia

Dotyczy: POStePOWania o udzieienie zam6wienia publicznego na roboty budowiane prowadzonego w trybie

podstawowym z moZIiwo;cia prowadzenia negocjacji tj. zgodnie z art. 27与ust. 2 ustawy z dnia ll wrzechia

2019 roku Prawo zam6wieh publicznych伯. Dz・∪・ Z 2021 r. poz. 1129) pn. Wykonanie instaIacji wentylacji

mechanicznej z rekuperacja, Wymiana instaIacji c.o・, WOd・-kan・, OSwietieniowej wraz z tow" rOb. elektr.

i SZE w bud. ASP im. 」. Matejki w Krakowie, ul. SmoIehsk 9 objetych projektem ,,KompIeksowa

termomodernizacja budynk6w Akademii Sztuk Pieknych im. 」ana Matejki w K「akowie - pi・ Matejki 13,

uI. Smoiehsk　9, u看. KarmeIicka 16′′-　umOWa nr POIS.01.03'01-00-0031/16-00　-　numer SPraWy

BZP-3942-35/2021.

Zamawiajacy - Akademia Sztuk Pieknych im. 」ana Matejki w Krakowie dzia旬ac na podstawie

art. 284 ust. 6 ustawy z dnia ll w「ze$nia 2019 roku Prawo zam6wieh pubiicznych (tj. Dz.∪・ Z 2021 r.

poz. 1129〉 zwanej daiej ustawa Pzp, PrZedstawia trest zapytah wraz z wyjaSnieniami:

Pytanie nr l: Czy instaiacja C.O. prowadzone sa w bruzdach czy na zewnatrz Scian?

OdpowiedZ na pytanie nr l: Zam6wienie w zakresie instalacji C.O. dotyczy wymiany instalacji tj" demontaZu

istniejacej instaIacji C.O. i wbudowania w to miejsce nowo zaprojektowanej instalacji C.O. Z uwagi na to′ Ze

czesc instaiacji znajduje sie na zewnatrz Scian (wieksza czeS6 instaiacji〉, a CZeSC jest prowadzona w bruzdach

(mniejsza czeStinstaIacji) naleZy przv厘6 jej odtworzenie na zasadzie tam gdzie by†a prowadzona po

$cianach to odtworzenie ma byC wykonane po Scianach, a tam gdzie by†a wykonana w bruzdach to naIetyja

odtworzy6 w b「uzdach.

Pytanie nr2: Czy odejScia od pion6w prowadzone sa w bruzdach czy na zewnatrz Scian?

Odpowied乏na pytanie nr 2: OdpowiedZ anaiogiczna jak w pytaniu l.

Pytanie nr 3: 」ak sa wydzieIone strefy ppoZ.?

OdpowiedZ na pytanie nr 3: Budynek nie ma wydzielonych stref przeciwpoZarowych.

"Komp/eksowa te仰omodem厄日匂a budynk6w Akademii Sztuk P/eknych /m・ Jan∂ M∂鱒yki w鮪akowie - pI・ M∂t匂ki 」3′

u/. Smo/eIjsk 9, u/,細me/icka J6"　POIS.0」.03.0子00-003」/」6-00・
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pytanie nr 4‥ Czy rury instalacji C.O. moga by6 wykonane ze stali wegiowej? ( w opisie mowa jest o rurach

nadajacych sie do wody pitnej?)

odpowiedina pytanie nr 4: W rozdziale VI- Zestawienie mate「ia†6w (str.18) w dokumentacj吊RO」EK丁

wYKONAWCZY - BRANZA SANiTARNA okre約no rodzaj materia†u z jakich wykonana ma bytinstaiacja CO

i CT tj. Rury stalowe zaciskowe - Rury ze staIi weglowej′ OCynkowane.

Niniejsze wyjaSnienia stanowia integraIna cze肇Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia i wiaZa

wykonawc6w z chwila zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

"Komp/eksowa te仰omodemh?∂匂∂ budynk6w Akademii Sztuk P/eknych /m. Jana栃teJki w Krakowie - P/. "らt匂ki J3,

u/. Smofehsk 9, u/. Ka仰e〃ck∂ 」6"　POIS.OJ.03.OJ-00-003」/」6-00・


