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BUDOWA ZASILANIA AWARYJNEGO DLA
BUDYNKU PRZY UL. KRÓLA JANA KAZIMIERZA 1

1:500
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa rysunku:

Woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, jednostka ew.: 146101_1 Ostrołęka,
obręb: 0002 Ostrołęka, Dz. nr ew. 21002/3

Tadeusz Lis
PROJEKTOWANIE I USŁUGI INŻYNIERSKIE

BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

ul. Wesoła 6, 07-410 Ostrołęka
tel.: 602 771 637
e-mail: tadlis@poczta.onet.pl
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Przełącznik zasilania
CC2 ARM V400/50Hz 50A

Przewód YKXS 4x16mm2

w korycie kablowym KPL50H30/2 z pokrywą
prowadzony po podmurówce ogrodzenia

Przewód YKXS 4x16mm2

w listwie PVC 40x40
prowadzony po elewacji budynku

Złącze kablowe
i układ pomairowy
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