mgr inz. KAROL KOQZICKI

KAROL KOZICKI

19-300 ELK, ul. W. Polskiego 54/13

NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308,
REGON: 280232437 e-mail: iskezicki@gmeail.com

PROTOKOL POMIAROW OKRESOWYCH
WYDAJNOSCI WENTYLAC)!

OBIEKT:
Instalacja wentylacji w gabinecie RTG, tomografii komputerowej, mammografii
oraz USG w szpitalu ,PRO-MEDICA” w Etku Sp. z o0.0. ul. Baranki 24 w Etku.

ADRES INWESTYCJI:

,PRO-MEDICA” w Etku Sp. z o.0. ’
ul. Baranki 24

19-300 Etk

INWESTOR:
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ul. Baranki 24,
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BRANZA:
Sanitarna- wentylacja mechaniczna
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1. POMIARY WYDAJNOSCI WENTYLACJI
2.
Lp. Nazwa pomieszczenia Wymiar kratki System Numer  Wydajnos$¢
facvinei kratki : zmierzona
wentylacyjnej el
1 Gabinet mammografii | 245mmx500mm | Wywiew dot 1 268
2 | Gabinet mammografii [. 245mmx500mm | Wywiew d6t|. 2 | 144 |
3 Gabinet mammografii | 190mmx150mm Wywiew géra, 3 | 163
4 | Gabinet mammografii |- 190mmx150mm | Wywiew géraj 4 | = 88
5 Gabinet mammografii i 190mmx395mm Nawiew.géra 1 .314
6 | Gabinet mammografii | 190mmx395mm | Nawiew gora; 2 | 348
1 Gabinet RTG 245mmx790mm | Wywiew dét 1 608
2 GabinetRTG |- 245mmx790mm | Wywiew dét| 2 309
3 Gabinet RTG 245mmx150mm | Wywiew gbra; 3 330
4 . Gabinet RTG : 245mmx]50mm  Wywiew géra; . 4. . 213
5 Gabinet RTG 195mmx345mm  Nawiew gora| 1+ | 480
6 ( GabinetRTG.  + 195mmx345mm  Nawiew goraj 2 | . 536
1 Gabinet tomografii  175mmx820mm  Wywiew dét @ 1 501
komputerowej
2 | - Cabinettomografii | 245mmx145mm | Wywiew géra) '~ 2 393:
k k'dmp'u't'erOWéj_- R PR TR S ST
3 Gabinet tomografii 245mmx145mm . Wywiew géra 3 193
komputerowej
- 4 |- Gabinet tomografii .| 160mmx395mm |- Nawiew géra- - 1 |- 463"
5 Gabinet tomografii 160mmx395mm | Nawiew géra| 2 465
komputerowej
i '[ Lihan Pracow hi}i_ e ) 245mmx150mm Naw:ewgora 1 137
2 bracownia Usc | 245mmx150mm | Nawiew géra, 2 70
3T vacownausc | 245mmxISOmm | Wywiewgéra 1| 155
4 bracowniaUsc | 245mmx150mm  Wywiew géra| 2 93

Pomiary wykonano certyfikowanym termoanemometrem firmy TESTO 453-30 numerze

seryjnym 0159974%/810 z sonda wiatraczkowa DN100 nr seryjnym: 15749. Kopi? /cjértyfikatu
Pl

kalibracji urzadzenia w zataczniku.

]
Opracowat” mgr inz:{/

g WAMI'G.

14
P

elwlslay 1 @




Etk, 28 listopada 2021r,

OSWIADCIENIE

Ja nizej podpisany mgr inz. Karo!l Kozicki, zgodnie
z wymogami przepisdw art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo Budowlane {tekst jednolity ;: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016

z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze: .lnstalacja wentylacji w

gabinecie RTG, tomografii komputerowej, mammografii oraz USG w szpitalu
PRO-MEDICA" w Etku Sp. 7 o0.0. ul. Baranki 24 w Etku.” zostat sporzgdzony

zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oroz zasadami wiedzy

technicznej. mgr ing. KarolK{;zicgé;.?j

.....

Neswid, WAMIGS28710WRS/I00

mgr inz. Karol Kozicki
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ZALACZNIK NR 1 cz.1

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 17ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/63/09 Olsztyn, dnia 5 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.} pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust, 3,
art.13 wust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.¥ pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze 2m/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 . Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pant KAROLOWI KOZICKIEMU
magistrowi inZynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 31 paZdzienika 1979 r. w Elku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE :
Nr ewid. WAM/ 0070/POOS/09

DO PROJEKTOWAN'IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznoéci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okrggowej lzby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

T
/’;-;_uﬂ-a;-‘ -

o wy Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

'®K\

2. inz. Janusz Paimowski

3. inz. Sylwester Raczkiew

10-832 Olsziyn,  Plac Konsulatu Polskiegn 1,  telifex (089} 527 72 02; tel, (0-89) S22-2%-95  {c-mail) wany@mith.org ol
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ZALACZNIK NR1 cz.2

Pan Karol Kozicki upowainiony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 15 i §723 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do : .
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,
2) projektowania obiecktow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanahzacyjne z doborem wlasciwych
urzadzeh w projekceie budowlanym.

PRZEWODNICZACY
MYDECAWE] K | KWALIFIKACYJNE)

Otrzymuje:
Sta %owa&;

1. Pan Karol Kozicki

19-300 Elk, ul. Wojska Polskiego 54/13
2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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ZALACZNIK NR2

POL KA
I B A
INZY¥YNIERDW
JUDONHICTHA

Zaswiadczenie
& ¥memerze weny kacyImT

WAM-JEA-2GC-ESB *

Pan Karol Kozicki o murnerze ewidencyinym WAM/IS/0163/09

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiepo 54/13, 15-300 Bk

jest czionkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej izby Infynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej. .

Niniejsze zaswiadwzenie jest waine do dnia 2021-08-31.

Zadwiadezenie rostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elektronicznym
weryiikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanegzo certyfikatu w dniu 2020-08-10 rokn przez:

Mariusz Dubrzeniecki, Przewadniczacy Rady Warmisisko-Mazueskie] Olragowe] zby Indynierdw Budownictwa.

§anﬂmem3uﬂ1mwzummmmm1r ommm&mmﬂ{m . 2001 Nr 530 pox. 1430} dene w posksd

eIatDriane] opEkrzone bexpiecanym pody g weryRkowsnym awmwmma
o Wi uthEw ¥ A B i
* Werytikncin poprewnpict dapyeh w ninisjszym 2aswindcaenii modng sp "nmmmemﬁmm
stropés Pokse by nfyrSarde Butownichve www.piib.org. ol xi ufne g Z bl &) Ctkregtws; Tiby indynierdw
Buodowmichen.
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ZALACZNIK NR3
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Calibration certificate number: 2018/2484 Site number:

Reference standards: ALMEMO 2590 sn:H 16121096, Sonda TH4K2
Pitot tube AIRFLOW with evaluation system Westenberg Engineering

Used equipments: Wind channel - Westenberg

Calibration method: KP-05 Calibration of digital anemometers

The calibration was conducted in accordance with internal method, by direct comparison
of the measured vatues of the calibration article with the reference or working standard,

Ambience condition: Temperature (23,0 £3)°C
Humidity (56,9 £3)%RH
Ajr pressure (991,8 £5)aPa

Measuring resultss  * Average of 10 individual measurements at intervals of 5 seconds each

‘t{i% g ey
b s B hi T e A A NN

Reference value Value * Deviation Uncertainty
Adr flow
033 s 0,37 mfs 0,04 m/s 0.09 m/s
N 5,00 mis 497 mfs -0,03 mis 0,15 mis
.00 mfs 10,04 mfs 0,04 mis 0,18 m/s
¥ ‘({ 15,00 m/s 1511 mis 0,11 mis 0,25 mfs
%}f‘fﬁ 20,00 mis 20,10 ms 0,10 mis 035 s
&) . . .
,,z;%? Uncertainty: The reported expanded uncertainty of measuresment is stated as the standard uncertainty of
:%?] measurement multiplied by the coverage factor k = 2, which for a,normal distribution cortesponds to a
;’;‘ coverage probability of approximately 95%. e iy
] The standard uncertainty of measurement has been determined in accordance with publication EA - ﬁ" o)
\g; 4/02 M:2013. &fk
%] Note: &E%

. e,\'\%‘::i A;‘}‘kt

End of the calibration certificate
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