
Opis przedmiotu zamówienia 
  
 

1. Opis produktów 
 
a ) Perlator do baterii umywalkowej wodooszczędny - ilość  
- maksymalny przepływ 3 - 5 l/min, 
- produkt musi być dostępny w wersji z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym.  
- produkt musi posiadać cześć wylotową (siatka) wykonaną z elementów nierdzewnych/silikonowych z 
wyłączeniem plastiku. 
- perlator musi pochodzić od tego samego producenta co pozostałe, dostarczane urządzenia 
wodooszczędne i akcesoria montażowe 
 
b ) Prysznice natryskowe wodooszczędne - ilość  
- model oferowanej słuchawki prysznicowej wodooszczędnej musi być dostępny w kolorze srebrnym, 
białym, 
- akcesoria montażowe takie jak uchwyty ścienne, uchwyty do drążków prysznicowych muszą pochodzić 
od tego samego producenta co słuchawki prysznicowe, tak aby ich dopasowanie nie budziło wątpliwości 
zamawiającego. 
- słuchawka prysznicowa musi posiadać filtr przeciw zabrudzeniowy po stronie wlotowej.  
- słuchawka prysznicowa musi być wyposażona w wbudowany wewnątrz perlator, powodujący 
zmniejszenie zużycia wody ale nie zmniejszający ciśnienia wody i komfortu użytkowania. 
- słuchawka musi być wyposażona w łatwo demontowalne zakończenie – sitko 
- słuchawka może podawać tylko jeden rodzaj strumienia wody bez możliwości regulacji. 
- otwory wylotowe słuchawki natryskowej nie mogą być wyposażone w elementy gumowe. 
- maksymalny przepływ 5 - 8 l/min,  
 
c ) Węże prysznicowe ciśnieniowe wodo oszczędne - ilość   
- wąż prysznicowy ciśnieniowy wodooszczędny musi być dostępny w kolorze białym  oraz muszą 
pochodzić od tego samego producenta co słuchawki prysznicowe i oszczędzać dodatkowe 1-2l/min. 
- wąż prysznicowy ciśnieniowy wodooszczędny nie może zawierać PCV którego ściany zapobiegają 
przedostawaniu promieniowania UV do węża i tym samym rozwojowi mikroorganizmów w jego wnętrzu.  
- wąż musi być odporny na spłukiwanie ciepłą wodą o temperaturze 80 0C  
 

2. Wymagania  
 
a ) Gwarancja na urządzenia musi wynosić minimum 24 miesiące. 
b ) Referencje potwierdzające  jakość i skuteczności zastosowanego systemu po 12 miesięcznym  
okresie   
      użytkowania i zawierające : 
- koszt zamontowanych urządzeń wodo oszczędnych  w ostatnich 3 latach ( min 50 000 zł ) 
-  oszczędności zużytej wody ( minimum 10% mniejsze zużycie wody w skali roku )  
c )  Oświadczenie dostawcy o dostępności elementów przez najbliższe 5 lat 
d ) Produkty należy dostarczyć od jednego producenta. 
 
 


