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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KLUSZKOWCACH

Kluszkowce, ul. Gorczańska-Szkolna

Gmina Czorsztyn, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska

PROJEKT BUDOWLANY

Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej-rzut dachu

mgr inż. Mariusz Ciapała Upr.Nr MAP/0253/PWOS/04

inż. Sławomir Kulka

mgr inż. Bożena Skubisz-Wacławik Upr.Nr  MAP/0242/POOS/12

Ławki kominiarska
stal nierdzewna

 L=21,30 MB , S=35 cm.

1%

1%

WYŁAZ NA DACH

85X85 CM.

1% 1%

1% 1%

1% 1%

7,58

12,94
+2,88

+6,58

Wentylator dachowy systemu Wi

zintegrowany z centralą wentylacyjną NW1

Vw=50m3/h, Pel=34W/140V, waga=3,5 kg

Wentylator dachowy systemu Wi
zintegrowany z centralą wentylacyjną NW1

Vw=50m3/h, Pel=34W/140V, waga=3,5 kg

Wywiewka kanalizacyjna Ø110 Pk2

Wywiewka kanalizacyjna Ø110 Pk1

Pionowa wyrzutnia powietrzna
200x140

Spręż = 40Pa

Spręż = 40Pa

Wentylator wyciągowy do

przewietrzania awaryjnego

Vwyw= 6500 m3/h

Nel= 1,5 kW (3x400V/50Hz)

m= 66 kg

Spręż = 55 Pa

Wentylator wyciągowy do

przewietrzania awaryjnego

Vwyw= 6500 m3/h

Nel= 1,5 kW (3x400V/50Hz)

m= 66 kg

Spręż = 55 Pa

czerpnio-wyrzutnia powietrza
do jednostek wentylacyjnych

sali gimnastycznej

czerpnio-wyrzutnia powietrza
do jednostek wentylacyjnych

sali gimnastycznej

LEGENDA:

Wywiewka kanalizacyjna

Wentylator dachowy systemu Wi

Wentylator dachowy wyciągowy

Pionowa wyrzutnia powietrza

Czerpnio-wyrzutnia dachowa


