Zalacznik nr 6 do SWZ

Wymagania ogdlne dla zaworéw kulowych:
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Typ armatury odcinajacej: zawory kulowe, w wykonaniu petnoprzelotowym.
Zastosowanie armatury: odcinanie przeptywu medium roboczego w obydwu kierunkach.
llos¢ oraz Srednica armatury: 2xDN200 mm.

Temperatura robocza (obliczeniowa): 135°C.

Cisnienie nominalne: 2,5 MPa.

Minimalna réznica cisnienia na zamknietym zaworze przy 135°C: 2,0 MPa.

Czynnik: goraca woda.

Koncowki: do wspawania.

Operowanie: przektadnia reczna, z mozliwoscig doposazenia w naped elektryczny.

Budowa korpusu / trzpienia: jednoczesciowy.

. Szczelnosé: petna szczelno$é w obu kierunkach.

. Rodzaj materiatu na korpus: stal weglowa.

. Rodzaj materiatu na watek: stal nierdzewna.

. Rodzaj materiatu na kule: stal nierdzewna.

. Produkt powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci z dyrektywa ciénieniowa PED.
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