
Szczegéiowy opis przedmiotu umowy

dla zadania pn.: ,,inwestyc]e dotyczace iazienek/sanitariatéw”

w VI Liceum Ogélnoksztaicacym, w Katowicach, przy ul. Lwowsklej 2

- modernizacja sanitariatu dziewczecego i dla personelu w suterenie szkoiy (brania
budowlana, instalacyjna i elektryczna) Cze§é budowlana

Zakres robét:

1/ rozbiérka murowanych écianek: bokséw ustqpowych z wykuciem oécieinic drzwiowych
i stalowej konstrukcji nofinej tych écianek wraz z uzupeinienlem tynkéw na s'cianach l suficie
po rozkutych éciankach, wyniesienie gruzu, zaiadunek, wywéz ijego utylizacja

2/ demontai wyposaienia sanitarnego: muszle ustepowe z spiuczkami, umywaiki z syfonami i
obudéw z piyt g-k pionéw i pozioméw kanalizacyjnych oraz wyniesienie gruzu, zaiadunek,
wywéz ijego utylizacja

3/ skucie istniejacej posadzki z piytek ceramicznych z wyiewkq cementowa, wykonanie nowej
wylewki cementowe] gr 25 mm oraz wyniesienie gruzu, zaiadunek, wywéz i jego utylizacja

4/ skucie okiadzin ceramicznych écian z wyréwnaniem s'cian tynkiem cementowym kat Ii,
wyniesienie gruzu, zaiadunek, wywéz ijego utylizacja

3/ piytkowanie posadzki gresami antypoéiizgowyml (min Rc10) i nienasiqkiiwymi, o wym.
40x40 2 osadzeniem metalowej Iistwy przejéciowej w progu drzwi

4/ piytkowanie écian piytkami 40x40 do wysokoéci 2,00 m z osadzeniem listew plastikowych
w krawqdziach wypukiych

5/ malowanie sufitu i écian ponad piytkami farbq iateksowa 2x z zdrapaniem starej farby,
giadziami gipsowymi i gruntowaniami

6/ obudowa pfytami gk ,,woda" na stelaiu metalowym przewodéw wod.-kan

7/ montai kabin ustepowych z piyt HPL gr 10 mm, o wys. 2,0 m., na néikach o wys. 15 cm

8/ wymiana drzwi wejéciowych do sanitariatu na nowe (oécieinica i skrzydio); skrzydia
drzwiowe ,,90” i ,,80”, iazienkowe (z maiymi przeszkieniami i podcieciami wentylacyjnymi),
z piyty wiérowej, otworowanej, fabrycznie wykor’iczone, 3- zawiasowe, z szyldami i
stosownymi zamka mi; oécieinice drewniane, skiadane, 3-zawlasowe, fabrycznie wykoriczone
do kompletu do skrzydia jw

9/ wklejenie w szyby obydwu okien sanitariatu foli mlecznej, ograniczajacej widocznoéé do
sanitariatu od zewnatrz

10/ wykonanie nadbudowy s'cianki dziaiowej, oddzieiajacej przedsionek od sanitariatu dla
personelu jako naéwletie z piyty poiiwegianowej gr 12 mm , przeiroczystej w ramie metalowej
Iub drewnianej.



11/ peme doposaienie sanitariatéw w: elektroniczne dozowniki na mydfo w piynie, lustra,
pojemnik na podpaski, kosze na émieci 20 l (w kabinach ustepowych kosze o poj. 10 I,
mocowane do écianek tych kabin), uchwyty na papier toaletowy, pojemniki ze szczotkami do
muszli ustepowej — ca’re w/w wyposaienie nierdzewne, jednej serii producenckiej

Termin wykonania robét: do 14 sierpnia 2024r.

Uwaga: Kolorystyke piytek éciennych i pod’rogow ‘h, fug, wymalowari s'cian i sufitéw, skrzydef
drzwiowych, kabin ustepowych oraz naleiy bezwzglednie i pisemnie uzgodnié z Dyrektorem
Szkofy przed rozpoczeciem robét



Zakres robét instalacyjnych dla VI LO - Inwestycje dotyczace iazienek / sanitariatéw

I - SANITARIAT DZIEWCZAT

WODA ZIMNA i CIEPtA

- demontai armatury wodnej i rur wody zimnej, ciepiej

- wykucie bruzd éciennych dla przewodéw instalacji wodnej

- wymiana rur instalacji wody zimnej i ciepiej z zaworami odcinajacymi na odejs'ciu od pionu

(4 szt.) rury PP stabi PN20 (w bruzdach éciennych)

- wykonanie podejs’c’ inst. wody w bruzdach s'ciennych 11 szt. ,

- izolacja rur,

- zamurowanie bruzd j.w.,

- montai zaworéw odcinajqcych katowych z weiykiem w oplocie 8 szt.,

- montai baterii umywalkowych jednouchwytowych stojacych 6 szt.,

- zabudowa rewizji do zaworéw odcinajacych 2 szt.,

KANALIZACIA

- demontai przyboréw sanitarnych z podejéciami

- wykucie bruzd éciennych dla przewodéw instalacji kanalizacyjnej do umywalek,

- wykonanie podejs’c’ inst. kanalizacji do przyboréw sanitarnych 16 szt.,

- zamurowanie bruzd i zabetonowanie przekué jw.

- montai wpustu podiogowych — 2 szt

- montaz umywalki porcelanowej z syfonem - 6 szt.,

- montai miski ustepowej typu compact z deska sedesowq z twardego pcv — 8 kpi

- czyszczenie kanalizacji sanitarnej

Wymiana odcinkéw kanalizacji podposadzkowej od kratek podiogowych do ciagu

poziomego :



- rozbiérka wylewki betonowej posadzki

- wykopy wewnatrz budynku

- podsypka piaskowa

- wymiana rur instalacji kanalizacji sanitarnej ,

- zasypanie wykopéw

- uzupeinienie wylewki betonowej

- wywiezienie ziemi i gruzu

INSTALACJA C.O.

- demontai grzejnikéw

- demontai rur przyiqcznych c.o. z armatura grzejnikowq

- wykucie bruzd éciennych pionowych i pozibmych

- montai grzejnikéw panelowych stalowych typu C 20/600/1000

- montai rur przycznych wielowarstwowych typu pex w izolacji termicznej

- montai zaworéw grzejnikowych katowych na powrocie i zasilaniu (z gIowica

termostatyczna )

- préba szczelnoéci

- zamurowanie bruzd

I - SANITARIAT PERSONELU

WODA ZIMNA i ClEPtA

- demontai armatury wodnej i rur wody zimnej, ciepiej

- wykucie bruzd s'ciennych dla przewodéw instalacji wodnej

- wymiana rur instalacji wody zimnej i ciepIej z zaworami odcinajacymi na odejéciu od pionu

(4 szt.) rury PP stabi PN20 (w bruzdach s’ciennych)



- wykonanie podejs’c’ inst. wody w bruzdach éciennych 7 szt. ,

- izolacja rur,

- zamurowanie bruzd j.w.,

- montai zaworow odcinajacych kqtowych z weiykiem w oplocie 1 szt.,

- montaz zaworow czerpalnych ze z’lqczka do weia 2 szt.,

- montai baterii umywalkowych jednouchwytowych stojacych 1 szt.,

- montai baterii bidetowej stojacej 1 szt. ( odzysk).

KANALIZACJA

- demontai przyboréw sanitarnych z podejéciami

- wykucie bruzd s’ciennych dla przewodow instalacji kanalizacyjnej do umywalek,

- wykonanie podejéc’ inst. kanalizacji do przyboréw sanitarnych 4 szt.,

- zamurowanie bruzd i zabetonowanie przekué jw.

- montai wpustu podiogowego - 1 szt.

- montai bidetu — 1 szt. ( odzysk),

- montai umywalki porcelanowej z syfonem — 1 szt. ( odzysk),

- montai miski ustepowej compact z deska sedesowa z twardego pcv — 1 kpl (odzysk)



Szczegéiowy opis przedmiotu umowy

dla zadania pn.: ,,inwestycje dotyczqce iazienek/sanitariatéw"

w VI Liceum Ogélnoksztaicqcym, w Katowicach, przy ul. Lwowskiej 2

- modernizacja sanitariatu dziewczecego i dla personelu w suterenie szkoiy (brania
budowlana, instalacyjna i elektryczna) Czeéé elektryczna

Zakres robét:

A/ Demontaie

1/ demontai instalacji elektryczne]

2/ demontai tablic bezpiecznikowych

3/  demontaz opraw oéwietleniowych i gniazd wtyczkowych

B/ Montai

4/ kucie bruzd

5/  ukiadanie przewodéw w bruzdach (przewody N2XH bezhalogenowe 3x2,5 i 3x1,5) dla
instalacji oéwietlenia i gniazd wtyczkowych

6/ tynkowanie bruzd

7/  montai nowej, metalowej tablicy bezpiecznikowej podtynkowej z zamkiem

8/ montai kompletnego, nowego osprzetu w tablicy bezpiecznikowej (wyfacznik giéwny,
kontrolki faz, bezpieczniki nadprqdowe, réinicéwki z czionem nadpradowym P 312 316 A, P
312 B 10 A, s 301  810 A, S 301  86  A Fr 303 100 A)

9/ montai opraw oéwietlenia ogélnego. Oprawy liniowe LED i plafony LED. Montai czujnikéw
ruchu mikrofala 360 st. ( oprawa liniowa LED 40 W4700 |m,4000 K,k|osz clear IP 65. Plafon
LED 1700 lm,4000 K IP 55

10/ montai gniazd 230 V, bryzgoszczelnych, z zabezpieczeniem toréw prqdowych.

C/ Pomiary elektryczne

11/ pomiary przeciwporaieniowe i nateienia oéwietlenia
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